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Projekteeritud komplektalajaam 
 HEKA1VM1000 "AJ16422"
Alajaam paigaldada Aovere KTPN asemele samas asukohas.
Paigaldada alajaama  trafo 21(15)/0,41 kV 1000kVA
Vt Alajaama elektriskeem EA-6-01 
Alajaama paigutusjoonis AR-7-01

Mastist M2 ühendada
KP kaabel lahti ja pikenada alajaama
(vajadusel kasuatada jätkumuhvi)
AHXAMK-W  3x120+35 , tunnus 1581
l=3m

M2

Ajutise toite tagamiseks kasutada generaatorit(id)/ajutist alajaama.
Ajutise alajaama/generaatori asukoht.
Pikendada jätkumuhvidega ol. ol. maakaablid
 demonteeritavast alajaamst
näidatud asukohta toite taastamiseks alajaama 
vahetuse ajal. Ajutine alajaam paigaldada
ettevalmistatud alusele. Ümber ajutise alajaama
teha potentsiaalitasandus ringid, mis katta 0,2 m paksuse liivakihiga,
mille peale omakorda paigaldada killustikukiht paksusega 0,25m

Lõik M2- AJ16442
Projekteeritud KP kaabel
AHXAMK-W  3x120+35 , tunnus KPL238913,
l=3m

Ol. ol. MA TV LJK-42

Projekteeritud kahekohaline LK228896 
(vana 132205LK ja 114275LK)
Arvestid tõsta ümber vanast LK-st
Tarbijaühendus taastada AXPK 4G50  l=3 m 
ja AXPK 4G120  l=3 m

Projekteeritud ühekohaline LK230253 
(vana 45746LK)
Arvesti tõsta ümber vanast LK-st
Tarbijaühendus taastada AXPK 4G120  l= 3m

Lõik AJ16442 F3- LK228896
Projekteeritud MP kaabel, 
AXPK 4G120 , tunnus MPL426397, l=5m, h=-0,7m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110 450N 

Lõik AJ16442 F7- LK230253
Projekteeritud MP kaabel, 
AXPK 4G120 , tunnus MPL429043, l=4m, h=-0,7m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110 450N 

Lõik AJ16442 F5- JM(980MPHK)
Projekteeritud MP kaabel, 
AXPK 4G120 , tunnus 12380, l=3m, h=-0,7m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110 450N 

Lõik AJ16442 F9- JM(Teenurga)
Projekteeritud MP kaabel, 
AXPK 4G120 , tunnus 5956, l=4m, h=-0,7m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110 450N 

KP õhuliin demonteerida l=4m

Projekteeritud alajaam

Projekteeritud keskpinge kaabel (1 toru)
Projekteeritud madalpinge kaabel

Projekteeritud  MP/KP muhv
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Projekteeritud  liitumiskilp
(must kast tingmärgi sees näitab 
kilbi reaalset asukohta reaalsete mõõtudega)

 Sadekanalisatsioon
KP õhuliin
Mp kaabel

Kinnistupiir

Veetrass
Kp kaabel
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*. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 464497
*. Alusplaanina on kasutatud:
Maainsener OÜ poolt koostatud AOVERE OLEREX TANKLA, VEDELGAASI MAHUTI TEOSTUSMÕÕDISTUS,
töö nr GEO 6447, oktoober 2022, EH2000, L-est 97
* Asendiplaanile kaabli pikkused märgitud trassi pikkustena.Kaabli pikkuste jaoks vt elektriskeemi joonis 2.
* Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
* Käesolevat joonist käsitleda lahutamata osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
* Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
* Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
*Tutvuda objektiga looduses enne ehitustööde pakkumise tegemist.
*Joonisel on projekteeritud muhvide asukohad indikatiivsed.
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