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X = 6434800

Y = 639150

Mast nr. M165

Mast nr. M6

Mast nr. M5

Mast nr. M166

Mast nr. M5

Demonteeritav KP õhuliin,
L=359m

Projekteeritav KP õhuliin
AS-50, L=39m

Projekteeritav KP õhuliin
AS-50, L=78m

Tähistused

Olemasolev KP õhuliin

Projekteeritav mast

Projekteeritav tugi

Projekteeritav tõmmits

Raieala

Projekteeritav keskpinge õhuliin

Demonteeritav objekt

Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Kontrollis

Projektijuht

Projekteeris

1EST

IL6015-1-8
M 1:500
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Tööprojekt

Tel. 53426415

Elektripaigaldise plaan

Otepää-Arula 10 kV fiidri rekonstrueerimine, Otepää vald, Valga maakond

Keio Altoja
Keio Altoja
Keio Altoja

Enefit Connect OÜ


