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Y = 524200 

X = 6563050

Y = 524350 

72601:001:0849
Möldri

Kristiina
29701:001:0527

Helina

72601:001:0850
Töökmani

72501:001:0389
Rehe

Orient

L

Alajaam AJ Töökmani:(Turba)
Asendada ol.ol 160kVA trafo 250kVA trafo vastu

Asendada ol.ol In=20A keskpinge sularid In=16A keskpinge sularite vastu
Asendada ol.ol 300/5A voolutrafod 600/5A voolutrafode vastu

Asendada ol.ol AXPK 4G120 trafokaabel AXPK 4G300 trafokaabli vastu
Asendada ol.ol soklil 0,4kV jaotuskilp uue jaotuskilbi vastu, uus kilp paigaldada

AJ mastide ja Möldri kinnistu aia vahele, teendindusuunaga aia poole. Taastada tarbijate ühendused

Paralleelkulgemisel kraaviga paigaldada kaabel kraavi põhjast 1,0m sügavamale

Projekteeritud maakaabel MPL422245
AJ Töökmani F5 - JK67666

AXPK 4G300; L(trass/kaabel)=151/157m
Kaitsetorus Ø160; 750N; L(trass/toru)=135/139m

Ristumine kruusatee ja kraaviga teostada kinnise läbindamise meetodil
kaitsetorus Ø110; 1250N; L(trass/toru)=16/16m; sügavusel min 1,0m

Projekteeritud maakaabel MPL422247
JK67666 - MP ÕL M4

AXPK 4G120; L(trass/kaabel)=44/60m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=44/48m

Võimalusel kasutada tööst välja viidud kaablit MPL390362

M4

M3

M2

M1

Mast M4 toestada tõmmitsaga, tõmmits paigaldada mastist 5m kaugusele
Võimalusel kasutada mastist M2 demonteeritud tõmmitsat

Demonteerida õhuliin AMKA 3x35+50, L(trass)=145m
alates mast M1 kuni mast M4, koos mastidega M2 ja M3
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29701:005:0152
Sepsivaidi

Demonteerida r/b mast koos tõmmitsaga

Demonteerida r/b mast

Ristumine kraaviga, kaabel paigaldada kraavi põhjast 1,0m sügavamale

1W1 1W
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1W1
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Ettevaatust, sidetrass!

Demonteerida r/b tugi

5.2m

5.6m

1.9m

Paralleelkulgemise algus riigitee
nr  9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee km 6,58

Paralleelkulgemise lõpp riigitee
nr  9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee km 6,63

Projekteeritud jaotuskilp JK67666, vundamendil
Projekteeritud liitumiskilp LK227248, vundamendil, 1-kohaline

Tarbija reservtoru Ø110; 450N; L(trass/toru)=2/4m,
toru ots tuua maapinnale ja isoleerida

Jaotuskilbi keskkoha koordinaadid X=6562930.92, Y=524253.24

Taastada peale ehitustööd piirimärk

Uue 0,4kV jaotuskilbi asukoht

Antud vahemikus kaabli paigaldus sügavus min 1,0m

3m

1.2m

3.5m

Harri Laks; tel 53 835 935

Elektrilevi OÜ 24-69

Asendiplaan

04.07.2024

Helina kinnistul elektrisõidukite laadimistaristu 
liitumine elektrivõrguga Ruila ja Hingu küla, Saue vald, 
Harju maakond. LC1124. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:500/A2

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele 
nr 464637.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ töö nr 11895G "Geodeetiline alusplaan" 30.04.2024. Kõrgused on EH2000 
süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase 
nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablite ja kilpide asukohad looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Nõuded ehitusele:
1. Kui projektis märgitud maapinna kõrgused või kilpide 0.00-id erinevad tegelikkusest, siis võtta projekteerijaga ühendust.
2. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus minimaalselt 0,7m sügavusele, kui asendiplaanil pole märgitud teisiti. 
Vähim sügavus põhimaantee katte ja mulde all 2,2m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, 
kraavi/truubi põhjast 1,0m.
3. Üksteise kõrval olevad kilbid paigaldada samala kõrgusele, kilpide teenindussuund Helina kinnistu poole.
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul) RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune 
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

Ol. olev või planeeritav maapind

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

00=36.74 JK67666
00=36.74 LK227248

V V V

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev veetrass

Katastriüksuse piir

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)1W1 1W1

Proj. maanduspaigaldis

Demonteeritav madalpinge õhuliin

Proj. kinnise läbindamise meetod

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-69 TINGMÄRGID

Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga

Proj. madalpinge jaotuskilp

Proj. masti tõmmits

Ol. olev sidetrass

Kaeviku piir
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