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Proj truup d500
PVC Pipe SI; L=16; i=0.5%
Hsv=1.54; Hvv=1.46

PK 5+77
Proj truup d300
PVC Pipe SI; L=16; i=0.3%
Hsv=1.70; Hvv=1.65
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2x Tarbija torud= D=75, 450N, L=2+2m

LK229472, soklil, 2 kohaline
H=2.70m
2x Tarbija torud= D=75, 450N, L=2+2m

LK229470, soklil, 2 kohaline
H=2.80m
2x Tarbija torud= D=75, 450N, L=2+2m

LK229476, soklil, 2 kohaline
JK68387, soklil
H=2.70m
2x Tarbija torud= D=75, 450N, L=2+4m

LK229471, soklil, 2 kohaline
JK68390, soklil
H=2.90m
2x Tarbija torud= D=75, 450N, L=2+5m

LK229462, soklil, 2 kohaline
H=3.00m
2x Tarbija torud= D=75, 450N, L=2+2m

LK229465, soklil, 2 kohaline
JK68389, soklil, normaalvahega
H=3.20m
2x Tarbija torud= D=75, 450N, L=2+6m

LK229463, soklil, 1 kohaline
H=3.20m
Tarbija toru= D=75, 450N, L=2m

LK229464, soklil, 1 kohaline
JK68391, soklil
H=3.10m
Tarbija toru= D=75, 450N, L=2m

LK229469, soklil, 2 kohaline
H=3.30m
2x Tarbija torud= D=75, 450N, L=2+2m
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MPL427828 kaabel Al 4G50
L(trass/varuga)=40/45m
Toru D=110, 750N, L=17m
Toru D=110, 450N, L=23m
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MPL427834 kaabel Al 4G50
L(trass/varuga)=59/64m
Toru D=110, 750N, L=14m
Toru D=110, 450N, L=45m

MPL427816 kaabel Al 4G240
L(trass/varuga)=385/424m
Toru D=110, 750N, L=60m
Toru D=110, 450N, L=325m
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MPL427832 kaabel Al 4G240
L(trass/varuga)=78/86m
Toru D=110, 750N, L=10m
Toru D=110, 450N, L=68m

MPL427833 kaabel Al 4G50
L(trass/varuga)=47/52m
Toru D=110, 750N, L=26m
Toru D=110, 450N, L=21m

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1
1W1

1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W1

MPL427830 kaabel Al 4G240
L(trass/varuga)=53/60m
Toru D=110, 750N, L=27m
Toru D=110, 450N, L=26m

1x Reservkaitsetoru kuni AJ16572
D160, 750N, L=442m 

MPL427835 kaabel Al 4G50
L(trass/varuga)=15/20m
Toru D=110, 750N, L=15m
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MPL427822 kaabel Al 4G50
L(trass/varuga)=45/50m
Toru D=110, 750N, L=17m
Toru D=110, 450N, L=28m

MPL427823 kaabel Al 4G240
L(trass/varuga)=79/87m
Toru D=110, 750N, L=16m
Toru D=110, 450N, L=63m
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