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Pinn

Pinn AJ Kärsoni

Laatsi85501:001:1339

LK227714

Projekteeritud liitumiskilp LK227714 paigaldada Laatsi kinnistule,

min 2 m kaugusele sissesõiduteest, teenindusküljega tee suunas.

Ehitada tarbijale kaitsetoru, L= 2 m ning maandus ja pot. ring.

Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon

peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.

1W1

1W1

1W1

1W1

1W1

1W1

1W1

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-25 AJ Kärsoni - M130

(koos mastidega M1-M3), trass=118 m.

Demonteerida AJ Kärsoni

koos seadmetega.

MPL424619
AJ15643 F1 - LK227714

AXPK4G120, trass=512 m, L=527 m.

Paigaldada sissesõiduteest  2 m kaugusele ja

põllul 1,2 m sügavusele, 450N Ø110 kaitsetorusse.

Ristumistel maaparandussüsteemi drenaažitrassiga

paigaldada kaabel lahtisel meetodil altpoolt

750N Ø110 kaitsetorusse, trass=2x6 m.

ELA SA

MTÜ Eesti Andmesidevõrk

94
30

1:
00

2:
00

10
La

at
si

7
6
.9
0

P
A
-
1
1
2

7
6
.8
0

P
A
-
1
1
1

7
5
.9
5

P
A
-
1
1
3

7
5
.6
0

P
A
-
1
1
4

7
5
.4
0

P
A
-
1
1
5

350m

ELA SA

MTÜ Eesti Andmesidevõrk

 
7
5
.7
5

 
7
5
.8
7

 
7
6
.1
4

 
7
5
.8
1

 
7
5
.9
6

 
7
6
.2
8

 
7
6
.0
3

 
7
5
.7
2

 
7
5
.8
7

 
7
6
.1
3

p P
in
n

La
at

si
94

30
1:

00
2:

04
91

1W11W11W11W11W11W11W11W11W11W11W11W11W11W11W1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

R
is

tu
m

is
el

 s
is

se
sõ

id
ut

ee
 ja

 m
et

sa
ga

 p
ai

ga
ld

ad
a

ka
ab

lid
 k

in
ni

se
l m

ee
to

di
l 1

 m
 s

üg
av

us
el

e,
12

50
N

 Ø
11

0/
16

0 
ka

its
et

or
ud

es
se

, t
ra

ss
=8

3 
m

.

1,2

R
is

tu
m

is
te

l m
aa

pa
ra

nd
us

sü
st

ee
m

i d
re

na
až

itr
as

si
ga

pa
ig

al
da

da
 k

aa
be

l l
ah

tis
el

 m
ee

to
di

l a
ltp

oo
lt

75
0N

 Ø
11

0 
ka

its
et

or
us

se
, t

ra
ss

=2
x6

 m
.

SN

W
E

1W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W2

Tellija

Projektijuht

Projekteeris

Kontrollis

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486

LEONHARD WEISS OÜ

Tsirguliina - Sooru fiider 2. etapp. Õru alevik, Õruste küla ja Kiviküla, Valga vald, Valga maakond

Asendiplaan

Elektrilevi OÜ

 IP7023-K2_TP_EL-4-01

EST

Tööprojekt

M 1: 500

152

Raido Rebane
Andres Mee

+372 5699 8445

+372 511 9005

26.08.2024

26.08.2024

TINGMÄRGID:

- Olemasolev 0,4 kV maakaabel

1W2 - Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus

- Katastripiir

- Olemasolev 10 kV õhuliin

- Projekteeritud 10 kV maakaabel kinnisel meetodil1W2

1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus

- Demonteeritav objekt

D - Olemasolev drenaažitrass
S - Olemasolev sidetrass
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