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15 \ . M10-AJ Projekti keskpinge maakaabli
N otsad luhistada ja viia toost valja.
Raivo:(Kohila) mastalajaam demonteerida ja kliendid votta )
Aasumae:(Kohila) toitele. Demonteerida keskpinge 6huliin
1 6 Raivo:(Kohila)-M19-M4-AJ Metsakodu
- _=ca /20 m \
Demonteerida keskpinge (KP) ohuliin ja mastid, mis ei ole side
ohuliiniga uhisriputuses vahemikus AJ Koolme-M1-M10-AdJ Projekti.
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Teavitada kinnistu omanikke enne demontaazi algust.
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TINGMARGID ASENDIPLAANIL
Demonteeritav keskpinge ohuliin
Demonteeritav madalpinge ohuliin
Olemasolev Uhisriputuses side 6huliin
Ol Demonteeritav mast
Olemasolev ja/vdi projekteeritav alajaam
TeIIija:':..;'. o Toovotja: . Aadress: Q/Ioc">1i 33, Tallinn Kuupéev: 27.01.2025
Mirkus: clektrley (CENErseNnse  regn  1iadseso To6 nr RP/24/014/4
- Geoalusena kasutatud Enersense AS to0od nr. EN-24/163 P . Kohila-No6ela vé iirk dami " : _
- Teiste kommunikatsioonidega rodpkulgemisel ning ristumisel jalgida ettenahtud vahekauguseid 100 nimetus: rg;%llémg\? igf%{g%g;&,oélg&:rﬁ?an e =-mail 2gleer'sne|;rr1mesg%om Joonnr: 002710)
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem" IV etapp Telnr: +372 55971898 | \155tkava:1:1000 (A1)
- Parast kaevetoid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. Pinnase taitmisel arvestada hilisemat Joonise nimetus: Aséﬁdiplaan Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt
vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada. -
-Enne ehitustddde algust teavitada kinnistu omanikke. Konirollis: ~ Veiko Natus
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