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13111 Kauksi-Vasknarva tee X = 6545750
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Ettevaatust läheduses sidetrass

Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus

Ettevaatust läheduses elektritrass
Ennem puurimist selgitada sügavus

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222207, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+877+4m, AJ14496 - AJ14497
Kaitsetorus 750/1250N

Ettevaatust läheduses elektritrass

Ettevaatust läheduses ja ristumised
sidetrass

Taastatav purustatud kruusast katend.
ca 23m2

Ettevaatust läheduses sidetrass

Katendid taastada vähemalt eelnevasse
seisukorda, kraavid ja teemulded
taastada eelnevasse seisukorda

Riigi teemaal paigaldussügavus min 1,0m
ning kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=10m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=45m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Paigaldusügavus kraavis min 1,0m kraavi põhjast
vastavalt truubi põhja kõrgusele kogu kraavi ulatuses

Taastada kruusaplats 5m2
Kaabel paigaldada kinnistul 1,0m sügavusele 750N kaitsetorusse
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017
Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa
Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.
Tööprojekt LR8973

Jaanus KaldojaKontrollis:

STRΩ   TEC

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

                                        Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
                                        kaitsetorus

                                        Projekteeritud 10 kV kaablitrass
                                        kaitsetorus

                                        Paigaldus kinnisel meetodil

                                        Projekteeritud jaotuskilp
                                        Projekteeritud liitumiskilp

                                        Projekteeritud komplektalajaam

                                        Projekteeritud jätkumuhv

                                        Projekteeritud mast, tugi, tõmmits

                                        Katastriüksuse piir

                                        Projekteeritud maanduskontuur
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                                            Projekteeritud keskpinge harukilp


