
Projekteeritud 0,4kV maakaabel (Nr:MPL432054)
- Maakaabel: AXPK4G50, LTRASS=195m, LKAABEL=220m
- Kaitsetoru: Ø110mm, 750N, LTRASS=187m, LTORU=200m (lahtisel meetodil)
- Kaitsetoru: Ø110mm, 1250N, LTRASS=8m, LTORU=8m (kinnisel meetodil)
- Maakaabel koos kaablikaitsetoruga paigaldada lahtiselt/kinniselt 1,0m sügavusele
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Ø110mm; 1250N kaitsetoru

paigaldada 8,0m kinniselt

1,0m sügavuselt maapinnast

Olemasolev 0,4kV õhuliini mast (M1)
- Ühendusklemm SL4.25+SP15
- Maakaabli kinnituse detailid r/b mastile
- Maakaabli kaitseraud L=2,2m
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Pangsepa kinnistu liitumine elektrivõrguga
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MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 478608.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilise alusplaani: koostaja - OÜ Geopartner; töö nr - 24-4589; kuupäev - oktoober 2024 (Koordinaadid L-EST97; kõrgused EH2000 süsteemis).
3) Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4) Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5) Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

TINGMÄRGID

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
Projekteeritud tarbija reservtoru

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilbi reaalne suurus

Projekteeritud 0,4kV maakaabel 1250N torus1W1

Olemasolev kinnistupiir

Projekteeritud 0,4kV maakaabel 750N torus1W1
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