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Kinnine läbindamine
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Tee alt min 1,2 m sügavuselt 38901:002:1520

Palmi

KPL238563 Al 3x240

38901:002:1530
Kassi

38901:002:1140
65 Võru-Räpina tee

põld

põld põld

põld

põld

77.7575.50-75.79

´1000bet

77.4776.52-76.62

´400pl

A
 78.06

 76.50

 76.81 76.86

 77.79

 78.00
 78.05

 77.75

 75.59  76.13

 75.87 76.08

 75.99

 75.0 1

 75.83

 75.81

 75.87

 77.71

 77.95

 76.52

 75.98

 76.37
 76.58

 76.13

 76.40

 77.71

 77.95  77.98  77.99 77.98

 77.69 77.72

 76.79 76.43

 76.33  76.47

 76.88 76.51

 76.46

 77.72

 76.58
 76.90

 76.54

 76.97 76.66

 77.80

 78.11
 78.07

 77.91

 76.64 76.95

 76.60

 76.84

 77
.98

 76.74

 77. 31

 77.00
 77.70

 78.03

 76.84 77.13

 77.18

 78.27
 78.36

 78.48

 78.23

 78.17

 76.96 77.37

 77.18
 77.18

 77.43
 76.94

 77.57

 77.75

 78.62

 78.42

 77.06
 77.64

 77.16
 77.70

 78.71

 78.85

 78.58

 77.30
 77.71

 77.22
 77.58

 77.33

 79.01

 78.82

 78.00
 77.71

1W2

1W2

1W2
1W2

1W2
1W2

1W2
1W2

1W2
1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2

KPL238563 Al 3x240

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 23 m
Kraavi põhjast min 1 m sügavuselt

AJ16407
KAJ630, 50 kVA

Paigaldus vastavalt
joonisele IP7146-K1-3L4

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 8 m
Tee alt min 1,2 m sügavuselt

KPL238562 Al 3x240  627/645 m

F1 MPL426805 Al 4G120  167/180 m
F3 MPL426806 Al 4G120  167/180 m

Kinnine läbindamine

2xPVC Ø110 1250 N 28 m

Vastavalt ristmevälja joonisele RV-2
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Palmi
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Puura-Tamme
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Kasutatud materjal:      Kõrgused EH2000 süsteemis
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E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Võru-Leevi 10 kV fiidri rekonstrueerimine (I etapp) Puusepa külas Võru vallas Võrumaal

Asendiplaani vaated 3-4 IP7146-K1-1

Elektrilevi OÜ

M 1:500

EST 3 4

K. Kangro
K. Maaten

Projekteeris

Kontrollis
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Tingmärke

Projekteeritud komplektalajaam

Katastriüksuse piir

Projekteeritud KP maakaabelliin1W2

Projekteeritud MP maakaabelliin

Märkused:
1. Ehitustööd toimuvad tee nr 65  kaitsevööndis ja teemaal.
2. Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liinide tähistustes on enne kaldjoont
trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus


