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sidekanalistasioon

MTÜ EESTI ANDMESIDEVÕRK

(De63, 60.81 )

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil.

Minimaalne sügavus 1,5m

Kaitsetoru Ø110mm, 1250N,  L=40m.
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0,4 kV maakaabelliini ristumine kinnisel meetodil kinnisel meetodil kõrvalmaanteega kõrvalmaanteega nr 22155 Nõo-Tamsa tee (0,18km)

projekteeritud 0,4kV maakaabelliin

kinnisel meetodil paigaldatav lõik

lahti kaevatav ala kinnise meetodi
rakendamiseks

katastripiir
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x) Kaabli minimaalne paigaldussügavus  1,5m.
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Nõo raudteeülesõidukoha (Tartu-Valga 443,69 km) elektriliitumine
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Sidekanalisatsioon
MTÜ EESTI ANDMESIDEVÕRK
(De63, 60.81 )
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Kaabli paigaldamine kinnisel
meetodil,

1250N, Ø110mm, l=40m

asfalt asfalt

52801:010:0050
22155 Nõo-Tamsa tee T1

52801:010:0026
Raudtee tn 1 // 3 // Nõo raudteejaam
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