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LK229189
Vahtramäe;
Puitmast, TAN
IV kl, L=12m;
1xtugi, TAN,
III kl, 13m

MPL415423
AXPK 4G240
L=178m

Rek AMKA 3x70+95
L=733m 

Puitmast, TAN
IV kl, L=12m;
1xtõmmits

1xPVCØ160, "1250N"
L=26m
Paigaldada kinniselt

1xPVCØ160, "1250N"
L=6m
Paigaldada kinniselt

Puitmast, TAN
IV kl, L=10m;
1xtõmmits

Puitmast, TAN
III kl, L=10m;

Puitmast, TAN
III kl, L=10m;
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Raplamaa

0,4 kV elektrivõrgu plaan
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