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TINGMÄRGID

Katastriüksuse piir
Olemasolev 0,4kV õhukaabelliin 
Olemasolev 0,4kV maakaabelliin
Olemasolev keskpinge õhuliin 
Olemasolev keskpinge maakaabelliin 
Olemasolev drenaažitoru

Demonteeritav võrk

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 27529.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
NB! Demonteeritavate mastide augud täita mineraalse pinnasega ja tihendada

Projekteeritud keskpinge  maakaabel kaitsetorus ( x-kaablite arv)
Projekteeritud keskpinge maakaabel 1250N Torus  ( x-kaablite arv)XW2                   

   

XW2                   
   

Joonis 02

Joonis 04

Demonteerida Kanni ja Kusta 
alajaama vaheline Õhuliin ja 
mastid M1‐M17
L=1233m

Projekteeritud 10kV kaabelliin kaitsetorus.
AHXAMK-W 3x240+Cu35
Reola 110/10...AJ12678
nr.KPL210906
Ltrass = 991m;
millest kinniselt 22+28+72 +20m
h=-1m

Mastile M31 paigaldada tõmmits

MP õhuliin , sh mastid kuni Unipiha tee 31 kinnistuni demonteerida
l=325m

NB! sidekaabel 
kaabel paigaldada 
altpoolt
Püstvahekaugus 
0,3m 

E-Service tööga LC2434 projekteeritud maakaabel
h=1m


