
Olev Elering AS 110 kV õhuliin

Olev KP õhuliin AS-50

Olev KP maakaabel

KP maakaabel tunnus K03100168

Olev KP maakaabel viia tööst välja
L-Pärnu-Jaagupi:(L35114)
AXLJ-TT 3x(1x150/35) L(trass)=126 m
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L-Pärnu-Jaagupi 35 kV

35kV õhuliini demontaaž Maanteeameti teemaal 

19214 Jänesselja-Urge tee km 6,06

35kV õhuliini demontaaž Maanteeameti teemaal
19210 Uduvere-Suigu-Nurme tee km 27,64
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L-Pärnu-Jaagupi 35 kV

35kV õhuliini demontaaž Maanteeameti teemaal 

19214 Jänesselja-Urge tee km 6,06
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Vt. KK Elering AS!
Gaasitorustiku kaitsevööndi ulatuses on sellel tegutsemine 
piiratud gaasitorustiku ohutuse
ning toimivuse tagamiseks.
Gaasitorustiku kaitsevööndis tohib rasketehnikaga sõita 
ainult Elering AS kirjaliku kooskõlastuse alusel. Elering AS 
võib kaitsevööndis rasketehnikaga sõitmisele kehtestada
erinõuded.

L-Pärnu-Jaagupi 35 kV

Demonteerida olemasolev 
110 kV terasmast.

Ristumine Edelaraudtee AS raudteega

M26 ühendada kokku L-Pärnu-Jaagupi 35 kV (AC-95) 
ja L-Papiniidu 35 kV (AC-95) õhuliini juhtmed

Vt. joonis IK1172-2 L37
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Tööprojekt

+372 55634332

Asendiplaani vaated 88-90, L-Pärnu-Jaagupi 35 kV demontaaž
03.2021

Pärnu-Jaagupi 20kV elektrivõrgu projekteerimine III etapp Tori ja Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond

Tõnu Heinmets

Elektrilevi OÜ
Katastriüksuse piir

Tingmärgid

Demontaaž
Olemasolev r/b mast

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev puitmast
Olemasolev 110 kV terasmast

D-kategooria maa-alune gaasitorustik

Olemasolev 110 kV õhuliin Elering AS, 
kaitsevöönd 25 m mõlemal pool liini telge
110 kV õhuliini kaitsevöönd

Märkused. 
1. M69A kuni PAJ PÄRNU-JAAGUPI 110/35/10 demonteerida L-Pärnu-Jaagupi 35 kV 
õhuliin AS-50 koos mastidega nr 69A-205.
2. M26 kuni M69 demonteerida L-Pärnu-Jaagupi 35 kV õhuliin AS-50 koos mastidega nr 
27-69.
3. KP mastidel nr 206-208 on demonteeritav L-Pärnu-Jaagupi 35 kV õhuliin ühisriputusel 
110 kV Elering AS õhuliiniga.
4. M69-M69A olev KP maakaabel viia tööst välja L-Pärnu-Jaagupi:(L35114)

Vaade 88

Vaade 89

Vaade 90
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