
LK231816
(Lauliku tn 2A)

Kaitsetoru tarbijale 
PVCØ75; 450N; 
L=2m

Toide võtta mastist nr M100
Nr MPL431925
Nr MPL435758

Nr MPL431925
AXPK4G120, L=57m
PVCØ110 750N, L=57m

Nr MPL435758
AXPK4G240, L=16m
PVCØ110 750N, L=16m

Lahtine kaeve

Ettevaatust ristumine gaasitorustikuga.
Kõrgused gaasitorude peale 51.75 ja 51.76

LK234039
(Pärnu mnt 390)

Kaitsetoru tarbijale 
PVCØ110; 450N; 
L=2m

Märkused:
1. Lähteülesanne nr. 479672 ja 479328.
2. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1,0m sügavusele, ja 750N torusse.  
    Ristumisel teiste tehnovõrkudega tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal 
    kui 2m kaevata käsitsi.
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning
    teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Gaasitorustikuga ristumine ja/või pikikulgemine k.a. abs. kõrgus tähistada geodeedi poolt enne 
    ehituse algust.
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Elektrivõrgu plaan

Lauliku tn 2A ja Pärnu mnt 390 elektrivarustus, Tallinn

Keio Altoja
Erki Juurikas
Erki Juurikas

Elektrilevi OÜ

Projekteeritav MP kaabelliin torus

Olemasolev MP õhuliin

Olemasolev veetrass

Olemasolev gaasitrass

Tähistused

Olemasolev sidetrass

Projekteeritav kaitsetoru liitumiskilbist tarbija jaoks

Projekteeritav liitumiskilp
(punasega näidatud kilbi reaalne suurus)

Olemasolev KP kaabelliin

Olemasolev kanalisatsioon

Projekteeritav 2x MP kaabelliini torus
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