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Puurimis/vastuvBtmisauk
Mdrkused: LE Projekteeritav komplektala jaam
1. Alusplaanina on kasutatud OU Kir janurk tood nr. 2843G, 2019 november. L , P J
3. Maakaabel paigaldada vihemalt 0,7m slUgavusele, ristumisel s8iduteega < Projekteeritav jotkumuhv
vihemalt 1m slgavusele ja 730N torusse. Ristumisel teiste tehnovdrkudega Olemaosolev koobel uuel trassil
paigaldada maakaabel torus Ja tagada ndutavad vahekaugused. Ristuvale _ _
tehnovdrgule ldhemal kui 2m kaevata kasitsi, VA Demonteeritav ob jekt
4, Peale koevetoode I8ppu taastada toddele eelnenud olukord. Taastada
katted. —  Projekteeritav maondus
9. Palgaldus— Ja ehitustoodel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest
eeskir Jadest ja Elektrilevi OU ning teiste asjoomaste organisatsioonide
kooskdlastamisel esitatud nduetest,
6. Elektrikaablite sligavus riigitee maauksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m. Projekt Tellja ]
Varbla KP fiidri rekonstrueerimine, Lddneranna vald, Parnumaa Elektrilevi OU
Joonis Joonise nr
E Elektrivérgu plaan 1S3106-1-12
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