
 Ø100 pl55.76
55.08-55.00

 Ø500 bet56.12
55.34-55.16 Ettevaatust! Kraav ja truup!

Alates AJ Sigma kuni uue planeeritud alajaamani AJ15677 paigaldada KP 
maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL228342, L=858 / 868 m (trass/tegelik kulu).

Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele.

AJ Sigma

Ettevaatust kanalisatsioon!

Ettevaatust kanalisatsioon!
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