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Kauksi fiidri 20kV rekonstrueerimine ja Rannasalu tee
113 liitumine. Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.
Tööprojekt LR8973
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Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M15 kuni M47A
Ltrass=3125m
Mastile M15 lisada tõmmits

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-35
vahemikus M39 kuni M2 sh AJ, Ltrass=195m
Demonteerida Katase 1:(Jõhvi) MAJ alajaam koos 0,4kV JS kilbiga

Asendada MAJ AJ Katase 1 puhastusseadmed
uue komplektalajaamaga
Vt asendiplaan 016

Demonteerida Katase küla:(Jõhvi) MAJ alajaam koos 0,4kV JS kilbiga
Asendada alajaam tee ääres uue komplektalajaamaga
Vt asendiplaan 018

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M47A kuni M53
Ltrass=525m

Demonteerida Katase 2:(Jõhvi) MAJ alajaam koos 0,4kV JS kilbiga ja 556MK
Demonteerida vaid seadmed ja k/p õhuliin, mast jääb alles
Asendada alajaam uue komplektalajaamaga
Vt asendiplaan 019

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M53 kuni M53b, Ltrass=70m
Mastid M53, M53a ja M53b jäävad alles (ühisriputus 0,4kV ja side)

5353a53b

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M53b kuni 56A
Ltrass=338m
Vt demontaaži plaane

56a

60A

Demonteerida Kuusiku:(Jõhvi) MAJ alajaam koos 0,4kV JS kilbiga
Demonteerida vaid seadmed ja k/p õhuliin, mast jääb alles
Puitpost toestada tõmmitsaga
Asendada alajaam uue komplektalajaamaga, vt asendiplaan 020
Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M56A kuni M60A, Ltrass=381m
Mastid 56A, 57, 57B, 57a, 58, 58a, 59, 59A, 60, 60A jäävad alles (ühisriputus 0,4kV)

Demonteerida Tare:(Jõhvi) MAJ alajaam koos 0,4kV JS kilbiga ja mõõtekilbiga
Alajaam asendatakse eemal uue komplektalajaamaga vt asendiplaani 021

74

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M60A kuni M74, Ltrass=1334m

Demonteerida Männi:(Jõhvi) MAJ alajaam
0,4kV JS kilp jääb alles, nimetada ümber JK65706
Alajaam asendatakse eemal uue komplektalajaamaga vt asendiplaani 022

Demonteerida Uusküla:(Jõhvi) KTP alajaam
Alajaam asendatakse uue komplektalajaamaga vt asendiplaani 023

Demonteerida 6443:(Jõhvi) MAJ alajaam
Tarbija viiakse üle õhuliini toitele vt asendiplaani 023

Asendada olemasolev 0,4kV õhuliin 2xA-25
EX 4x50-ga, L=581m
Vahemikus uuest mastist nr M1-M16 sh Tarbija sisestus (EX 4x25, L=15m)
Asendada mastid 1, 7, 8, 13, 15, 16
Vt plaani 033
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