
80
,6

100

kr

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

W
2

12
4,7

11
3,9

12
5,2

18
1,

1

11
2,3

34°

Leht 2
Leht 3 , Vaade 1

Leht 1Leht 2

S

N

W E

4 x A-35

4 x A-35

Ex 4x50

14
,4

Glaucidium passerinum (värbkakk)
III kat. kaitsealune fauna
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Glaucidium passerinum (värbkakk)
III kat. kaitsealune fauna
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Projekteeritud mastalajaam 
AJ15318, trafoga 100 kVA.
4-kl 11m, kreosoot + 
tugi 3-kl 10m
Rasva KTP demonteerida, 
trafo tõsta ümber

Nurgamast asendada
2 x 5-kl 11m, kreosoot
+  4 tõmmitsat postist 7m kaugusele

F1

F2 - Ex 4x50, L=11m
F3 - Ex 4x50, L=11m

Mast asendada
4 kl 12m kreosoot

Mast asendada
4 kl 12m kreosoot

Mast asendada
4 kl 11m kreosoot

Mast asendada
3 kl 11m kreosoot

F12 - Ex 4x50, L=15m
vähendatud tõmbega

Raiuda liinialune võsa
ca' 700m².
NB! Värbkaku kaitseala 
liinitrassi naabruses!

Raiuda võsa.

Raiuda liinialune võsa
ca' 1600m².

RASVA

AJ15318

Glaucidium passerinum (värbkakk)
III kat. kaitsealune fauna

KLO9133014
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69701:005:0239
Koke

69701:005:0391
Randla

M42A

Paigaldada täiendav 
kandemast
3 kl 13m kreosoot

69701:005:0261
Maidu

69701:005:0261
Maidu

Tellija

Keel 

Staadium

Mõõtkava

Lehti Leht 

Projekt

Joonis

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Joonise nr

Töö nr

Võru - Munamäe 10 kV fiidri rekonstrueerimine, III etapp
Rõuge vald Võru maakond.

Asendiplaan
Leht 2

Elektrilevi OÜ
IP6720-K3

EL-4-02
M 1: 1000

Tööprojekt

EST 2 5

A. Mee
A. Erik
-

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

+372 511 9005

+372 5309 0199

-

21.05.2024

21.05.2024

Tingmärgid

projekteeritud 10 kV õhuliini puitpost, tugi, tõmmits
projekteeritud 10 kV õhuliini juhtmevahetus
demonteeritav objekt
raieala
katastripiir
looduskaitseline piiranguala
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LEHT 3

Geoalus, töö nr GEO_IP6720-K3, koostatud LEONHARD WEISS OÜ poolt veebruaris 2024.a.
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