
89901:001:3137
Soe-Kõrtsi

89901:001:3136
52 Viljandi - Rõngu tee

89901:001:3129
Soe-Kõrtsi

89901:001:3128
52 Viljandi - Rõngu tee

79703:003:0117
Kopraoja

89901:001:3129
Soe-Kõrtsi

79701:004:1390
52 Viljandi - Rõngu tee
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8
Puitmast 11m, kl4, KRE.
Mastile 200x2000mm riigel, 1,4m sügavusele
Puittugi 12m, kl4, KRE
Toe kaugus mastist 5,0m, kõrgus masti tipust 0,3m
(kaldtalade vahele)
Toe vundament HL60
Toe kinnitus SH167.30
Lõputraavers SH70+SH71
Tõmbeisolaatorid 3xSDI90.280
Ankruklemm 3xSO256S
Lisatõir 3xSOT24.315
Tõirisolaator 3xSHF20
Hargnemisklemmid 3xSLW34
Maanduskoht: 3xPSS699
Sädemikud SDI27.3, sädevahe 150mm
Mast 8 ja 7 vahel AS-50 vabavisangusse.

9
Puitmast kl4, L=11m, KRE
Mastile 200x2000mm riigel, 1,0m sügavusele.
Puittugi kl4, L=12m, KRE
Toe kaugus mastist 5,0m, kõrgus masti tipust 0,7m.
Toe vundament HL43
Toe kinnitus SH167.30
Nurgatraavers SH153.10
Tõmbeisolaatorid 3xSDI90.280
Rullakandeklemm 3xSO181.6S

12
Puitmast kl3, 11m, KRE
Kandetraavers SH151.0
Isolaatorid 3xSHF20G1

11
Puitmast kl3, 12m, KRE
Kandetraavers SH151.0
Isolaatorid 3xSHF20G1
Sädemikud 3xSDI20.469
Sädevahe 150mm.
Paigaldussügavus 2,2m.

10
Puitmast kl3, 12m, KRE
Kandetraavers SH151.0
Isolaatorid 3xSHF20G1
Sädemikud 3xSDI20.469
Sädevahe 150mm.
Paigaldussügavus 2,2m.
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Mustla PAJ Vambola 15kV fiidri mastide 8 kuni 29 ja Ransu HL remont, juhtmete vahetus
Soe küla ja Unametsa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond IP8220-TP-EL-4-05

Vambola 15kV fiidri mastide 8 kuni 29 ja Ransu haruliini asendiplaan Asendiplaan
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