
15 kV õhuliin
AS-35

AJ16487 F2
M3 - M15 juhtmevahetus
Demonteerida 4xA-50, trass=527 m
Paigaldada Ex4x70, trass=527 m.

AJ16487

AJ16487 F2
M3 - M27 - M36 juhtmevahetus
Demonteerida 4xA-50, trass=456 m
Paigaldada Ex4x70, trass=456 m.

50

Projekteeritud mastalajaam AJ16487
21(15,75)/0,41 kV 50 kVA paigaldada
projekteeritud KP masti M165.
Mast asendada, 4 kl, 11 m, kreosoot.
Tõmmitsad asendada samas asukohas.
(Vt. joonis IP7119_TP_EL-6-01)

AJ Metsakuru

Demonteerida 15 kV õhuliin AS-35, trass=7 m.

Demonteerida Metsakuru
alajaam koos seadmetega.

Demonteerida 0,4 kV õhuliinid
4xA-50 ja E4x70, trass=12 m.

1W11W1

Mast asendada 3 kl, 11 m, kreosoot.
Tõmmits asendada.
Ehitada kordusmaandus Rm≤100 Ω.

0,4kV JS

0,4 kV JS mastikilp

AJ16487 F2
M1 - M3 juhtmevahetus
Demonteerida 4xA-50, trass=83 m
Paigaldada Ex4x70, trass=83 m.

F1 0,4 kV õhuliin
Ex4x70

Mast asendada 3 kl, 10 m, kreosoot.

Mast asendada 3 kl, 10 m, kreosoot.

Kasepõllu
61301:001:0008

Kärstna-Vooru
61301:001:0813

Metsakassi
61301:001:1090

Loisu
61301:001:0800

Risttee
61301:001:0010

Kärstna-Vooru
61301:001:0813

MPL426718
AJ16487 F1 - M1
AXPK4G120, trass=23 m, L=33 m.

MPL426719
AJ16487 F2 - M1
AXPK4G120, trass=23 m, L=33 m.
Paigaldada min 1 m sügavusele,
450N Ø110 kaitsetorusse.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

5,29

Kassi
61301:001:1320

Ettevaatust! Drenaažitrass - orienteeruv.

Vaata IP7119_TP_EL-4-02 Leht 1.
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Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486

LEONHARD WEISS OÜ

Metsakuru F2 nõuetekohasus. Reti küla, Tõrva vald, Valga maakond

Asendiplaan

Elektrilevi OÜ

IP7119_TP_EL-4-01

EST

Tööprojekt

M 1: 1000

41

Raido Rebane
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+372 51 967 694

12.06.2024

12.06.2024

TINGMÄRGID:

- Olemasolev 0,4 kV õhuliin

- Katastripiir

- Projekteeritud 0,4 kV õhuliin

- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud mastalajaam50

- Projekteeritud tõmmits

- Olemasolev 15 kV õhuliin

1W1 - Projekteeritud 0,4 maakaabel
- Projekteeritud mastalajaama jaotuskilp

D - Drenaažitrass

Leht 2

Leht 1

Leht 3Leht 1

Leht 2

Leht 3

Leht 4

Leht 1

AJ16487



Olemasolev 0,4 kV õhuliin
Ex4x50

AJ16487 F2
M15 - M19 - M26 juhtmevahetus
Demonteerida 3xA-25, trass=323 m
Paigaldada Ex4x70, trass=323 m.

Ehitada kordusmaandus Rm≤100 Ω.

Mastile paigaldada distantsklambritega
kaabli allaviik + kuumkahanev otsamuhv ja termokahanevad torud.
Ehitada kordusmaandus Rm≤100 Ω.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Kassi
61301:001:1320

Metsakassi
61301:001:1090
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TINGMÄRGID:

- Katastripiir

- Projekteeritud 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin

D - Drenaažitrass
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Leht 1

Leht 2
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AJ16487 F2
M36 - M39 juhtmevahetus
Demonteerida 4xA-35, trass=133 m
Paigaldada Ex4x70, trass=133 m.

AJ16487 F2
M39 - Hoone juhtmevahetus
Demonteerida 4xA-25, trass=19 m
Paigaldada Ex4x25, trass=19 m.

AJ16487 F2
M36 - M40 - M48 juhtmevahetus
Demonteerida 4xA-50, trass=436 m
Paigaldada Ex4x70, trass=436 m.

AJ16487 F2
M52 - M54 juhtmevahetus
Demonteerida 4xA-35, trass=87 m
Paigaldada Ex4x50, trass=87 m.

AJ16487 F2
M48 - M50 - M52 juhtmevahetus
Demonteerida 4xA-50, trass=115 m
Paigaldada Ex4x70, trass=115 m.

Ehitada kordusmaandus Rm≤100 Ω.

Kassi
61301:001:1320

Loisu
61301:001:0800

Kärstna-Vooru
61301:001:0813

Eike
61301:001:1640

Sadama
61301:001:1630

Loime
61301:001:1680

Mast õiguda.
Ehitada kordusmaandus Rm≤100 Ω.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Kärstna-Vooru
61301:001:0813

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast asendada 3 kl, 10 m, tanalith.
Tugi asendada 3 kl, 11 m, tanalith.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Loisu
61301:001:0800

Ettevaatust! Drenaažitrass - orienteeruv.

Vaata IP7119_TP_EL-4-02 Leht 2.

LK171955

Projekteeritud liitumiskilp LK230359
paigaldada mastile M39.
Ehitada pot. ring. ja  mastiga ühine maandus.
Allaviik teha kaabliga AXPK4G25.

LK230359

Tellija

Projektijuht

Projekteeris

Kontrollis
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Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt
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Metsakuru F2 nõuetekohasus. Reti küla, Tõrva vald, Valga maakond
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EST

Tööprojekt

M 1: 1000
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TINGMÄRGID:

- Olemasolev 0,4 kV õhuliin

- Katastripiir

- Projekteeritud 0,4 kV õhuliin

- Projekteeritud puitmast

D - Drenaažitrass

- Projekteeritud tugi

Leht 3Leht 1

Leh
t 3

Leh
t 4

Leht 2

Leht 3

Leht 4

Leht 1

AJ16487

- Projekteeritud liitumiskilp (LP0000 raames)
- Projekteeritud tarbija 0,4 kV õhuliin



AJ16487 F2
M52 - M56 - M74 juhtmevahetus
Demonteerida 4xA-50, trass=848 m
Paigaldada Ex4x70, trass=848 m.

Olemasolev 0,4 kV õhuliin
Ex4x25, trass=18 m.

Loisu
61301:001:0800

Põrapõllu
61301:001:0840

Põra
61301:001:0780

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

A-mast toonekurepesaga.

Mastile M74 paigaldada
pingestabilisaator.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Mast õiguda.

Ehitada kordusmaandus Rm≤100 Ω.
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Projekteeris
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