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ühispaigaldusega  puitmast asendada 

uue puitmastiga

( Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m ).

 

Keskpinga ja madalpinge 

ühispaigaldusega  toega puitmast 

asendada uue puitmastiga. 

( Mast Cu-soolade immutus, 3. klass, 

12m 

Tugi Cu-soolade immutus, 3. klass, 

11m) 

Keskpinga ja madalpinge 

ühispaigaldusega  puitmast asendada 

uue puitmastiga

( Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m ).

 

Keskpinga ja madalpinge 

ühispaigaldusega  puitmast asendada 

uue puitmastiga

( Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m ).

 

Keskpinga ja madalpinge 

ühispaigaldusega  puitmast asendada 

uue puitmastiga

( Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m ).

 

Jääb olemasolev puitmast.

 

Keskpinga ja madalpinge 

ühispaigaldusega  puitmast asendada 

uue puitmastiga

( Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m ).

 

Toega puitmast asendada uue 2 tõmmitsaga 

puitmastiga. Tõmmitsate kaugused mastist 7

( Cu-soolade immutus, 4. klass 11m)

 

Keskpinga ja madalpinge 

ühispaigaldusega  puitmast asendada 

uue puitmastiga

( Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m ).

 

Olemasolev puitmast asendada uue 

puitmastiga 

(Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m)

 
Paigaldada neljast postist ja neljast toest 

koostatav nurgmast. Tugede kaugus 

postidest 6m.(Mast 4 x Cu-soolade, 4. 

klass 12m, 

Tugi 4 x Cu-soolade 5. klass 13m. Riiglid 

4m 2tk).

Vaata joonis ELV-7-???
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Olemasolev 0,4kV õhuliini ristumine 

kõrvalmaanteega nr 18158 

Holvandi-Partsi tee (0,66km).

Vaata joonis ELV-4-04 leht 5

 

Olemasolev 0,4kV õhuliini ristumine 

kõrvalmaanteega nr 18158 

Holvandi-Partsi tee (1,09km).

Vaata joonis ELV-4-04 leht 6
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LEHT 9
Tingmärgid

projekteeritud 10 kV õhuliini juhtme vahetus 
projekteeritud 10kV õhuliini mast
projekteeritud 10kV õhuliini tugi
projekteeritud 10kV õhuliini masti tõmmits
proj. võsaraie
olemasolev 0,4kV õhuliin
olemasolev drenaaž
katasripiir
maantee kaitsevööndi piir

D D

projekteeritud 10kV maakaabelliin 
projekteeritud kinnine kaeve
projekteeritud kaabli kaitsetoru 750N / 1250N
planeeritud puurimismasina asukoht / puurimiskaevik
projekteeritud 10 kV õhuliini juhtme vahetus 
projekteeritud 10kV õhuliini mast
projekteeritud 10kV õhuliini tugi
projekteeritud 10kV õhuliini masti tõmmits
proj. võsaraie
demonteeritav 10 kV õhuliin
demonteeritava masti langetussuund ja kaugus
tehnika juurdepääsutee
katastripiir
raudtee kaitsevööndi piir
olemasoleva elektrikaabli kaitsveöönd
olemasoleva sidekaabli kaitsevöönd

varem projkteeritud raudtee kontaktvõrk
(Ardanuy/Ayesa eelprojekt)
varem projekteeritud turvangukaabel
(INGENIERIA Y CONTROL FERROVIARIO S.A 
töö nr UAS611)
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nr 18158

1.09km

Keskpinga ja madalpinge 

ühispaigaldusega  puitmast asendada 

uue puitmastiga

( Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m ).

 

Toega puitmast asendada uue 2 tõmmitsaga 

puitmastiga. Tõmmitsate kaugused mastist 7

( Cu-soolade immutus, 4. klass 11m)

 

Keskpinga ja madalpinge 

ühispaigaldusega  puitmast asendada 

uue puitmastiga

( Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m ).

 

Olemasolev puitmast asendada uue 

puitmastiga 

(Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m)

 

Jääb olemasolev puitmast.

 

Jääb olemasolev puitmast.

 
Jääb olemasolev puitmast.

 

Olemasolev puitmast asendada uue 

puitmastiga 

(Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m)

 

Paigaldada neljast postist ja neljast toest 

koostatav nurgmast. Tugede kaugus 

postidest 6m.(Mast 4 x Cu-soolade, 4. 

klass 12m, 

Tugi 4 x Cu-soolade 5. klass 13m. Riiglid 

4m 2tk).

Vaata joonis ELV-7-???

 

M58H110

M58H111

M58H112

M58H113

M58H114
M58H115

M58H116

M58H117

Olemasolev puitmast asendada uue 

puitmastiga 

(Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m)

 

Demonteerida mastilt Sõra AJ seadmed

 

Olemasolev 10kV õhuliin asendada 

keerdkaabliga ALUS 4x95 L=140m

 

Paigaldada õhuliini sisse täiendav mast

 
Olemasolev puitmast asendada uue 

puitmastiga 

(Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m)

 

Demonteerida mastilt Sõra AJ seadmed

 

Ehitada uuele portaalmastile uus mastalaam. 

Trafo võtta demonteeritvast Sõra 

mastalajaamast.

 

Olemasolev 10kV õhuliin asendada 

keerdkaabliga ALUS 4x95 L=140m

 

Paigaldada õhuliini sisse täiendav mast

(Cu-soolade immutus, 3. klass, 10m)

 

Olemasolev 0,4kV õhuliini ristumine 

kõrvalmaanteega nr 18158 

Holvandi-Partsi tee (1,09km).

Vaata joonis ELV-4-04 leht 6
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LEHT 8

Tingmärgid

projekteeritud 10 kV õhuliini juhtme vahetus 
projekteeritud 10kV õhuliini mast
projekteeritud 10kV õhuliini tugi
projekteeritud 0,4 kV õhuliin
projekteeritud 0,4 kV õhuliini mast
demonteeritav 10/0,4kV mastalajaam
demonteeritav 10kV õhuliin
proj. võsaraie
olemasolev 0,4kV õhuliin
olemasolev drenaaž
katasripiir
maantee kaitsevööndi piir
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Olemasolev puitmast asendada uue 
puitmastiga 

(kresootimmutus, 3. klass, 11m)
 

Olemasolev puitmast asendada uue 
puitmastiga 

(kresootimmutus, 3. klass, 11m)
 

Jääb olemasolev betoonmast. 

Jääb olemasolev puitmast. 

Betoonmast asendada uue 4 tõmmitsaga 

portaalmastiga. Tõmmitsate kaugused 
mastist 7m.

(Mastid 2xCu-soolade immutus, 4. klass 11m

Toed 2xCu-soolade immutus, 4. klass 12m) 

Olemasolev betoonmast asendada uue 
puitmastiga 

(Cu-soolade immutus, 3. klass, 12m) 

Olemasolev betoonmast asendada uue 
puitmastiga 

(kresootimmutus, 3. klass, 12m)
 

Olemasolev betoonmast asendada uue 
puitmastiga 

(kresootimmutus, 3. klass, 12m)
 

Paigaldada uus puitmast 

(kresootimmutus, 3. klass, 12m)
 

Demonteerida betoonmast. 

Betoonmast asendada tugedega 

portaalmastiga. Tugede kaugus 
mastist 6m. 

(Mast kreosoot, 4. klass 11m + 

kreosoot, 4. klass 12m , 

Tugi 2 x kreosoot 5. klass 12m).
Paigaldada riigel. 

Vaata joonist ELV-7-0??.
 

Olemasolev betoonmast asendada uue 
puitmastiga 

(kresootimmutus, 3. klass, 10m)

Traavers paiagdldada 7m kõrgusele 

maapinnast (masti tipp lõigata maha)
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Betoonmast asendada uue 4 tõmmitsaga puitmastiga. Tõmmitsate kaugused mastist 9(Cu-soolade immutus, 5. klass, 12m)

 

Jääb olemasolev betoonmast.
 

Jääb olemasolev puitmast.
 

Betoonmast asendada uue 4 tõmmitsaga portaalmastiga. Tõmmitsate kaugused 
mastist 7m.

(Mastid 2xCu-soolade immutus, 4. klass 11mToed 2xCu-soolade immutus, 4. klass 12m)

 

Jääb olemasolev betoonmast.
 

Jääb olemasolev betoonmast.
 

Jääb olemasolev betoonmast.
 

Jääb olemasolev puitmast.
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