
TINGMÄRGID

PROJEKTEERITUD MADALPINGE MAAKABEL, X-KAABLITE ARV

PROJEKTEERITUD MADALPINGEÕHULIIN

PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP

PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP

PROJEKTEERITUD TARBIJA KAABEL

PROJEKTEERITUD TARBIJA ÕHUKAABEL

ÜMBERTÕSTETUD ELEKTRILEVI MAAKAABEL

MADALPINGE MAAKAABLI JÄTKUMUHV

TARBIJAKAABLI JÄTKUMUHV

PUURIMISKAEVIK

PROJEKTEERITUD MAANDUS

MÄRKETULP ELEKTRIKILBILE

KAITSETORU D110 750N

KAITSETORU D110 1250N

TABIJAKAABLIKAITSETORU D50 450N

PROJEKTEERITUD MASTILÜLITI

PROJEKTEERITUD MAST

PROJEKTEERITUD TÕMMITS

PROJEKTEERITUD TUGI

RAADAMISALA / VÕSA RAIE / OKSTE MAHA LÕIKAMINE

ASFALTKATTE TAASTAMINE

KRUUSAKATTE TAASTAMINE

LIKVIDEERITAV OBJEKT

OLEMASOLEV SIDEÕHULIIN

OLEMASOLEV SIDETRASS, MAAALUNE

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV MADALPINGE KAABEL

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV KANALISATSIOONITRASS

OLEVASOLEV ELEKTRIKILP

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
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56502:002:1680
Kooli tee 8

56502:002:0013
15180 Sillaotsa-Tarbja tee

56502:002:0004
Raini alajaam

56502:002:0476
Kooli tee 8a

56502:002:0125
5650055 Jõe tänav

56502:002:0129
Järve tee 5

56502:002:0244
Järve tee 1

56502:002:0103
Kolmetamme

56502:002:0421
Eivere tee 2

56502:002:0503
Järve tee 3

56502:002:0139
Ülepumpla

56502:002:0106
Miku

56502:002:0165
Järve tee 4

56502:002:0166
Järve tee 2

56502:002:0630
Eivere tee 4

56502:002:0640
Eivere tee 8

56502:002:0650
Eivere tee 10

56502:002:0245
Kooli tee 4

56502:002:0102
Eivere tee 6

56502:002:0563
Tarbja mänguväljak

56502:002:0116
5650054 Järve tee

56502:002:0117
5650054 Järve tee

56502:002:1800
Kooli tee 6

56502:002:0474
5650324 Ringtee

56502:002:0167
Järve tee 7

56502:002:1790
Kooli tee 2

56502:002:0422
Jaago

56502:002:0246
Kooli tee 14

56502:002:0157
Järve tee 6

56502:002:0159
Jõe tn 1

56502:002:0158
Järve tee 8

56501:001:0346
Saare

56502:002:0071
15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4

56502:002:0139
Ülepumpla

56502:002:0422
Jaago

56502:002:0071
15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4

56502:002:0103
Kolmetamme

56502:002:0071
15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4

56502:002:1282
Kalamäe

56502:002:1282
Kalamäe

56502:002:0049
Kooli tee 1

56502:002:0071
15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4

56502:002:0071

15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4

56502:002:0071
15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4

56502:002:0135
Kooli tee 10

56502:002:0156
Kooli tee 12

56501:001:0164
Jõe tn 8

56501:001:0408
Jõe tn 6

56501:001:0406
Jõe tn 4

56502:002:0474
5650324 Ringtee

56502:002:0119
Jõe tn 3

56502:002:0106
Miku

56502:002:0417
Jäätmejaama

56701:001:0395
Rabametsa

56502:002:0125
5650055 Jõe tänav

56502:002:0104
Vanaküla tee 1

56502:002:0495
Tehisjärve parkla

56701:001:0465
15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L1

56701:001:0395
Rabametsa

56701:001:0395
Rabametsa

56502:002:0566
Väätsa metskond 491

56502:002:0566
Väätsa metskond 49156502:002:0508

5650026 Tarbja-Pikaküla tee

56501:001:0347
Uue-Saare

56501:001:0347
Uue-Saare

56502:002:0960
Metsaveere

56502:002:0071

15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4
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Mastile M25(M24) paigaldada liitumiskilp

LK225564 1-kohaline

PK 3x25APLC arvestiTarbija: Metsaveere

Olemasolev tarbijakaabel ühendada

projekteeritud liitumiskilpi

Mastile ehitada kordusmaandus

Asendada M24(M23) uue puitmasti vastu

TAN 10,0 3kl
Demonteerida toed ja r/b jaland

Paigaldada 2 tk mastitoed

2xTAN 11,0 3kl
Võsaraie ≈ 9m2

Asendada M23(M22) uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Võsaraie ≈ 4m2

Asendada M22(M21) uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Võsaraie ≈ 4m 2

Asendada M21(M20) koos toega uute vastu

Mast - KREO 10,0 3kl

Tugi - KREO 10,0 3kl

Demonteerida r/b jaland

Võsaraie ≈ 7m 2

Jätkumuhv JM1

Asendada M20(M19) uue puitmasti vastu

TAN 10,0 3kl
Olemasolevad tugi ja jaland demonteerida

Paigaldada uus tugi

TAN 11,0 3kl
Mastile paigaldada liitumiskilp

LK225563, 1-ne
PK 3x25APLC arvesti

Paigaldada uus õhukaabel

AMKA 3x70+95
M18 - M20Ltrass=43m

Asendada olemasolev õhuliin õhukaabli vastu

AMKA 3x70+95
M19 - M24Ltrass=202m

Demonteerida olemasolev õhuliini

visang M18 - M19 - M20

Ltrass =50mDemonteerida mast M19 koos toega

ja r/b jalandiga

Asendada M18 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 3kl
Paigaldada uus tugi

KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

Asendada M17 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Võsaraie ≈ 4m 2

Asendada M16 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Võsaraie ≈ 4m 2

Asendada M15 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Võsaraie ≈ 4m 2

Asendada M14 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Võsaraie ≈ 4m 2

Asendada M13 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Okste maha lõikamine ≈ 4m 2

Asendada M12 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Okste maha lõikamine ≈ 4m 2

Asendada M11 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Raiemaht ≈ 4m 2

Asendada M10 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Võsaraie ≈ 4m 2
Mastile paigaldada mastilüliti

LP17103SZ160.3NH00 40A

Asendada M9 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Asendada M8 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Asendada M7 uue puitmasti vastu

KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Asendada M6 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 3kl
Demonteerida r/b jaland ja tugi
Paigaldada uus tugi

Asendada M5 uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Demonteerida r/b jaland ja tugi
Paigaldada uus tugi
TAN 11,0 3kl
Mastile ehitada kordusmaandus

Projekteeritud maakaabel
AXPK 4G50 MPL418543
M5 - LK225290
Ltrass=27m
Lkaabel=39m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=5m

Hoonetesse minevad õhuliini
vasngud demonteerida

Paigalda tarbijakaabel
LK225290 - Eivere tee 10 hooneni
AXPK 4G50
Ltrass=26m
Lkaabel=36m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=28m
Kaabel viia olemasolevate isolaatoriteni
hoone seinal, ehitajal tuleb kohapeal leppida
kokku liitujaga trassi täpne asukoht

Paigalda tarbijakaabel
LK225290 - Eivere tee 8 hooneni
AXPK 4G50
Ltrass=23m
Lkaabel=33m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=7m
Kaabel viia olemasolevate isolaatoriteni hoone seinal, ehitajal
tuleb kohapeal leppida kokku liitujaga trassi täpne asukoht

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil
D110 1250N kaitsetorusse
Ltoru=17m

Demonteerida õhuliini visag
M5 - M26
Demonteerida mast M26

Projekteeritud liitumiskilp
LK225290, 2-ne
Eiveri tee 8 (kilbi vasakul poolel): PK 3x25A
Eiveri tee 10 (kilbi paremal poolel): PK3x25
PLC arvestid

Maakaabli ristumine riigiteega nr 15159
Tarbja-Eivere-Korba tee L4
km 06,82
Maakaabel paigaldada kinnisel meetodil
D110 1250N kaitsetorusse
Ltoru=24m
Ristmevälja joonis - E209

Paigaldada tarbijakaabel

AXPK 4G25
LK225563 - JM1

Ltrass =9mLkaabel=15mD110 450N kaitsetorus

Ltoru=11m

Projekteeritud maakaabel
AXPK 4G120 MPL418542
M4 - JK67287
Ltrass=21m
Lkaabel=33m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=4m

Maakaabli ristumine riigiteega nr 15159
Tarbja-Eivere-Korba tee L4
km 06,77
Maakaabel paigaldada kinnisel meetodil
D110 1250N kaitsetorusse
Ltoru=18m
Ristmevälja joonis - E210

Olemaoslev toitekaabel alates
muhvikohast tööst välja viia

Jätkumuhv JM2

Paigaldada tarbijakaabel
AXPK 4G25
LK225295 - JM2
Ltrass=16m
Lkaabel=20m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=18m

Projekteeritud jaotuskilp
JK67287, 3 moodulkohta
Kilp varustada märkertulbiga

Projekteeritud liitumiskilp
LK225295, 1-ne
PK 3x25A
Tarbija: Eiveri tee 6
PLC arvesti

Kinnine paigaldusmeetod kaabel
paigaldada D110 1250N kaitsetorusse
Ltoru=30

Jätkumuhv JM3

Olemaoslev toitekaabel alates
muhvikohast tööst välja viia
Ltrass=41m

Demonteerida õhuliini visang M4 - M5
Ltrass=35m
Ettevaatust, mastil M5 asub
toonekuure pesa! Mast jääb paika

M1
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M4

M5
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M13
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M4

M3
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M17

M18

M8

M9

M10

M11

M8

M7

M6

M5
M4

M3

M2

M11

M10

M15

M16

Asendada M4 koos toega uute vastu
Lisada täiendav mastitugi
Mast: TAN 10,0 3kl
Tugi: 2xTAN 11,0 3kl

Projekteeritud liitumiskilp mastil M6
LK225299 1-ne
PK 3x25A
Tarbija: Eiveri tee 2
PLC arvtsti
Asendada olemasolev tarbija õhuliin
uue õhukaabliga AMKA 3x16+25
M6 - Eiveri tee 2 LP
Ltrass=10m
Mastile ehitada kordusmaandus

M6

Asendada olemasolev õhuliin uue
õhukaabliga AMKA 3x50+70
M1 - M6
Ltrass=137m

Asendada M2 uue puitmasti vastu
TAN 11,0 3kl
Olemasolev mastitugi demonteerida
Paigaldada mastitõmmits

Õhuliini ristumine riigiteega nr 15180
Sillaotsa-Tarbja tee
km 02,59
Liinirippe vähemalt 7m kogu tee ulatuses
Ristmevälja joonis - E211

Tänavavalgustuse liitumiskilp
Kilbi uus tunnus LK225577
Kilbi välisüksele paigaldada
Elektrilevi tähistusplaat
Asendada olemasolev arvesti
uue PLC arvesti vastu

Projekteeritud voolutrafodega liitumiskilp
LK225562, 1-ne, vundamentil
PK 3x160A
Tarbija: Kooli tee 1
PLC arvesti

Projekteeritud maakaablid
2xAXPK 4G240
MPL418580:
Raini:(Paide):F Lasteaed 1 - LK225562
MPL430396:
Raini:(Paide):F Lasteaed 2 - LK225562
2xLtrass=24m
2xLkaabel=36m
D110 750N kaitsetorus
2xLtoru=17m
Maakaablid paigaldada olemasoleva
tarbijakaabli trassil
Asfaltkatte taastamine ≈ 31m2

Olemasolev Kooli tee 1 tarbijakaabel
(kaablid) lõigata lühemaks ja ühendada
projekteeritud liitumiskilpi LK225562

AJ Raini:(Paide)
Mõõtekilbis 11155MK demonteerida olemasolevad arvestid.
Paigaldada bilansiarvesti ja konsentraator

Asendada M1 uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Olemasolevad toed demonteerida
Paigaldada uus mastitugi
TAN 11,0 3kl
Ehitada kordusmaandus

Demonteerida M2 koos toega

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK224838, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 2
PLC arvesti

Asendada olemasolev õhuliin uue

õhukaabliga AMKA 3x70+95

M4 - M18Ltrass=622m

Asendada olemasolev õhuliin uue
õhukaabliga AMKA 3x120+95
M1 - M4
Ltrass=104m

Asendada olemasolev õhuliin uue
õhukaabliga AMKA 3x70+95
M1 - M18
Ltrass=233m

Demonterida olemasolev mast M3
Paigaldada uus puitmast M3 näidatud kohas
TAN 10,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK228233, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 4
PLC arvesti
Olemasolev tarbijakaabel ühendada
projekteeritud kilpi

Asendada M4 uue puitmastiga
TAN 10,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

Asendada M5 uue puitmastiga
TAN 10,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

Asendada olemasolev tarbija
õhuliin uue õhukaabliga
AMKA 3x16+25
M5 - Kooli tee 6 LP
Ltrass=15m

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK228234, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 6
PLC arvesti

Projekteeritud liitumiskilp, vundamentil
LK225344, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 8
PLC arvesti
Olemasolev tarbijakaabel ühendada
projekteeritud liitumiskilpi

Projekteeritud maakaabel
AXPK 4G50 MPL424635
M5 - LK225344
Ltrass=3m
Lkaabel=15m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=5m

Asendada M6 uue puitmastiga
TAN 10,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK224839, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 8a
PLC arvesti

Asendada olemasolev tarbija
õhuliin uue õhukaabliga
AMKA 3x16+25
M6 - Kooli tee 8a LP
Ltrass=7m

Asendada mast M7 uue puitmastiga
Asendada mastitugi ja tõmmits
Mast: TAN 10,0 3kl
Tugi: TAN 11,0 3kl
Ehitada kordusmaandus
Olemasolev liitumiskilp mastil demonteerida
ja omanikule üle anda

Asendada olemasolev õhuliin uue
õhukaabliga AMKA 3x70+95
M7 - M17
Ltrass=20m

Asendada olemasolev tarbija
õhuliin uue õhukaabliga
AMKA 3x16+25
M17 - Kooli tee 10 LP
Ltrass=12m

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK224840, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 10
PLC arvesti

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK228235, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 12
PLC arvesti

Asendada M17 uue puitmastiga
TAN 10,0 3kl
Asendada olemasolev tõmmits
Ehitada kordusmaandus

Asendada M18 uue puitmastiga
TAN 10,0 3kl
Asendada olemasolev tugi
TAN 11,0 3kl
Ehitada kordusmaandus

Olemasolev Kooli tee 14 liitumiskilp mastil
demonteerida ja omanikule üle anda

Madalpinge maakaablile 110158
teha sisselõige piisava varuga ja
ühendada projekteeritud
jaotuskilpi JK67227

Jätkumuhv JM4

Projekteeritud jaotuskilp
JK67227, 3 moodulkohta

Projekteeritud liitumiskilp, vundamentil
LK225275, 1-ne
PK 3x50A
Tarbija: Kooli tee 14
PLC arvesti

Projekteeritud maakaabel
AXPK 4G50 MPL428663
JK67227 - JM4
Ltrass=5m
Lkaabel=9m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=7m

Demonteerida olemasolev õhuliini visang
AMKA 3x70+95 lõigus:
M10 - M11
Ltrass=46m

Mastile M11 paigaldada tõmmits

Mastile M10 paigaldada tõmmits
Õhuliin ankurdada

Asendada mast M19 uue puitmastiga
TAN 10,0 3kl
Demonteerida r/b jaland
Ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225281, 1-ne
PK 3xB63A
Tarbija: Järve tee 8
PLC arvesti

Olemasolev kilp tõsta mastil madalamale
Kilbi uus tunnus LK224842
Kilbi välisüksele paigaldada Elektrilevi
tähistusplaat
Paigaldada ELV PLC arvesti
Mastile ehitada kordusmaandus

Õiguda mast M8

Ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225567, 1-ne
PK 3x32A
Tarbija: Järve tee 7
PLC arvesti

Asendada M5 uue puitmastiga
TAN 11,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

M1

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225566, 1-ne
PK 3x32A
Tarbija: Järve tee 5
PLC arvesti

Asendada M4 uue puitmastiga
TAN 11,0 2kl
Ehitada kordusmaandus
Demonteerida r/b jaland

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225565, 1-ne
PK 3x40A
Tarbija: Järve tee 3
PLC arvesti

Asendada M3 uue puitmastiga
TAN 11,0 2kl
Ehitada kordusmaandus
Demonteerida r/b jalandMastile M2 ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225277, 1-ne
PK 3x80A
Tarbija: Järve tee 4
PLC arvesti

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225276, 2-ne
Järve tee 1:
PK 3x25A
Järve tee 2:
PK 3x80A
PLC arvestid

Demonteerida olemasolev õhuliini
visang M11 - Järve tee 6 LP
Ltrass=23m

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225278, 1-ne
PK 3x63A
Tarbija: Järve tee 6
PLC arvesti
Mastile ehitada kordusmaandus

Paigaldada tarbijakaabel
AXPK 4G25
LK225278 - Järve tee 6 LP
Ltrass=26m
Lkaabel=40m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=28m

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225279, 1-ne
PK 3x50A
Tarbija: Jõe tn 3
PLC arvesti
Mastile ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp voolutrafodega,
vundamentil, LK225280, 1-ne
PK 3x100A
Tarbija: Jõe tn 1
PLC arvesti

Jätkumuhv JM5

Tarbijapoolne maakaabel pikendada
jätkumuhviga proj. liitumiskilbini
AXPK 4G120
LK225280 - JM5
Ltrass=2m
Lkaabel=4m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=4m

Olemasolevale maakaablile MPL4178
teha sisselõige piisava varuga ja
ühendada projekteeritud liitumiskilpi

Mastile M4 ehitada kordusmaandus

Mastile M6 ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK224841, 1-ne
PK 3x32A
Tarbija: Raba laut
PLC arvesti
Ehitada kordusmaandus
Olemasolev liitumiskilp mastil
demonteerida ja omanikule üle anda

Kruusakatte taastamine ≈ 17m2

56502:002:0071
15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4

56501:001:0347
Uue-Saare

Maakaablid D110 450N kaitsetorus
2xLtoru=10m
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Kooli tee 10
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Kooli tee 12

Asendada olemasolev tarbija
õhuliin uue õhukaabliga
AMKA 3x16+25
M18 - Kooli tee 12 LP
Ltrass=10m

Ühendada olemasolev tarbijakaabel
projekteeritud liitumiskilpi

Ühendada olemasolev tarbijakaabel
projekteeritud liitumiskilpi

M19

M20

M21

M22

M23

M24

Kaabel D110 750N kaitsetorus
Ltoru=38m

Projekteeritud liitumiskilp
LK225298 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Eiveri tee 4
PLC arvesti
Kilp varustada märkertulbigaPaigaldada tarbijakaabel

AXPK 4G25
LK225298 - JM3
Ltrass=14m
Lkaabel=21m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=19m

1W
1

Asfaltkatte taastamine ≈ 11m2
Kaabel D110 450N kaitsetorus
Ltoru=3m

Projekteeritud maakaabel
AXPK 4G50 MPL417912
JK67287 - LK225298
Ltrass=86m
Lkaabel=90m
D110 750N kaitsetorus
Ltoru=17m
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Mastile M25(M24) paigaldada liitumiskilp
LK225564 1-kohaline
PK 3x25A
PLC arvesti
Tarbija: Metsaveere
Olemasolev tarbijakaabel ühendada
projekteeritud liitumiskilpi
Mastile ehitada kordusmaandus

Asendada M24(M23) uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Demonteerida toed ja r/b jaland
Paigaldada 2 tk mastitoed
2xTAN 11,0 3kl
Võsaraie ≈ 9m2

Asendada M23(M22) uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

Asendada M22(M21) uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

Asendada M21(M20) koos toega uute vastu
Mast - KREO 10,0 3kl
Tugi - KREO 10,0 3kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 7m2

Jätkumuhv JM1

Asendada M20(M19) uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Olemasolevad tugi ja jaland demonteerida
Paigaldada uus tugi
TAN 11,0 3kl
Mastile paigaldada liitumiskilp
LK225563, 1-ne
PK 3x25A
PLC arvesti

Paigaldada uus õhukaabel
AMKA 3x70+95
M18 - M20
Ltrass=43m

Asendada olemasolev õhuliin õhukaabli vastu
AMKA 3x70+95
M19 - M24
Ltrass=202m

Demonteerida olemasolev õhuliini
visang M18 - M19 - M20
Ltrass=50m
Demonteerida mast M19 koos toega
ja r/b jalandiga

Asendada M18 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 3kl
Paigaldada uus tugi
KREO 11,0 3kl
Demonteerida r/b jaland

Asendada M17 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

Asendada M16 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

Asendada M15 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

Paigaldada tarbijakaabel
AXPK 4G25
LK225563 - JM1
Ltrass=9m
Lkaabel=15m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=11m
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Asendada M14 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

Asendada M13 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland
Okste maha lõikamine ≈ 4m2

Asendada M12 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland
Okste maha lõikamine ≈ 4m2

Asendada M11 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland
Raiemaht ≈ 4m2

Asendada M10 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland
Võsaraie ≈ 4m2

Mastile paigaldada mastilüliti
LP17103
SZ160.3
NH00 40A

Asendada M9 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Asendada M8 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Asendada M7 uue puitmasti vastu
KREO 10,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

Paigalda tarbijakaabel

LK225290 - Eivere tee 10 hooneni

AXPK 4G50

Demonteerida õhuliini visag

M5 - M26

Demonteerida mast M26

Maakaabli ris
tumine riigiteega nr 15159

Tarbja-Eivere-Korba tee L4

km 06,82

Maakaabel paigaldada kinnisel meetodil

D110 1250N kaitsetorusse

L toru=24m

Ristmevälja joonis - E209

M6

M7M8

M9M10M11
M12M13M14

Asendada olemasolev õhuliin uue
õhukaabliga AMKA 3x70+95
M4 - M18
Ltrass=622m

56502:002:0071

15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4
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56502:002:0640
Eivere tee 8

56502:002:0650
Eivere tee 10

56502:002:0102
Eivere tee 6
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5650054 Järve tee
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Kolmetamme
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15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4
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15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4
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1W
1
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1W
1

1W
1

1W
1

Asendada M5 uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Demonteerida r/b jaland ja tugi
Paigaldada uus tugi
TAN 11,0 3kl
Mastile ehitada kordusmaandus

Projekteeritud maakaabel
AXPK 4G50 MPL418543
M5 - LK225290
Ltrass=27m
Lkaabel=39m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=5m

Hoonetesse minevad õhuliini
vasngud demonteerida

Paigalda tarbijakaabel
LK225290 - Eivere tee 10 hooneni
AXPK 4G50
Ltrass=26m
Lkaabel=36m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=28m
Kaabel viia olemasolevate isolaatoriteni
hoone seinal, ehitajal tuleb kohapeal leppida
kokku liitujaga trassi täpne asukoht

Paigalda tarbijakaabel
LK225290 - Eivere tee 8 hooneni
AXPK 4G50
Ltrass=23m
Lkaabel=33m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=7m
Kaabel viia olemasolevate isolaatoriteni hoone seinal, ehitajal
tuleb kohapeal leppida kokku liitujaga trassi täpne asukoht

Kaabel paigaldada kinnisel meetodil
D110 1250N kaitsetorusse
Ltoru=17m

Demonteerida õhuliini visag
M5 - M26
Demonteerida mast M26

Projekteeritud liitumiskilp
LK225290, 2-ne
Eiveri tee 8 (kilbi vasakul poolel): PK 3x25A
Eiveri tee 10 (kilbi paremal poolel): PK3x25
PLC arvestid

Maakaabli ristumine riigiteega nr 15159
Tarbja-Eivere-Korba tee L4
km 06,82
Maakaabel paigaldada kinnisel meetodil
D110 1250N kaitsetorusse
Ltoru=24m
Ristmevälja joonis - E209

Projekteeritud maakaabel
AXPK 4G120 MPL418542
M4 - JK67287
Ltrass=21m
Lkaabel=33m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=4m

Maakaabli ristumine riigiteega nr 15159
Tarbja-Eivere-Korba tee L4
km 06,77
Maakaabel paigaldada kinnisel meetodil
D110 1250N kaitsetorusse
Ltoru=18m
Ristmevälja joonis - E210

Olemaoslev toitekaabel alates
muhvikohast tööst välja viia

Jätkumuhv JM2

Paigaldada tarbijakaabel
AXPK 4G25
LK225295 - JM2
Ltrass=16m
Lkaabel=20m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=18m

Projekteeritud jaotuskilp
JK67287, 3 moodulkohta
Kilp varustada märkertulbiga

Projekteeritud liitumiskilp
LK225295, 1-ne
PK 3x25A
Tarbija: Eiveri tee 6
PLC arvesti

Kinnine paigaldusmeetod kaabel
paigaldada D110 1250N kaitsetorusse
Ltoru=30

Jätkumuhv JM3

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M26

Asendada olemasolev õhuliin uue

õhukaabliga AMKA 3x70+95

M4 - M18Ltrass=622m

Asendada olemasolev õhuliin uue
õhukaabliga AMKA 3x120+95
M1 - M4
Ltrass=104m

Mastile M4 ehitada kordusmaandus
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Kaabel D110 750N kaitsetorus
Ltoru=38m

Projekteeritud liitumiskilp
LK225298 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Eiveri tee 4
PLC arvesti
Kilp varustada märkertulbigaPaigaldada tarbijakaabel

AXPK 4G25
LK225298 - JM3
Ltrass=14m
Lkaabel=21m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=19m
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Asfaltkatte taastamine ≈ 11m2
Kaabel D110 450N kaitsetorus
Ltoru=3m

Projekteeritud maakaabel
AXPK 4G50 MPL417912
JK67287 - LK225298
Ltrass=86m
Lkaabel=90m
D110 750N kaitsetorus
Ltoru=17m

Hoiatuslint
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PROJEKTEERITUD MADALPINGE MAAKABEL, X-KAABLITE ARV

PROJEKTEERITUD MADALPINGEÕHULIIN

PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP

PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP

PROJEKTEERITUD TARBIJA KAABEL

PROJEKTEERITUD TARBIJA ÕHUKAABEL

ÜMBERTÕSTETUD ELEKTRILEVI MAAKAABEL

MADALPINGE MAAKAABLI JÄTKUMUHV

TARBIJAKAABLI JÄTKUMUHV

PUURIMISKAEVIK

PROJEKTEERITUD MAANDUS

MÄRKETULP ELEKTRIKILBILE

KAITSETORU D110 750N

KAITSETORU D110 1250N

TABIJAKAABLIKAITSETORU D50 450N

PROJEKTEERITUD MASTILÜLITI

PROJEKTEERITUD MAST

PROJEKTEERITUD TÕMMITS

PROJEKTEERITUD TUGI
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fraktsioon 32/63
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(märkus 3)
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56502:002:0013
15180 Sillaotsa-Tarbja tee

56502:002:0004
Raini alajaam

56502:002:0421
Eivere tee 2

56502:002:0139
Ülepumpla

Kooli tee 2

56502:002:0139
Ülepumpla

56502:002:0422
Jaago

56502:002:0071
15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4

56502:002:1282
Kalamäe

56502:002:0049
Kooli tee 1

56502:002:0071
15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4

56502:002:0104
Vanaküla tee 1
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Olemaoslev toitekaabel alates
muhvikohast tööst välja viia
Ltrass=41m

Demonteerida õhuliini visang M4 - M5
Ltrass=35m
Ettevaatust, mastil M5 asub
toonekuure pesa! Mast jääb paika

M5

M4

M3

M2

M1

M1

M3

M4

Asendada M4 koos toega uute vastu
Lisada täiendav mastitugi
Mast: TAN 10,0 3kl
Tugi: 2xTAN 11,0 3kl

Projekteeritud liitumiskilp mastil M6
LK225299 1-ne
PK 3x25A
Tarbija: Eiveri tee 2
PLC arvtsti
Asendada olemasolev tarbija õhuliin
uue õhukaabliga AMKA 3x16+25
M6 - Eiveri tee 2 LP
Ltrass=10m
Mastile ehitada kordusmaandus

M6

Asendada olemasolev õhuliin uue
õhukaabliga AMKA 3x50+70
M1 - M6
Ltrass=137m

Asendada M2 uue puitmasti vastu
TAN 11,0 3kl
Olemasolev mastitugi demonteerida
Paigaldada mastitõmmits

Õhuliini ristumine riigiteega nr 15180
Sillaotsa-Tarbja tee
km 02,59
Liinirippe vähemalt 7m kogu tee ulatuses
Ristmevälja joonis - E211

Tänavavalgustuse liitumiskilp
Kilbi uus tunnus LK225577
Kilbi välisüksele paigaldada
Elektrilevi tähistusplaat
Asendada olemasolev arvesti
uue PLC arvesti vastu

Projekteeritud voolutrafodega liitumiskilp
LK225562, 1-ne, vundamentil
PK 3x160A
Tarbija: Kooli tee 1
PLC arvesti

Projekteeritud maakaablid
2xAXPK 4G240
MPL418580:
Raini:(Paide):F Lasteaed 1 - LK225562
MPL430396:
Raini:(Paide):F Lasteaed 2 - LK225562
2xLtrass=24m
2xLkaabel=36m
D110 750N kaitsetorus
2xLtoru=17m
Maakaablid paigaldada olemasoleva
tarbijakaabli trassil
Asfaltkatte taastamine ≈ 31m2

Olemasolev Kooli tee 1 tarbijakaabel
(kaablid) lõigata lühemaks ja ühendada
projekteeritud liitumiskilpi LK225562

AJ Raini:(Paide)
Mõõtekilbis 11155MK demonteerida olemasolevad arvestid.
Paigaldada bilansiarvesti ja konsentraator

Asendada M1 uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Olemasolevad toed demonteerida
Paigaldada uus mastitugi
TAN 11,0 3kl
Ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK224838, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 2
PLC arvesti

Demonterida olemasolev mast M3
Paigaldada uus puitmast M3 näidatud kohas
TAN 10,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

Asendada M4 uue puitmastiga
TAN 10,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

2W1
2W1

2W1

2W1
2W1

2W1
2W1

2W1

Maakaablid D110 450N kaitsetorus
2xLtoru=10m

V
V

V
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Lkaabel=21m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=19m

Asfaltkatte taastamine ≈ 11m2
Kaabel D110 450N kaitsetorus
Ltoru=3m
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56502:002:1680
Kooli tee 8

56502:002:0476
Kooli tee 8a

56502:002:0245
Kooli tee 4

56502:002:1800
Kooli tee 6

56502:002:1790
Kooli tee 2

56502:002:0049
Kooli tee 1

56502:002:0071
15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4

56502:002:0071
15159 Tarbja-Eivere-Korba tee L4

56502:002:0135
Kooli tee 10

56502:002:0156
Kooli tee 12
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M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M17

M18

M8

M9

Olemasolev Kooli tee 1 tarbijakaabel

Asendada M1 uue puitmasti vastu
TAN 10,0 3kl
Olemasolevad toed demonteerida
Paigaldada uus mastitugi
TAN 11,0 3kl
Ehitada kordusmaandus

Demonteerida M2 koos toega

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK224838, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 2
PLC arvesti

Asendada olemasolev õhuliin uue
õhukaabliga AMKA 3x70+95
M1 - M18
Ltrass=233m

Demonterida olemasolev mast M3
Paigaldada uus puitmast M3 näidatud kohas
TAN 10,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK228233, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 4
PLC arvesti
Olemasolev tarbijakaabel ühendada
projekteeritud kilpi

Asendada M4 uue puitmastiga
TAN 10,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

Asendada M5 uue puitmastiga
TAN 10,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

Asendada olemasolev tarbija
õhuliin uue õhukaabliga
AMKA 3x16+25
M5 - Kooli tee 6 LP
Ltrass=15m

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK228234, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 6
PLC arvesti

Projekteeritud liitumiskilp, vundamentil
LK225344, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 8
PLC arvesti
Olemasolev tarbijakaabel ühendada
projekteeritud liitumiskilpi

Projekteeritud maakaabel
AXPK 4G50 MPL424635
M5 - LK225344
Ltrass=3m
Lkaabel=15m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=5m

Asendada M6 uue puitmastiga
TAN 10,0 2kl
Ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK224839, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 8a
PLC arvesti

Asendada olemasolev tarbija
õhuliin uue õhukaabliga
AMKA 3x16+25
M6 - Kooli tee 8a LP
Ltrass=7m

Asendada mast M7 uue puitmastiga
Asendada mastitugi ja tõmmits
Mast: TAN 10,0 3kl
Tugi: TAN 11,0 3kl
Ehitada kordusmaandus
Olemasolev liitumiskilp mastil demonteerida
ja omanikule üle anda

Asendada olemasolev õhuliin uue
õhukaabliga AMKA 3x70+95
M7 - M17
Ltrass=20m

Asendada olemasolev tarbija
õhuliin uue õhukaabliga
AMKA 3x16+25
M17 - Kooli tee 10 LP
Ltrass=12m

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK224840, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 10
PLC arvesti

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK228235, 1-ne
PK 3x20A
Tarbija: Kooli tee 12
PLC arvesti

Asendada M17 uue puitmastiga
TAN 10,0 3kl
Asendada olemasolev tõmmits
Ehitada kordusmaandus

Asendada M18 uue puitmastiga
TAN 10,0 3kl
Asendada olemasolev tugi
TAN 11,0 3kl
Ehitada kordusmaandus

Olemasolev Kooli tee 14 liitumiskilp mastil
demonteerida ja omanikule üle anda

Madalpinge maakaablile 110158
teha sisselõige piisava varuga ja
ühendada projekteeritud
jaotuskilpi JK67227

Jätkumuhv JM4

Projekteeritud jaotuskilp
JK67227, 3 moodulkohta

Projekteeritud liitumiskilp, vundamentil
LK225275, 1-ne
PK 3x50A
Tarbija: Kooli tee 14
PLC arvesti

Projekteeritud maakaabel
AXPK 4G50 MPL428663
JK67227 - JM4
Ltrass=5m
Lkaabel=9m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=7m
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Asendada olemasolev tarbija
õhuliin uue õhukaabliga
AMKA 3x16+25
M18 - Kooli tee 12 LP
Ltrass=10m

TINGMÄRGID

PROJEKTEERITUD MADALPINGE MAAKABEL, X-KAABLITE ARV

PROJEKTEERITUD MADALPINGEÕHULIIN

PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP

PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP

PROJEKTEERITUD TARBIJA KAABEL

PROJEKTEERITUD TARBIJA ÕHUKAABEL

ÜMBERTÕSTETUD ELEKTRILEVI MAAKAABEL

MADALPINGE MAAKAABLI JÄTKUMUHV

TARBIJAKAABLI JÄTKUMUHV

PUURIMISKAEVIK

PROJEKTEERITUD MAANDUS

MÄRKETULP ELEKTRIKILBILE

KAITSETORU D110 750N

KAITSETORU D110 1250N

TABIJAKAABLIKAITSETORU D50 450N

PROJEKTEERITUD MASTILÜLITI

PROJEKTEERITUD MAST

PROJEKTEERITUD TÕMMITS

PROJEKTEERITUD TUGI

RAADAMISALA / VÕSA RAIE / OKSTE MAHA LÕIKAMINE

ASFALTKATTE TAASTAMINE

KRUUSAKATTE TAASTAMINE

LIKVIDEERITAV OBJEKT

OLEMASOLEV SIDEÕHULIIN

OLEMASOLEV SIDETRASS, MAAALUNE

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV MADALPINGE KAABEL

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV KANALISATSIOONITRASS

OLEVASOLEV ELEKTRIKILP

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

XW1

~ ~

1W1

~ ~
1W1

V

K

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Staadium

25.06.2024

Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1 Tallinn
Harjumaa 12618
+372 5179698
info@hepta.ee

Tellija

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Asendiplaan

E205

Elektrivõrgu rekonstrueerimine, Tarbja küla, Paide linn, Järva maakond

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

K. Loite

V. Romanjuk

11080P_IP6763TP 1:500

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S



V
V

V
V

 67.96  67.93
 67.93

 67.50

 67.56

 67.84

 67.72

 67.98

 67.46

 67.41

 67.49 67.80

 67.50

 67.59

3H
E

3H
E

2H
E

2H
E

2H
E

2H
E

1

3

5

7
2

4

A

aiamaa
h=7.08m

orient

bet k

 78.66

 75.11 67.64
 67.84

 67.83

 68.00

 68.01
 68.04

 68.05

 68.03

 69.77

 68.15

mp õhl h=7.08m
TV õhl h=6.54m

A

mp õhl h=6.50m
TV õhl h=5.36m

mp õhl h=5.88m
TV õhl h=4.76m

mp õhl h=5.88m
TV õhl h=4.66m

mp õhl h=5.65m
TV õhl h=4.48m
side õhl h=9.84m

mp õhl h=6.52m
TV õhl h=6.01m

mp õhl h=5.39m
TV õhl h=5.00m

TV õhl h=5.99m

TV õhl h=9.86m

TV õhl h=7.16m

TV õhl h=8.34m

TV õhl h=7.14m

TV õhl h=7.14m

TV õhl h=7.31m

TV õhl h=8.46m

TV õhl h=8.28m

TV õhl h=8.31m

TV õhl h=8.17m

A

A

A

A

A

A

56502:002:0125
5650055 Jõe tänav

56502:002:0129
Järve tee 5

56502:002:0244
Järve tee 1

56502:002:0503
Järve tee 3

56502:002:0106
Miku

56502:002:0165
Järve tee 4

56502:002:0166
Järve tee 2

56502:002:0563
Tarbja mänguväljak

56502:002:0117
5650054 Järve tee

56502:002:0474
5650324 Ringtee

56502:002:0167
Järve tee 7

56502:002:0157
Järve tee 6

56502:002:0158
Järve tee 8
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Jõe tn 6
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M1

M9

M10

M11

M8

M7

M6

M5
M4

M3

M2

Demonteerida olemasolev õhuliini visang
AMKA 3x70+95 lõigus:
M10 - M11
Ltrass=46m

Mastile M11 paigaldada tõmmits

Mastile M10 paigaldada tõmmits
Õhuliin ankurdada

Õiguda mast M8

Ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225567, 1-ne
PK 3x32A
Tarbija: Järve tee 7
PLC arvesti

Asendada M5 uue puitmastiga
TAN 11,0 2kl
Demonteerida r/b jaland

M1

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225566, 1-ne
PK 3x32A
Tarbija: Järve tee 5
PLC arvesti

Asendada M4 uue puitmastiga
TAN 11,0 2kl
Ehitada kordusmaandus
Demonteerida r/b jaland

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225565, 1-ne
PK 3x40A
Tarbija: Järve tee 3
PLC arvesti

Asendada M3 uue puitmastiga
TAN 11,0 2kl
Ehitada kordusmaandus
Demonteerida r/b jalandMastile M2 ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225277, 1-ne
PK 3x80A
Tarbija: Järve tee 4
PLC arvesti

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225276, 2-ne
Järve tee 1:
PK 3x25A
Järve tee 2:
PK 3x80A
PLC arvestid

Mastile M6 ehitada kordusmaandus
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56502:002:0135
Kooli tee 10

56502:002:0156
Kooli tee 12

Ühendada olemasolev tarbijakaabel
projekteeritud liitumiskilpi

Ühendada olemasolev tarbijakaabel
projekteeritud liitumiskilpi
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56502:002:0106
Miku

56502:002:0165
Järve tee 4

56502:002:0166
Järve tee 2

56502:002:0563
Tarbja mänguväljak 56502:002:0157

Järve tee 6
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Jõe tn 1
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Järve tee 8
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Jõe tn 3
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1W
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M11

M10
Asendada mast M19 uue puitmastiga
TAN 10,0 3kl
Demonteerida r/b jaland
Ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225281, 1-ne
PK 3xB63A
Tarbija: Järve tee 8
PLC arvesti

Õiguda mast M8

Ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225567, 1-ne
PK 3x32A
Tarbija: Järve tee 7
PLC arvesti

Demonteerida olemasolev õhuliini
visang M11 - Järve tee 6 LP
Ltrass=23m

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225278, 1-ne
PK 3x63A
Tarbija: Järve tee 6
PLC arvesti
Mastile ehitada kordusmaandus

Paigaldada tarbijakaabel
AXPK 4G25
LK225278 - Järve tee 6 LP
Ltrass=26m
Lkaabel=40m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=28m

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK225279, 1-ne
PK 3x50A
Tarbija: Jõe tn 3
PLC arvesti
Mastile ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp voolutrafodega,
vundamentil, LK225280, 1-ne
PK 3x100A
Tarbija: Jõe tn 1
PLC arvesti

Jätkumuhv JM5

Tarbijapoolne maakaabel pikendada
jätkumuhviga proj. liitumiskilbini
AXPK 4G120
LK225280 - JM5
Ltrass=2m
Lkaabel=4m
D110 450N kaitsetorus
Ltoru=4m

Olemasolevale maakaablile MPL4178
teha sisselõige piisava varuga ja
ühendada projekteeritud liitumiskilpi

Kruusakatte taastamine ≈ 17m2
M19
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56502:002:0106
Miku

56502:002:0417
Jäätmejaama

56701:001:0395
Rabametsa

56701:001:0395
Rabametsa

M15

M16

Olemasolev kilp tõsta mastil madalamale
Kilbi uus tunnus LK224842
Kilbi välisüksele paigaldada Elektrilevi
tähistusplaat
Paigaldada ELV PLC arvesti
Mastile ehitada kordusmaandus

Projekteeritud liitumiskilp, mastil
LK224841, 1-ne
PK 3x32A
Tarbija: Raba laut
PLC arvesti
Ehitada kordusmaandus
Olemasolev liitumiskilp mastil
demonteerida ja omanikule üle anda
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