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Tõusu tänav
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Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: 528
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=24m, LTRASS=16m
- Ø160mm, 450N, LTORU=21m, LTRASS=16m
- Sügavus: min 1,0m

Likvideeritav alajaam "Võsu kool:(Kunda)"
- Alajaama küljest demonteerida liitumiskilp
85123LK (asendatakse soklil kilbiga LK233966)
arvesti tõsta ümber projekeeritud kilpi LK233966
- Bilansiarvesti ja kontsentraator tõsta ümber
projekteeritud alajaama AJ17009.

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp (Nr: LK233966)
- Tarbija: Võsu võimla (Tõusu tn 2)
- Peakaitse: In=3x160A
- Arvesti tüüp: tõsta ümber ol.olev
- Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
  X=6606119.74 Y=611441.99
- Kilp paigaldada tegumise küljega Kooli tn 1 poole.

Ol.olev tarbijakaabel ühendada
demonteeriavast liitumiskilbist
85123LK lahti ning ühendada ümber
projekteeritud liitumiskilpi LK233966

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: MPL435574
- AXPK4G120 LKAABEL=31m, LTRASS=23m
- Ø110mm, 450N, LTORU=27m, LTRASS=23m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: MPL435579
- AXPK4G150 LKAABEL=21m, LTRASS=13m
- Ø110mm, 450N, LTORU=18m, LTRASS=13m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud alajaam "AJ17009"
HEKA 1VM630, 400kVA

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp (Nr: LK233967)
- Tarbija: Kooli tn 1
- Peakaitse: In=3x315A
- Arvesti tüüp: P2P
- Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
  X=6606133.92 Y=611459.12
- Kilp paigaldada esimese küljega kinnistu piirile,
uksega sõidutee poole.

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: 529
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=13m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 450N, LTORU=9m, LTRASS=5m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 0,4kV maakaablid torudes
- Nr: MPL435575; MPL435576
- AXPK4G240 LKAABEL=2x26m, LTRASS=2x18m
- Ø110mm, 450N, LTORU=2x18m, LTRASS=2x13m
- Ø110mm, 750N, LTORU=2x6m, LTRASS=2x5m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud tarbijakaablite reservtorud
- Ø110mm, 450N, LTORU=2x4m, LTRASS=2x2m
- Tarbijakaablite reservtorude otsad tuua maa
peale ja tihendada

92201:003:1541
Kooli tn 1

Projekteeritud 0,4kV maakaablid torudes
- Nr: MPL435577; MPL435578
- AXPK4G150 LKAABEL=2x14m, LTRASS=2x6m
- Ø110mm, 450N, LTORU=2x11m, LTRASS=2x6m
- Sügavus: min 1,0m

Mõõtkava:
Joon nr:
Töö nr:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Kuupäev:Tellija:

Projekteeris:

Elektrilevi OÜ 24-230

Asendiplaan

01.02.2025

EL-01
Kooli tn 1 kinnistu peakaitsme suurendamine,
Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Tööprojekt LC2799

Kontrollis: J. Kaldoja

TEL002388
12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
E-post: M 1:500 /A2

T. Liiber (56855114)

+372 55 341 19
jaanus@stromtec.ee

Lehekülg: 1/1

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest nr: 483327.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 12950G; kuupäev: 28.11.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

TINGMÄRGID

Projekteeritud liitumiskilp

Maanduspaigaldis
Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud alajaam HEKA 1VM630
Projekteeritud MP jätkumuhv
Projekteeritud KP jätkumuhv

Projekteeritud 750N toru asukoht
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