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AJ16509 -> Ahtme nr 17
AHXAMK-W 3x50+25, KPL240122, L=5+387+10 m

Kaitsetoru PVC 160 750 N, L= m
Paigaldussügavus Hmin=1 m

AJ16509 -> M8
AXPK 4G120, L=5+97+9 m

Kaitsetoru PVC 110 450 N, L=97 m
Paigaldussügavus Hmin=1 m

AJ16509 -> Ahtme nr 17
AHXAMK-W 3x240+35, KPL240125, L=5+195+10 m

Kaitsetoru PVC 160 750 N, L= m
Paigaldussügavus teemaal Hmin=1,0 m

Ettevaatust! Ristumine
gaasi-trassiga

X
X

X
X

X

Paigaldus kinniselt
PE 160 1250 N, L=69 m

Paigaldussügavus Hmin=1,5 m

Martin Bluum, 56969904

Elektrilevi OÜ 24-114
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Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:
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Tartumaa; 61714
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Proj. 20 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. 20kV õhuliin

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Ol. olev 0.4 kV õhuliin

Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev kõrgepingekaabel
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Ol. olev kanalisatsioonitrass

Katastriüksuse piir

1W2 1W2 1W2

1W1 1W1 1W1

2N

2U

2V

2W1W

1V

1U

+KP

+KPS

+.K01

+.K03

+.K05

+TR

-T1

+MP

-MEB

+MPS Proj. alajaam

Tingmärgid

↯ ↯

Proj. kaevikuava

Ol. oleva liini demonteerimineX X X

Proj. 20 kV kaabel kinnisel meetodil
Proj. 0.4 kV kaabel kinnisel meetodil

1W2 1W2 1W2

1W1 1W1 1W1


	Sheets and Views
	24-114_IP7214_Asendiplaan-003


