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34201:001:0481
Allikmetsa

34201:001:0032
Aaviku

34201:001:0195
Nahkjaääre

34201:001:0033
Karja

34201:001:1000
Vahtriku

34201:001:1000
Vahtriku

34201:001:0195
Nahkjaääre

34201:001:1000
Vahtriku

34201:001:0194
Ense-Nõmme

34201:001:1281
Taida

34201:001:0195
Nahkjaääre

34201:001:1521
Anni

34201:001:1510
Mõisimaa-Jaagu

34201:001:1281
Taida

34201:001:0033
Karja

34201:001:0831
Nahkja

34201:001:1521
Anni

34201:001:0069
Rebase

34201:001:0083
Mardi

34201:001:0255
Tuulepealse

34201:001:0105
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Mastile M1 (F1/F2) paigaldada tõmmitsad (2tk)

Ol. olev tõmmits demonteerida

Ol. olev AMKA 3x50+70

F2

Ol. olev AMKA 3x16+25

F2

Asendada olemasolev õhuliin

lõigus M1 (F1/F2) - M39

AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu

L
trass =1263m

Asendada M2 uue puitmastiga

KREO 10,0 2kl

Asendada M4 uue puitmastiga

KREO 10,0 2kl

Asendada M5 uue puitmastiga

KREO 10,0 2kl

Asendada M6 uue puitmastiga

KREO 10,0 3kl

Mastile paigaldada tõmmitsad (2tk)

Ol. olev tõmmits demonteerida

Asendada olemasolev õhuliin lõigus M8- M21

AMKA 3x50+70 õhukaabli vastu

L
trass =620m

Masitile M8 paigaldada mastilülitid (2tk)

LP17641 (suunaga M9); SZ160.3; 32/160A.

LP17642 (suunaga M22); SZ160.3; 32/160A.

Mastile ehitada kordusmaandus

Demonteerida ol. olev õhuliin

A-4x25
M6 - M7

L
trass=38m

Demonteerida M7 koos toega

Asendada M11 uue puitmastiga

KREO 11,0 2kl

Mastile ehitada kordusmaandus

Ol. olev M21 koos toega demonteerida

Paigaldada uus mast ja tugi

Mast: TAN 10,0 3kl

Tugi: TAN 11,0 2kl

Mastile ehitada kordusmaandus

Tõsta ümber ol. olev LK200189 uuele mastile

ja taastada selle võrguühendus

Asendada M22 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M23 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M24 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M25 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M26 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M27 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M28 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M29 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M30 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl
Mastile ehitada kordusmaandus

Asendada M31 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M32 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M33 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M34 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M35 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M36 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M37 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M38 uue puitmastiga
Paigaldada uued tugi M37 suunas ja tõmmitsad (2tk)
Mast: KREO 10,0 3kl
Tugi: KREO 11,0 2kl

Demonteerida ol. olev õhuliin
A-2x16
M38 - M40
Ltrass=52m

Demonteerida M40 koos tõmmitsaga

Demonteerida ol. olev õhuliin
A-2x16
M38 - M42
Ltrass=96m

Demonteerida M41 koos toega

Demonteerida M42 koos toega
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22
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M
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D
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m

its m
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25

M
astile paigaldada tugi

TAN
 12,0 2kl

Vajadusel eem
aldada võsat

Võsaraie ca 10m
2

Asendada olem
asolev õhuliin lõigus M

4 - M
11

AM
KA 3x50+70 õhukaabli vastu

L
trass =225m

M
astile M

4 ehitada kordusm
aandus

Asendada olem
asolev õhuliin lõigus M

4 - M
22 - M

25

AM
KA 3x50+70 õhukaabli vastu

L
trass =495m

Asendada olem
asolev õhuliin lõigus M

22 - M
23

AM
KA 3x50+70 õhukaabli vastu

L
trass =52m

Mastalajaam ENSE:(Risti)

34201:001:0195
Nahkjaääre

Asendada olemasolev õhuliin lõigus M8- M21

AMKA 3x50+70 õhukaabli vastu

L
trass=620m

Asendada olemasolev õhuliin lõigus
M1 (F1/F2) - M39
AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
Ltrass=1263m

34201:001:0033
Karja

34201:001:0033
Karja

44101:001:0311
Topi

34201:001:0280
Topi-Madise

Asendada olemasolev õhuliin lõigus
M1 (F1/F2) - M39
AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
Ltrass=1263m

Asendada olemasolev õhuliin lõigus
M1 (F1/F2) - M39
AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
Ltrass=1263m

Asendada olem
asolev õhuliin lõigus M

4 - M
22 - M

25

AM
KA 3x50+70 õhukaabli vastu

L
trass =495m

Asendada M3 uue puitmastiga

KREO 10,0 2kl

N

N

N

N

N

N

N

Asendada olemasolev õhuliin

lõigus M1 (F1/F2) - M39

AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu

L
trass =1263m

M
adalpinge õhuliini trassi kulgem

ine

riigitee kaitsevöönis

16163 Liivi-Üdrum
a tee

km
 03,26 - 03,84

M
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OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

OLEVASOLEV ELEKTRIKILP

OLEMASOLEV MASTALAJAAM

LIKVIDEERITAV OBJEKT

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

~ ~

E201

E202

E203

E204 E205

N

E207

E208
E206

Joonise nr

Projekti nr 

Kuupäev 

Mõõtkava

Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

23.07.2024

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee
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M1
(F1/F2)

M26

M2

M2 M3
M4 M5 M6

M7
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mastile M1 (F1/F2) paigaldada tõmmitsad (2tk)
Ol. olev tõmmits demonteerida

Ol. olev AMKA 3x50+70
F2

Ol. olev AMKA 3x16+25
F2

Asendada olemasolev õhuliin
lõigus M1 (F1/F2) - M39
AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
Ltrass=1263m

Asendada M2 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M4 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M5 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M6 uue puitmastiga
KREO 10,0 3kl
Mastile paigaldada tõmmitsad (2tk)
Ol. olev tõmmits demonteerida

Demonteerida ol. olev õhuliin
A-4x25
M6 - M7
Ltrass=38m

Demonteerida M7 koos toega

Mastalajaam ENSE:(Risti)

Asendada M3 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

N

Asendada olemasolev õhuliin
lõigus M1 (F1/F2) - M39
AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
Ltrass=1263m
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PROJEKTEERITUD MASTITÕMMITS MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MASTITUGI MADALPINGE MASTILE

PROJEKTEERITUD MADALPINGE PUITMAST

PROJEKTEERITUD MASTILÜLITI

PROJEKTEERITUD MASTI MAANDUS

VÕSA RAIE

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

OLEVASOLEV ELEKTRIKILP

OLEMASOLEV MASTALAJAAM

LIKVIDEERITAV OBJEKT
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M6

M7
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

M8

M9

M10

M13

M12

M11

Asendada M6 uue puitmastiga
KREO 10,0 3kl
Mastile paigaldada tõmmitsad (2tk)
Ol. olev tõmmits demonteerida

Asendada olemasolev õhuliin lõigus M8- M21
AMKA 3x50+70 õhukaabli vastu
Ltrass=620m

Masitile M8 paigaldada mastilülitid (2tk)
LP17641 (suunaga M9); SZ160.3; 32/160A.
LP17642 (suunaga M22); SZ160.3; 32/160A.
Mastile ehitada kordusmaandus

Demonteerida ol. olev õhuliin
A-4x25
M6 - M7
Ltrass=38m

Demonteerida M7 koos toega

Asendada M11 uue puitmastiga
KREO 11,0 2kl
Mastile ehitada kordusmaandus

N

Asendada olemasolev õhuliin
lõigus M1 (F1/F2) - M39
AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
Ltrass=1263m
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Ol. olev M21 koos toega demonteerida
Paigaldada uus mast ja tugi
Mast: TAN 10,0 3kl
Tugi: TAN 11,0 2kl
Mastile ehitada kordusmaandus
Tõsta ümber ol. olev LK200189 uuele mastile
ja taastada selle võrguühendus
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Asendada olemasolev õhuliin lõigus M8- M21
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N
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Asendada M22 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M23 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M24 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl
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Asendada M29 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M30 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl
Mastile ehitada kordusmaandus

Asendada M31 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M32 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M33 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M34 uue puitmastiga
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34201:001:0033
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Asendada olemasolev õhuliin lõigus
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AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
Ltrass=1263m
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Asendada M34 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M35 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M36 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M37 uue puitmastiga
KREO 10,0 2kl

Asendada M38 uue puitmastiga
Paigaldada uued tugi M37 suunas ja tõmmitsad (2tk)
Mast: KREO 10,0 3kl
Tugi: KREO 11,0 2kl

Demonteerida ol. olev õhuliin
A-2x16
M38 - M40
Ltrass=52m

Demonteerida M40 koos tõmmitsaga

Demonteerida ol. olev õhuliin
A-2x16
M38 - M42
Ltrass=96m

Demonteerida M41 koos toega

Demonteerida M42 koos toega

44101:001:0311
Topi

34201:001:0280
Topi-Madise

Asendada olemasolev õhuliin lõigus
M1 (F1/F2) - M39
AMKA 3x70+95 õhukaabli vastu
Ltrass=1263m
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M3

M4

M5

M7
M8

M9
M10

M11

M14
M15

Asendada M11 uue puitmastiga
TAN 10,0 3kl
Asendada olemasolev tõmmits
Mastile ehitada kordusmaandus
Tõsta ümber ol. olev LK207063 uuele mastile
ja taastada selle võrguühendus

Asendada olemasolev õhuliin lõigus M4 - M11
AMKA 3x50+70 õhukaabli vastu
Ltrass=225m

Mastile M4 ehitada kordusmaandus

Asendada olemasolev õhuliin lõigus M4 - M22 - M25
AMKA 3x50+70 õhukaabli vastu
Ltrass=495m

N

Madalpinge õhuliini trassi kulgemine
riigitee kaitsevöönis
16163 Liivi-Üdruma tee
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M17

M26

M25

M24
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M20M19

Asendada M16 uue puitmastiga
TAN 10,0 3kl
Asendada olemasolev tõmmits
Mastile ehitada kordusmaandus

Demonteerida ol. olev tõmmits mastil M22
Paigaldada uus tõmmits näidatud kohas
Mastile ehitada kordusmaandus

Demonteerida ol. olev tõmmits mastil M25
Mastile paigaldada tugi
TAN 12,0 2kl
Vajadusel eemaldada võsat
Võsaraie ca 10m2

Asendada olemasolev õhuliin lõigus M22 - M23
AMKA 3x50+70 õhukaabli vastu
Ltrass=52m

Asendada olemasolev õhuliin lõigus M4 - M22 - M25
AMKA 3x50+70 õhukaabli vastu
Ltrass=495m
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