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KAABLISOONE JÄTKUMUHV

1. JÄTKUHÜLSS VÕI KRUVIKLEMMID
2. KOLLANE MASTIKS
3. TERMOKAHANEV VÄLJAÜHTLUSTUSTORU
4. KIIRGUSKINDEL ISOLEERKEST
5. VASKPUNUTIS
6. VASKVÕRK
7. MUST MASTIKS
8. TUGIHÜLSS +
9. TERMOKAHANEV KEST

ERISUGUSTE RISTLÕIGETEGA KAABLITE

ÜHENDAMISEL  VALIDA JÄTKATAVATELE

RISTLÕIGETELE VASTAV LIITETÜÜP

TERMOKAHANEVA KESTA PEALEKUUMUTAMIST

ALUSTADA KESKKOHAST

KAABLISOONTE ÜLEKATE ON VÄHEMALT 200...220

mm

100

Kaablite paigaldus maa sisse E-E, F-F

KOLLANE VENIV HOIATUSLINT

300

50...100
70

50...100

70 70 300

50
0 

-7
00

100

LIIVAPADI

KAABLIKRAAVI TÄITMINE JA KAITSELINTIDE PAIGUTUS VT JOON.EE
2.4-07 (Eesti Energia nõuded)

TÄITMISEL ARVESTADA PINNASE HILISEMAT VAJUMIST

KAITSELINDI LAIUS PEAB ULATUMA ÜLE RÖÖPKAABLITE,
KITSAMAID KAITSEID PAIGALDADA MITU

OLEMASOLEVATE KÕRVALE PAIGALDATAVA UUE KAABLI
VAHEKAUGUS (A>100) VALIDA NII, ET VANA KAABLI KAITSE
KAEVAMISEL VIGA EI SAAKS EGA NIHKUKS
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