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Kinnismälestise kaitsevöönd
Varbuse mõisa park (reg-nr 23699)
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Paiga ldada liitumiskilp uksega tee poole. Kilbist
tuua välja  tarbijakaabli kaitsetoru

(450N, Ø50mm, l=2m)

Kaabli paiga ldam ine kinnisel meetodil, sügavus  minimaalselt
1m .Ka itsetoru Ø110mm, 1250N,  L=47m.

Ettevaatust
side kaabel!

(Telia )

Ettevaatust
elek trikaabel!

(ta rbija)

MPL42 5640, M11-LK224235,
AXPK4G120 l=175m, trass l=162m

450N Ø110mm kaitse torus, sügav us ü ldjuhul 0,7m .

Murukatte taastamine 90m 2

Murukatte taastamine 20m 2

Kaabli paiga ldam ine kinnisel meetodil, sügavus  minimaalselt
1m .Ka itsetoru Ø110mm, 1250N,  L=36m.

Murukatte taastamine 8m2

Ettevaatust
veetorustik !

Säga AJ-M11,
EX 4x95 l=524m, trass l=520m

20.91km

Rekonstrueeritava 0,4kV õhuliini
ristuminekõrvalmaanteega nr 18115

Vooreküla-Puskaru (20,91km).
Vaata joonis ELV-4-02

te e  k ai ts ev ö ön d i pi ir

te e  k ai ts ev ö ön d i pi ir
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Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Keldrimäe maaüksuse elektriliitumine
Varbuse küla, Kanepi vald, Põlva maakond

Asendiplaan LC01208_TP_ELV-4-01

Elektrilevi OÜ

M 1: 1000

Tööprojekt

EST 1 2

H.Vissel
A.Mee

Projekteerija

Kontrollija

Projektijuht

51967694

5119005

3/28/2024

28.03.2024

Tingmärgid

projekteeritud liitumiskilp
projekteeritud 0,4kV maakaabelliin
projekteeritud maakaabelliini paigaldus kinnisel meetodil
projekteeritud murukatte taastamine
projekteeritud 0,4kV õhuliini juhtme vahetus
olemasolev 0,4kV õhuliin
olemasolev 0,4kV maakaabelliin
olemasolev sidemaakaabelliin
olemasolev veetrass
katasripiir
maantee kaitsevööndi piir
kinnismälestise kaitsevööndi ala
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Kinnismälestise kaitsevöönd
Varbuse mõisa park (reg-nr 23699)
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Paigaldada liitumiskilp uksega tee poole. Kilbist
tuua välja tarbijakaabli kaitsetoru

(450N, Ø50mm, l=2m)

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil, sügavus minimaalselt
1m .Kaitsetoru Ø110mm, 1250N,  L=47m.

Ettevaatust
sidekaabel!

(Telia)

Ettevaatust
elektrikaabel!

(tarbija)

MPL425640, M11-LK224235,
AXPK4G120 l=175m, trass l=162m

450N Ø110mm kaitsetorus, sügavus üldjuhul 0,7m.

Murukatte taastamine 90m2

Murukatte taastamine 20m2

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil, sügavus minimaalselt
1m .Kaitsetoru Ø110mm, 1250N,  L=36m.

Murukatte taastamine 8m2

Ettevaatust
veetorustik!
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Tellija
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Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Keldrimäe maaüksuse elektriliitumine
Varbuse küla, Kanepi vald, Põlva maakond

Asendiplaan LC01208_TP_ELV-4-01

Elektrilevi OÜ

M 1: 500

Tööprojekt

EST 2 2

H.Vissel
A.Mee

Projekteerija

Kontrollija

Projektijuht

51967694

5119005

3/27/2024

27.03.2024

Tingmärgid

projekteeritud liitumiskilp
projekteeritud 0,4kV maakaabelliin
projekteeritud maakaabelliini paigaldus kinnisel meetodil
projekteeritud murukatte taastamine
projekteeritud 0,4kV õhuliini juhtme vahetus
olemasolev 0,4kV õhuliin
olemasolev 0,4kV maakaabelliin
olemasolev sidemaakaabelliin
olemasolev veetrass
katasripiir
kinnismälestise kaitsevööndi ala


