
55601:001:0100
Pedaja tee 6

55601:001:0090
Pedaja tee 4

55601:001:0008
Pedaja tee 2

55601:001:0014
Palupera tee 45

55601:001:0630
Pedaja tee 5

55601:001:0260
Pedaja tee 3

63601:001:0277
Pedaja tee

55701:001:0306
Tammevälja
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Kinnine läbindamine
PVC Ø160  1250 N 38 m
Vastavalt ristmevälja joonisele RV-2

ETTEVAATUST!
Telia sidekaabel

ETTEVAATUST!
Tarbija MP kaabel
Orienteeruvalt 0,8
m sügavusel

Kinnine läbindamine
PVC Ø160  1250 N 90 m
Tee alt min 1,5 m sügavuselt

55601:001:0520
Pedaja tee 1

ETTEVAATUST!
Telia sidekaabel

ETTEVAATUST!
MP kaabel
h=129,42 m
(orient.)

LK231709
2-kohaline, soklil

2xreservtoru tarbijakaablile
PVC Ø110  450 N 2 m

55601:001:0002
71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee

KM 16,50

MPL431720 Al 4G50  167/173 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110  450 N 4 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110  450 N 17 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110  750 N 1 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110  750 N 13 m Kaabel kaitsetorus

PVC Ø110  450 N 4 m

KM 16,39

55601:001:0015
Palupera tee 45a

Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Palupera tee 45 kinnistu elektriliitumine Otepää linnas Otepää vallas Valgamaal

Asendiplaan LC2178-1

Elektrilevi OÜ

M 1:500

EST 1 1

K. Kangro
K. Kangro

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

+372 53045971

+372 53045971

24.09.2024

Projekteeritud MP
maakaabelliin
Projekteeritud liitumiskapp

1W1

Katastriüksuse piir

Ol. olev MP õhuliin
Ol. olev MP kaabel

Ol. olev veetorustikV

Ol. olev sidekanalisatsioonS

Ol. olev kanalisatsioonK K

Tingmärke Kasutatud materjal:      Kõrgused EH2000 süsteemis
1. Geoalus - Leonhard Weiss OÜ (töö nr. GEO031_09-24) 09.2024

Projekteeritud kaitsetoru (450 N)

Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
Projekteeritud kaitsetoru (750 N)

Puurimiskaevik


