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Vassil Hartšuk

From: Vassil Hartšuk
Sent: neljapäev, 9. november 2023 21:44
To: 'anna.petrova@kprojekt.ee'
Subject: DP

Tere, 
 
Edastan esitatud detailplaneeringute läbi vaatamise kohta märkused: 
 
Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneering 

- Pos 1, 2 ja 3: tuleb arvestada automaatse kustutusüsteemiga (maa-aluse osa pindala ületab 800m2); 
- siseministri määruse nr 17 nimetus on muudetud „EhiƟsele esitatavad tuleohutusnõuded“. 

A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneering 
- Hoonete veevajadus ehiƟseväliseks tulekustutuseks on 30 l/s (lähtudes ehiƟste kasutusviisidest); 
- Tuletõrje veevõtukohad TV koondplaanil on näitamata; 
- siseministri määruse nr 17 nimetus on muudetud „EhiƟsele esitatavad tuleohutusnõuded“. 

 
Vanasadama põhjaosa DP 
Esitatud A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneering 
 
D-terminali ja lähiala detailplaneering 

- Hoonete veevajadus ehiƟseväliseks tulekustutuseks on 20 l/s (lähtudes ehiƟste kasutusviisidest); 
- Planeeritav sisemine tuletõrjevee vooluhulk on 15 l/s ei ole nõuetekohane 
- Tuletõrje veevõtukohad TV koondplaanil on näitamata; 
- siseministri määruse nr 17 nimetus on muudetud „EhiƟsele esitatavad tuleohutusnõuded“. 
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