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Ol.ol. MP kaabel pikendada uue alajaamani
F5: Nr. MPL427877; AXPK4G35; L=171m

F6: Nr. MPL427878; AXPK4G120; L=171m
F7: Nr. MPL427879; AXPK4G120; L=171m
F8: Nr. MPL427880; AXPK4G120; L=171m
F9: Nr. MPL427881; AXPK4G120; L=171m

Proj. MP maakaabel nr MPL427876
tihendada olemasoleva MP kaabliga
F10: Nr. MPL430120; AXPK4G50; L=74m

Kinnisel meetodil
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L=23m /

4 4‘-Kinnisel meetodil
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, L=41m
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Ol.ol. "Treimani" mastalajaam
koos kahe kilbiga demonteerida

"Treimani" mastalajaama fiider F1 kaabel on
reservis. Seda uue alajaamani ei pikendata

Kinnisel meetodil
PEH@160 1250N,
L=78m
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Olemasolev keskpinge \ \ PVC@160 450N, L=10m \ f,é "éo
shuliin likvideerida \ ‘ AR

Vt. joonis IP6959-11-2 ! \

Ol.ol. KP kaabel alajaamas lahti ihendada ja proj.
kaabel KPL228293 samasse lahtrisse ihendada

Jaama tee

Olemasolev keskpinge /

Ghuliin likvideerida
Vt. joonis IP6959-11-2
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Kinnisel meetodil
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Olemasolev keskpinge /

Ghuliin likvideerida
Vt. joonis IP6959-11-2

Nr. KPL228293
Joukaabel 3x240+35, L=450m
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Kinnisel meetodil /
PEH@160 1250N, ,
L=104m

Peedi tee
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— Kinnisel meetodil
2x PEH@160 1250N,
L=14m

LK229545 (Pooritsa MU)

Tarbija maakaabel thendada proj. litumiskilbiga
AXPKA4G16; L=4m

Tarbija maakaabel tthendada
Umbertdstetavasse liitumiskilpi
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T e— Ol.olev liitumiskilp 2%
T 19597LK Umber tdsta 2x PVC@160 450N, L=12m [eXe
1x PVC@110 450N, L=12m >
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] Nr. MPL427882; AXPK4G16; L=3m

Nr. KPL228294; Joukaabel 3x240+35; L=466m
Nr. KPL228293; Joukaabel 3x240+35; L=450m
Nr. MPL427884; AXPK4G25; L=55m

Ehituse ajaks komplektalajaar?]a paigaldamisele ettejaav
tommits demonteerida ja ajutiselt paigaldada tugi
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Kinnisel meetodil

-~ PEH®160 1250N,
‘L=70m

PVC@160 750N, L=8m

Olemasolev keskpinge /

Ghuliin likvideerida
Vt. joonis IP6959-11-2

Ol.ol. KP kaabel KPL179227 alajaamas lahti ihendada
ja proj. kaabel KPL228294 samasse lahtrisse iihendada

PVC@160 450N, L=15m

PVC@160 450N, L=3m
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N L%gxﬁ é\o‘/\QQ L

PVC@160 450N, L=3m

Kinnisel meetodil
PEH@160 1250N,
L=63m

1. Maakaabel paigaldada 0,7m stigavusele, Maanteeameti maal ja ristumisel sdiduteega 1m
sligavusele ja 750N torusse, kinnisel meetodil 1250N kaitsetorusse. Ristumisel teiste
tehnovérkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada ndutavad vahekaugused. Ristuvale
tehnovorgule lahemal kui 2m kaevata kasitsi.
2. Peale kaevetdode I16ppu taastada toodele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitusttddel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OU ning
teiste asjaomaste organisatsioonide kooskdlastamisel esitatud nduetest.
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Markused:

\% Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass

S Olemasolev sidetrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev madalpinge maakaabel
Olemasolev madalpingedhuliin
Olemasolev keskpingedhuliin
Olemasolev keskpinge kaabelliin

VENTIMO OU (t66 nr 14-21-01) tingmargid:

Varemprojekteeritud VTJ tehnoloogilise heitvee torustik

LEONHARD WEISS OU tingmérgid:

w2 w2

Projekteeritud keskpinge maakaabelliin
®  Projekteeritud jatkumuhv

w1 Projekteeritud madalpinge maakaabelliin

-

Projekteeritud jatkumuhv

Projekteeritav liitumiskilp
(punasega naidatud kilbi reaalne suurus)

Projekteeritud komplektalajaam

Projekteeritud ajutine tugi
Side multitoru pikendamine (1x7/3,5+Cu)

Demonteeritavad ja/voi t60st valja minevad kaablid/dhuliinid

Kinnisel meetodil paigaldatav toru 1250N kaitsetorus
Projekteeritud 450N kaitsetoru
Projekteeritud 750N kaitsetoru

Projekt Tellija
Haademeeste-IKLA keskpinge Shuliini viimine maakaablisse, Haddemeeste (Il etapp) Elektrilevi OU

Joonise nr

IP6959-11-1

Joonis
Elektrivérgu plaan

M LEONHARD WEISS

Projekteeris | Erki Juurikas Tel. 58001668 | Mddtkava M 1:500

Projektijuht | Erki Juurikas Staadium Pohiprojekt

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
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