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JOONISE NIMETUS 

TÖÖ NR. MÕÕTKAVA KUUPÄEV JOONISE TÄHIS 

Mõõdetud: november-detsember 2023.a.

GEODEETILINE ALUSPLAAN

1:1000   

OBJEKTI AADRESS 

TÖÖ

MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

TELLIJA 

Märkused:

1. Koordinaadid riiklikus L-Est'97,  EH2000 Euroopa kõrgussüsteem. 

2. Katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist seisuga november 2023 ja on informatiivsed 

3. Lähtepunktid rajatud Trimble GNSS R8-ga mõõdistatud Trimble S5-ga.
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Stromtec OÜ

KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEVASUTUSNR.

TEHNOVÕRKUDE KOOSKÕLASTUSED
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Telia Eesti AS

Telia Eesti AS

Andmed väljastatud /06.11.2023

Kontrollitud /12.12.2023

Kooskõlastus nr. 38533596 /27.12.2023
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Andmed väljastatud  TJ2475/ 28.12.2023

Mõõdistas: Vasyl Gubchak 

Joonestas: 

Vastutav geodeet: Vasyl Gubchak 

Guvana Disain OÜ 

Reg. nr. 12729634

web: www.guvana.ee 

e-mail: guvanadisain@gmail.com

Mob:+372 58 318 490

Julia Tokareva 

Geodeet, tase 6

Kallasmaa tn. 5-5, 74111 Maardu

Litsents: MTR  EEG000411 

GEODEESIA

GUVANA DISAIN  Vahastu küla, Rapla vald, Rapla maakond ja Türi vald, Järva maakond
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Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Üldasendiplaan

M1:15000 A1

00Y

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
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Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine
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Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

002

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:
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Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

003

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

004

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

005

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

006

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

007

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

008

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

009

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

010

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

011

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

012

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

013

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

014

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

015

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139

N

Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

N

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

016

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139
Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

Töö nimetus:

Tellija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:1000 A1

017

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme 23.01.2024

23-139
Elektrilevi OÜ

Tööprojekt
Türi vald Järvamaa ja Rapla vald Raplamaa. IP6557. 
Kaiu-LIHU kp fiidri rekonstrueerimine,

N

 kaitsetorus. 
5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP6557.
Märkused:

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud tõmmits

Projekteeritud puitmast toega

Projekteeritud rippkeerdkaabel

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
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11.1

L=2042m
BLL-99 kaetud juhtmega AJ Kädva-M155
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

M1

Asendatavale mastile paigaldada uus lahklüliti
Olemasolev lahklüliti demonteerida

Rajada kordusmaandus R<15 oom

Rajada kordusmaandus R<15 oom

Kõrgem mast

Viltu, vaja vahetada

M230

M231

M232

M233

M234

M240

M243

M244

M244H1

M244H2

M244H3

M244H4

Y=
X=
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:

Paigaldada kõri tarbija kaablile D70 4m
Rajada potentsiaalitasandusringiga maanduspaigaldis.

teostada põhja poole
Kilbi ukse avanemissuund 

LK224879

Rajada pot.tasandusega maanduspaigaldis R<4oom
MAJ seadmed tõsta uuele mastile.
AJ Rätsepa

maanduspaigaldis R<4oom
Rajada potentsiaalitasandusega
MAJ AJ15225

 ühendada uue MAJ toitele
Olemasolev rippkeerdkaabel

rippkeerdkaabel L=7m
uus AMKA 3x70+95 

maanduspaigaldis R<4 oom
Rajada potentsiaalitasandusega
MAJ AJ15224

maanduspaigaldis R<4oom
Rajada potentsiaalitasandusega
Portaal MAJ AJ15226

M1

M1

M1

M1

rippkeerdkaabel L=10m
uus AMKA 3x70+95 

rippkeerdkaabel L=9m
uus AMKA 3x70+95 

Demonteerida AJ Priidiku
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M1

maanduspaigaldis R<4oom
Rajada potentsiaalitasandusega
MAJ AJ15220

maanduspaigaldis R<4oom
Rajada potentsiaalitasandusega
MAJ AJ15221

Demonteerida Vahastu II AJ

Demonteerida Vahastu I AJ

AMKA 3x70+95 L=11m
Rajada uus õhuliin MAJ ja M1 vahel

maanduspaigaldis R<4oom
Rajada potentsiaalitasandusega
MAJ AJ15222

L=7m
AMKA 3x70+95

maanduspaigaldis R<4oom
Rajada potentsiaalitasandusega
MAJ AJ15223

Demonteerida Ibaru AJ

Demonteerida Saunametsa AJ

Demonteerida Sonni-Mõis AJ

Demonteerida Tammistu AJ

Y=
X=
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:

Tarbijakaablid ühendada proj. LK toitele

Paigaldada kõrid tarbija kaablile D70 4m
Maandus ühendada kokku AJ maanduskontuuriga.

teostada lääne poole
Kilbi ukse avanemissuund 

LK225001 (2-kohaline, topeltklemmidega)

L=
BLL-99 kaetud juhtmega
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

Puhastada liinikoridor

Puhastada liinikoridor

Puhastada liinikoridor

Puhastada liinikoridor

Puhastada liinikoridor

Puhastada liinikoridor

Puhastada liinikoridor

Puhastada liinikoridor

Puhastada liinikoridor

kaudu mastalajaama toitele
Olemasolev F1 ühendada M1 
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M284H1

M284H2

M1

M1
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M228

L=1150m
BLL-99 kaetud juhtmega Vahastu LP (M228)-M244
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

L=1150m
BLL-99 kaetud juhtmega Vahastu LP (M228)-M244
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

L=761m
BLL-62 kaetud juhtmega M244-M244H10
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

L=338m
BLL-62 kaetud juhtmega M244H4-M244H14
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

L=963m
BLL-99 kaetud juhtmega M244-M256
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

L=963m
BLL-99 kaetud juhtmega M244-M256
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

L=2110m
BLL-99 kaetud juhtmega M256-M284
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

L=2110m
BLL-99 kaetud juhtmega M256-M284
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

L=2110m
BLL-99 kaetud juhtmega M256-M284
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

L=69m
BLL-62 kaetud juhtmega M265-M265H1
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

M284H3

M284H4

M284H5

M284H6

M284H7

M284H8

M284H9

M284H10

M284H11

M284H12

M284H13

M284H14

M284H15

M284H16

M284H17

L=1339m
BLL-62 kaetud juhtmega M284-M284H17
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

L=1339m
BLL-62 kaetud juhtmega M284-M284H17
Asendada olemasolev AS-50 kp paljasjuhe

M285

M286

M287

M288

M289

M290

M291

M292

M293

M295

M296

M297

M298

M299

M300

M301

M302

M303

M304

M305

M306

M307

M308

M309

M310

M311

M312

M313

M314

M315

M316

M317

M318

M319

M320

M321

M322

M323

M324

M325

M326

M327

M328

M329

M330

M331

M332

M333

M334

M335

M336

M337

M338

M339

M340

M340H1

M340H2

M340H3

M340H4

M340H5

M340H6

M340H7

M340H8

M340H9

M340H10

M340H11

M1

M1

M1

M1

M140H2


