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39m kinniselt, sügavus teekatte all 1,2m
Ø160 1250N, L=39m

AJ26183, 1VM630
Trafo 250kVA

MPL438059; Al. 4G240
AJ26183 F3 - 40349JK

L(trass/kaabel)=4/9m
Ø110 450N, L=4m

Kaablit nr. 0804860 AXPK 4x240
pikendada JK70379-sse Al. 4G240

L(trass/kaabel)=14/17m
Ø110 450N, L=14m

KPL409630; Al. 3x120
L(trass/kaabel)=182/200m

Ø160 450N, L=143m

KPL409629; Al. 3x120
L(trass/kaabel)=75/95m

Ø160 450N, L=41m

JK70379 paigaldada LK-de taha, vahel LK-dega 10cm,
teenindusküljega Vasila alajaama poole.

JK-sse ühendada kaablid nr. 176318 ja 176319

AJ Vasila lammutada pärast
võrgu üle viimist uue alajaama toitele.

M223

M228

332A

332B

M224

M226

M227

M225

M332B-AJ Vasila demonteerida
 õhuliin 3xAS-50, L=50m

AJ Vasila - M223 demonteerida
 õhuliin 3xAS-50, L=330m

7,3 m

Kaablit nr. 0804860 AXPK 4x240
pikendada AJ26183-e Al. 4G240

L(trass/kaabel)=4/7m Ø110 450N, L=4m

Ettevaatust, kaablid!

Ettevaatust, maaparandus!

Ettevaatust, maaparandus!

Ettevaatust, maaparandus!

Ettevaatust, maaparandus!

Ettevaatust, maaparandus!

Ettevaatust, maaparandus!

17m kinniselt, joonis RV-1
Ø160 1250N, L=17m

23111 Laanemetsa-Kirikuküla teega km. 0,31

M223 betoonmast asendada samas
asukohas tõmmitsatega betoonmastiga.

 post kl. 4 tanalith, H=11m.
17m kinniselt, sügavus teekatte all 1,2m

Ø160 1250N, L=17m

117492LK+40349JK

M332B kahe toega betoonmast
asendada samas asukohas toega betoonmastiga.

 post kl. 4 tanaliit, H=11m, tugi kl. 4 tanaliit, H=12m.
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RV-1 Keskpinge maakaabli ristumine 23111 Laanemetsa-Kirikuküla teega km. 0,31
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Kinnistu piir
TINGMÄRGID

Proj. 10 kV maakaabel1W2

10kV kaabelliin
0,4 kV õhulliin

Proj. komplektalajaam

Proj. 0,4 kV maakaabel1W1

10kV õhuliin

Proj. jaotuskilp

Proj. õhuliini tõmmits

Trassi rajamine kinniselt

Proj. õhuliini tugi

0,4 kV kaabelliin
Maantee kaitsevööndi piir
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