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Enefit

Estside

MPL422870 Al 4G240  85/90 m

LK227494
1-kohaline voolutrafodega, soklil
reservtoru tarbijakaablile
PVC Ø110  450 N 2 m
Kilp paigaldada ol. olevale kõrgusele

Demonteerida 117040LK

Kinnine läbindamine
PVC Ø110  1250 N 44 m
Vastavalt ristmevälja joonisele RV-1
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Viljandi tee 11
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22114 Puhja-Vihavu tee
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60501:004:0067
Elva tee 1 // Viljandi tee 22

KM 0,007

KM 0,07

KM 22,02

3,4 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110  750 N 2 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110  750 N 4 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø110  1250 N 29 m
Vastavalt ristmevälja joonisele RV-2

Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Elva tee 1 peakaitsme suurendamine Puhja alevikus Elva vallas Tatumaal

Asendiplaan LC0793-1

Enefit Connect OÜ

M 1:250

EST 1 1

K. Kangro
K. Kangro

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

+372 53045971

+372 53045971

31.01.2024
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Ristmeväli RV-2 M 1:200

Tänavavalgustus
kõrgus 61,92 m

min 1 mmin 1,5 m

Telia sidekaabel
kõrgus 61,92 m

Projekteeritud MP maakaabelliin

Katastriüksuse piir

Olev MP maakaabel
Olev MP õhuliin
Olev sidekaabel

Tingmärke

Olev sidekanalisatsioon
Olev Enefiti sidetrass

Projekteeritud liitumiskapp

Olev kanalisatsioon
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Telia sidekaabel
kõrgus 61,2 m (orient)

MP kaabel
kõrgus 60,67 m

Enefiti sidekaabel
kõrgus 61 m

Telia sidekaabel
kõrgus 61,2 m (orient)

Kanalisatsioon
NB! Enne ehitustööde teostamist
täpsustada kanalisatsiooni sügavus

Ristmeväli RV-1 M 1:200

Kasutatud materjal:      Kõrgused EH2000 süsteemis
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 11306G) 01.2024

Märkused:
1. Ehitustööd toimuvad teede nr 22114 ja 92 teemaal ning kaitsevööndis


