
Asendada ol. olev paljasjuhe kaetud juhtmega
BLL-99 alates AJ 8366 kuni mast 49
L=1356 m
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72501:001:0711
Varblase AÜ 22

72501:001:0712
Linnusalu

72501:001:0710
Varblase AÜ 16

72501:001:0713
Varblase üldmaa

29704:022:0001
Varblase AÜ 1

29704:021:0002
Nepi AÜ 42

29702:001:0012
Jaaguri

29702:001:0013
Jaagu

29704:022:0002
Varblase AÜ 2

29704:022:0018
Varblase AÜ 18

29704:022:0021
Varblase AÜ 21

29704:022:0019
Varblase AÜ 19

29704:001:0001
11384 Kibuna jaama tee

29704:016:0160
Luige AÜ 9

29702:001:0082
Aivari

29702:001:0081
Kabli

29701:001:0443
Sassi

29702:001:0109
Niida

29702:001:0116
Otsapõllu

29702:001:0117
Otsari

29701:001:0625
Nuudi tee

29704:016:0170
Luige AÜ 10

29704:016:0040
Luige AÜ 8

29704:016:0050
Luige AÜ 11

72601:001:0115
Väike-Küüru

72601:001:1255
Seene

72601:001:1401
Kajaka üldmaa 2

29704:016:0180
Luige AÜ 12

72501:001:0301
Vähi

29704:001:0001
11384 Kibuna jaama tee

29701:001:0672
Varblase tee

72501:001:0713
Varblase üldmaa

29704:021:0001
Nepi üldmaa

72601:001:0785
Luigemetsa

29704:021:0002
Nepi AÜ 42

29702:001:0013
Jaagu

72601:001:0785
Luigemetsa

29701:001:0672
Varblase tee

29702:001:0024
11385 Laitse-Kibuna tee

29702:001:0012
Jaaguri

29702:001:0112
Ruunametsa

72601:001:1131
Küüru

29702:001:0024
11385 Laitse-Kibuna tee

29702:001:0014
Jaagupõllu

29702:001:0088
Hallika-Põllu

29701:001:0467
Hansupõllu

72601:001:0115
Väike-Küüru

72601:001:0731
Rohevindi

29702:001:0008
Nuudi

29702:001:0024
11385 Laitse-Kibuna tee

29702:001:0050
Vainu-Hansu

29702:001:0081
Kabli

29702:001:0008
Nuudi

29702:001:0019
Riisipere-Vasalemma 58,0-64,7 km

29702:001:0115
Põlluotsa

29701:001:0467
Hansupõllu

29702:001:0019
Riisipere-Vasalemma 58,0-64,7 km

29701:001:0467
Hansupõllu

29702:001:0059
Kaasiku

29702:001:0019
Riisipere-Vasalemma 58,0-64,7 km

29701:001:0444
Väike-Nuudi

29702:001:0059
Kaasiku

29702:001:0109
Niida
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Projekteeritud keskpinge maakaabel AHXAMK-W.3x240+35 KPL224531
L=4+5+10m. Proj AJ15098 -> M6

Kaabel De160 450N kaitsetorus L=5 m

Projekteeritud madalpinge maakaablid 3xAXPK.4G120
MPL414799, MPL414800, MPL414801

L=4+9+10 m. Proj AJ15098 -> M6
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L= 3 x 9 m

Projekteeritud madalpinge maakaabel AXPK.4G120
MPL414802 L=4+10+10 m. Proj AJ15099 -> M1
Kaabel De110 450 N kaitsetorus L= 10 m

Projekteeritud alajaam AJ15098
tüüp 1VM630, G-skeem

Paigalduskõrgus 0.00 =+23.45
Rajada komplektalajaamale nõuetekohane

maanduspaigaldis.
AJ Keskpunkti koordinaadid:

X = 6563209.52
Y = 515974.94

Asendada olemasolev
KP paljasjuhe kaetud
juhtmega BLL-99;
Kibuna AJ - mast 61
L =1421 m

Asendada
olemasolev KP
paljasjuhe BLL-62
kaetud juhtmega
mastidel 1-9
L =626 m

Asendada olemasolev KP paljasjuhe BLL-62 kaetud
juhtmega mastidel 1-6; L =334 m

asendada olemasolev kp paljasjuhe BLL-62 kaetud juhtmega mastidel
1-6 L =334 m

Asendada olemasolev
KP paljasjuhe BLL-99
kaetud juhtmega
Kibuna AJ - mast 61
L =1421 m

Asendada
olemasolev KP

paljasjuhe BLL-62
kaetud juhtmega

mastidel 1-9
L =626 m

Asendada
olemasolev KP
paljasjuhe BLL-62
kaetud juhtmega
mastidel 1-9
L =626 m

Paigaldada tõmmitsad 2 tk

Ol.olev alajaam demonteerida

haljastuse taastamine 156 m2

haljastuse taastamine 156 m2
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Demonteerida õhuliin koos
mastidega alates mastist 15
kuni mastini nr 9.

Mastile 15 paigaldada tõmmitsad

puude eemaldamine 27 m2

haljastuse taastamine 156 m2

Asendada olemasolev
KP paljasjuhe kaetud
juhtmega BLL-99;
Kibuna AJ - mast 61
L =1421 m

Asendada olemasolev
kp paljasjuhe kaetud
juhtmega BLL-99;
Kibuna AJ - mast 61
L =1421 m

Asendada olemasolev
KP paljasjuhe kaetud
juhtmega BLL-99;
Kibuna AJ - mast 61
L =1421 m

Õhuliini rippe joonis 1
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Kp õhuliini paigaldamine. Ristumine
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Kp õhuliini paigaldamine. Ristumine
sissesõiduteega

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

Õhuliini rippe joonis 3
M56 M57

Min 7m

Arv 
7,7

m

8,98,9

30,88

39,78

32,05

40,95

31,24

Kp õhuliini paigaldamine. Ristumine
sissesõiduteega

Mast asendada;
11m, klass 3, KREO

Mast asendada;
11m, klass 3,

KREO

Mast asendada;
11m, klass 3,

KREO

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

haljastuse taastamine 17 m2

puude eemaldamine 13 m2
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A

A

Ø700 Bet
20.98-21.01

23.66

Kr

Ø500 Bet
22.52-22.61

23.92

Pee
na

r

Ø500 Bet
22.54-22.63

23.60
Ø300 Bet

22.50-22.51
23.91

Ø800 Bet
21.65-21.79

23.93

Sild

Ø600 Bet/Met
21.96-22.07

23.76

Ø600 Pl
22.21-22.34

23.82

A

Kr

Liini kõrgus 7.30m

Liini kõrgus 14.20m

Liini kõrgus 7.50m

Liini kõrgus 19.50m

Ø800 Bet
20.78-20.81

23.74

 21.59

A

A

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

A

A

A

A

A

A

A

Kr

Liini kõrgus 7.90m

Liini kõ
rgus 5

.60m

X = 6563500

Y = 515850

X = 6563550

Y = 515750

X = 6563900

Y = 516050

X = 6563950

Y = 516150

X = 6563450

Y = 516250

X = 6563500

Y = 516500

X = 6563750

Y = 516600

X = 6563900

Y = 516400

X = 6563950

Y = 516550

X = 6564050

Y = 516750

X = 6563900

Y = 516850

X = 6563650

Y = 516900

X = 6563350

Y = 517100

X = 6563200

Y = 517250

29704:003:0200
Porri AÜ 29 72501:001:0704

Hane tee L3

72601:001:0815
Tihasemetsa

29704:007:0010
Kuldnoka AÜ 1

72601:001:1400
Hane tee L2

29701:001:0511
Hane tee

72601:001:1320
Kangermaa

29704:007:0300
Kuldnoka üldmaa

29704:003:0008
Porri üldmaa

29704:003:0008
Porri üldmaa

29701:001:0672
Varblase tee

29702:001:0024
11385 Laitse-Kibuna tee

72601:001:1121
Krüüdi

29704:007:0300
Kuldnoka üldmaa

29704:003:0008
Porri üldmaa

29704:001:0001
11384 Kibuna jaama tee

72601:001:1320
Kangermaa

29702:001:0019
Riisipere-Vasalemma 58,0-64,7 km

29704:001:0001
11384 Kibuna jaama tee

72601:001:0815
Tihasemetsa

29702:001:0019
Riisipere-Vasalemma 58,0-64,7 km

29704:007:0300
Kuldnoka üldmaa

29702:001:0008
Nuudi

29702:001:0093
Kopli

29702:001:0019
Riisipere-Vasalemma 58,0-64,7 km

29702:001:0024
11385 Laitse-Kibuna tee

29704:001:0001
11384 Kibuna jaama tee

29704:001:0001
11384 Kibuna jaama tee

Kiisa-Rum
m

u L017 110kV

Asendada ol. olev KP paljasjuhe kaetud
juhtmega BLL-99 alates mast 5 kuni AJ 8366
L=486m

↯ ↯ ↯
↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

Mastidel 2–5 tuleb kontrollida maandustakistuse
väärtust. Nõutav takistus ≤ 16 Ω. Ületamise korral
rajada uus maandus.

Mastidel 2–5 tuleb kontrollida maandustakistuse
väärtust. Nõutav takistus ≤ 16 Ω. Ületamise korral
rajada uus maandus.

Asendada olemasolev KP paljasjuhe BLL-62 kaetud
juhtmega mastidel 1-6; L =334 m

MP mastile rajada maandus.
Nõutav takistus ≤ 30 Ω.

MP mastile rajada maandus.
Nõutav takistus ≤ 30 Ω.

Ankrumast
M1 asendada;
KREO 11m, klass 4
+ tugi 12m klass 3

Olemasolev paljasjuhe AS-50

Lõpumast
M6 asendada;
KREO 11m, klass 4
+ 2 x tõmmits

Kruusatee taastamine
ca 45 m2

Lõigus E-F ristumine 11385 Laitse-Kibuna teega, km 1.99;
Teostada kinnise läbindamise meetodil, kaablikaitsetorus
De160, 1250N; L(toru) = 36m;
Min. sügavus tee katte ja mulde all 1.5m

Ristumine truubiga
kaabel viia truubi alt

Kruusatee taastamine ca
11 m2

Kruusatee taastamine ca
8 m2

Võsa raadamine ca
5 m2

Projekteeritud maakaabel KPL224530
AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV; L=6+831+10;

Lõigus A'-B lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 450N;
Sügavus 0,7m

A'

B

Projekteeritud maakaabel KPL224530
AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV; L=6+831+10;

Projekteeritud maakaabel KPL224530
AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV; L=6+831+10;

Projekteeritud maakaabel KPL224530
AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV; L=6+831+10;

Projekteeritud maakaabel KPL224530
AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV; L=6+831+10;

C

Lõigus B-C lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 750N;
Sügavus 1,0m

Lõigus A'-B lahtine kaeve;
Kaabel p aigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 450N;
Sügavus 0,7m

Kruusatee taastamine ca
126 m 2

Kruusatee taastamine ca
126 m2

D

Lõigus C-D lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 450N;
Sügavus 0,7m

E

Lõigus D-E lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 7 50N;
Sügavus 1,0m

F

G

Lõigus F-G lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 4 50N;
Sügavus 0,7m

Lõigus F-G lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 450N;
Sügavus 0,7m

Lõigus F-G lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 4 50N;
Sügavus 0,7m

H

Lõigus G-H lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 7 50N;
Sügavus 1,0m

I

Lõigus H-I lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 4 50N;
Sügavus 0,7m

J

Lõigus I-J lahtine kaeve;
Kaabel p aigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 750N;
Sügavus 1,0m

K

Lõigus J-K lahtine kaeve;
Kaabel paigaldada kaablikaitsetorus
Ø160; 450N;
Sügavus 0,7m

Jätta kaablivaru perspektiivse
Kibuna-2 AJ
asendamiseks
komplektalajaamaga.

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

M5
Ol. olev AJ Kibuna-1:(Harju-Risti)

M4

M3

M2

M1

M5

M4

Ol. olev AJ 8366:(Harju-Risti)

98,97

88,58

93,7

95,03

28
,4

1

76,38

Asendada ol. olev paljasjuhe kaetud juhtmega
BLL-99 alates AJ 8366 kuni mast 49
L=1356 m

Asendada ol. olev paljasjuhe kaetud juhtmega
BLL-99 alates AJ 8366 kuni mast 49
L=1356 m

M3

M2

M1

M36

M37

M38

M39

M41

M42

M43

M44

M45

M46

M48

M47

M40

76,88

81,33
86,12

9,88

85,28

83,32

87,38

79,89

83,78

87,72

81,17

84,78

83,06

98,27

89,95

91,95

65,25

Asendada ol. olev paljasjuhe kaetud juhtmega
BLL-99 alates AJ 8366 kuni mast 49
L=1356 m

Asendada ol. olev paljasjuhe kaetud juhtmega
BLL-99 alates AJ 8366 kuni mast 49
L=1356 m

Asendada ol. olev paljasjuhe kaetud juhtmega
BLL-99 alates AJ 8366 kuni mast 49
L=1356 m

Asendada ol. olev paljasjuhe kaetud juhtmega
BLL-99 alates AJ 8366 kuni mast 49
L=1356 m

Asendada ol. olev paljasjuhe kaetud juhtmega
BLL-99 alates AJ 8366 kuni mast 49
L=1356 m

1W2

1W2

1W2

1W2

Asendada ol. olev KP paljasjuhe kaetud
juhtmega BLL-99 alates mast 5 kuni AJ 8366
L=486m

Asendada ol. olev KP paljasjuhe kaetud
juhtmega BLL-99 alates mast 5 kuni AJ 8366

L=486m Mast M36 asendada
ankruportaalmastiga;
2xKREO 11m, klass 3 + 2x
tugi+1xtõmmits

Mast M37 asendada;
KREO 11m, klass 3

Mast M38 asendada;
KREO 11m, klass 3
Paigaldada sädemikud

Mast M39 asendada;
KREO 11m, klass 3

Mast M40 asendada;
KREO 11m, klass 3

Mast M41 asendada;
KREO 11m, klass 3 +
Paigaldada
sädemikud

Mast M42 asendada;
KREO 11m, klass 3

Mast M43 asendada;
KREO 11m, klass 3
Mastile paigaldada maandus ja
sädevahemikud
(maandustakistus kuni 15
Ω)

Mast M45 asendada;
KREO 11m, klass 3

Mast M46 asendada;
KREO 11m, klass 3

Mast M47 asendada;
KREO 11m, klass 3
Paigaldada
sädevahemikud

Mast M48 asendada;
KREO 11m, klass 3

Mastidel 1–5 tuleb kontrollida
maandustakistuse väärtust.
Nõutav takistus ≤ 16 Ω. Ületamise
korral rajada uus maandus.

Mastidel 1–5 tuleb kontrollida
maandustakistuse väärtust.
Nõutav takistus ≤ 16 Ω. Ületamise
korral rajada uus maandus.

Mastidel 1–5 tuleb kontrollida
maandustakistuse väärtust.
Nõutav takistus ≤ 16 Ω. Ületamise
korral rajada uus maandus.

Mastil 5 tuleb kontrollida
maandustakistuse väärtust.
Nõutav takistus ≤ 16 Ω. Ületamise
korral rajada uus maandus.

Mastidel 1-3 tuleb kontrollida
maandustakistuse väärtust.
Nõutav maandustakistus ≤ 16 Ω.
Ületamise korral rajada uus
maandus.

Mastil 2 kontrollida
maandustakistuse väärtust.
Nõutav maandustakistus ≤ 15 Ω.
(ristumine kõrgepingeliiniga)
Ületamise korral rajada uus
maandus.

Mastil 1 kontrollida
maandustakistuse väärtust.
Nõutav maandustakistus ≤ 15 Ω.
(ristumine kõrgepingeliiniga)
Ületamise korral rajada uus
maandus.

Mast M43 asendada;
KREO 11m, klass 3
Mastile paigaldada maandus ja
sädevahemikud
(maandustakistus kuni 15
Ω)

Õhuliini rippe joonis 4
M43 M44

Arv 
8,8

m

8,98,9

24,61

33,51

24,81

33,71

24,70

Kp õhuliini paigaldamine. Ristumine
kõrgepingeliiniga

Õhuliini rippe joonis 5
M2 M1

Arv 
7,8

m

8,98,9

23,65

32,55

23,54

32,44

24,70

Kp õhuliini paigaldamine. Ristumine
kõrgepingeliiniga

Mast M1 olev LP
demonteerida.

Õhuliini rippe joonis 6
M3 M2

Min 
7m

Arv 
7,4

m

8,98,9

23,65

32,55

23,65

32,55

24,86

Kp õhuliini paigaldamine. Ristumine
sõiduteega

Õhuliini rippe joonis 7
M1 M2

Min 
7m

Arv 
7,3

m

8,98,9

23,45

32,35

23,56

32,46

23,57

Kp õhuliini paigaldamine. Ristumine
sõiduteega

Õhuliini rippe joonis 8
M4 M5

Min 
7m

Arv 
7,5

m

8,98,9

23,87

32,77

23,67

32,57

23,95

Kp õhuliini paigaldamine. Ristumine
sõiduteega

Mast asendada
lõpuportaalmastiga;
2x11m, klass 4,
KREO + 2x tõmmits

Mast 49 asendada
ankruportaalmastiga;
2x 11m, klass 3,
KREO + 4x tõmmits

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

Asendada olemasolev
KP paljasjuhe BLL-99
kaetud juhtmega
Kibuna AJ - mast 61
L =1421 m

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

asendada olemasolev
kp paljasjuhe BLL-99
kaetud juhtmega
Kibuna AJ - mast 61
L =1421 m

Mast asendada;
11m, klass 3,
KREO

Mastile M9 paigaldada
keskmisele faasile vajadusel

abikonks isolaatoriga;
taastada maakaabli ühendus

Demonteerida õhuliin koos
mastidega alates mastist 15
kuni mastini nr 9.

Proj. KP jätkumuhv

Liinikoridori puhastus ca 201 m2

Liinikoridori puhastus ca 485 m2

Liinikoridori puhastus ca 13 m2

Liinikoridori puhastus ca 51 m2

Tõnis Kuusk 55689833

Elektrilevi OÜ

+372 5534119

23-146TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaani üldvaade

M1:25000 A1
00Y

Rummu-PIHLA kesktihe ja haja piirkonna
keskpingevõrgu parendamine, Harju maakond. IP6487.
Etapp II. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:

Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. KP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
Proj. MP kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
Proj KP õhuliin

Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)

Proj. kinnise läbindamise meetodi kaevik

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
Kruusa/killustikkattega tee taastamine
Asfalti taastamine

Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev keskpingekaabel
Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
Katastriüksuse piir

Demonteeritav võrk

1W2 1W2

1W1 1W1

↯ ↯

Ol. olev keskpinge-õhuliin

28.04.2025

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud
projekteerimisülesandele nr 826451.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ töid nr. 8670G (05.09.2022), 9106G (12.12.2022), 9661G
(15.02.2023). Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja
valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud seadmete asukohad looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
7. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

Proj KP puitmast

Proj tõmmits ja tugi

001 002
003

004
005

006

007

008

009 010
011

012

013

014

015

016 017
018

023
024

025

019

020

021

022

026

027

028
X X X

Proj. kinnise läbindamise meetod

Proj KP jätkumuhv

2V
2W

1W

2U
2N

1V
1U

Proj komplektalajaam

Võsa raadamine / puude eemaldamine

STROMTEC TÖÖ NR 23-146 TINGMÄRGID

täide kivivabast pinnasest
võimalusel kohapealsest

kivises pinnases liivapadi

märkelint

HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)

kaitsetoru

lõike asukoht muru

huumusmuld

muru ( III muruklass)
huumusmuld
h= 10cm

kohalik pinnas

Haljasala katte taastamine

purustatud kruus fr 0...32 segu 3, h= 20cm

liiv (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt
0,5 m/ööpäevas)

Kruuskatte taastamine

Killustikkatte taastamine 

täiteliiv (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt
0,5 m/ööpäevas)

jämedateraline killustik h= 10 cm

purustatud killustik (makismaalne
fraktsiooni suurus 20 mm) h = 10 cm

kruusalus  h= 20 cm

AutoCAD SHX Text
ca 83,28 m

AutoCAD SHX Text
ca 84,79 m

AutoCAD SHX Text
ca 79,57 m

AutoCAD SHX Text
ca 84,78 m

AutoCAD SHX Text
ca 86,12 m
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