
Märkus:

Antud joonisel antud pikkused on 3d pikkused, ehk kaabli reaalne pikkus.

Mastideks kasutatakse 2. klassi puitmaste maapealse pikkusega 8m (ca 2m maapinnas). Valgustid paigaldatakse 6m kõrgusele.

Vastavalt olemasolevatele mõõtmisprotokolidele ei ole võimalik tagada läbi olemasoleva kaablitrassi toitepunktis oleva

kaitseaparatuuri rakendumist võimaliku rikke korral. Projekteeritud liinilõigu kaitseks on ette nähtud mastilüliti eraldiseisvate

sulavkaitsmetega.

Projekteeritud õhuliinikaabel

AMKA3x16+25, Ol olev mast - M1.2, ca L=41 (3d)

Projekteeritud mastilüliti SZ160, 3x gG10A
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