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Mast nr. M215
Mast nr. M216

Mast nr. M217Mast nr. M218

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m ja tõmmits

Mast nr. M219

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m

Mast nr. M220

Mast nr. M220A

Lahklüliti 5F9 ümber tõsta uuele mastile

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,
L=105mRekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,

L=154m
Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,
L=160m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,L=136m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,L=140m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,L=63m

Mast nr. M292

Paigaldada IV klassi kreosootimmutusega

mast L=11m ja tugi L=12m IV klass

Mast nr. M293

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m
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Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm² mastide

nr. M220A ja M298 vahel, Ltrass=463m/Lvaruga=486m

Mast nr. M221

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,L=84m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,L=138m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,L=125m
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Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m

Mast nr. M222
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E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
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Projektijuht
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15EST
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M 1:500

10

Põhiprojekt

Tel. 58001668

Elektrivõrgu plaan

Läätsa-Komila 10kV õhuliini rekonstrueerimine, Saaremaa

Keio Altoja
Erki Juurikas
Erki Juurikas

Elektrilevi OÜ

S S S

Tähistused

~

Märkused:
1. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
2. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste
asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.


