
52001:004:1780

Aadu

52001:004:1251

Puiestee

52001:004:1731

Vahtra

52001:004:2380

M
ülka

52001:004:0018
16133 Pürksi-Paslepa tee

52001:004:0338

Uuetoa

52001:004:0339

Sarapiku mets 52001:001:1384

Peedumetsa

52001:004:0365

M
äepealse

52001:005:2002

52001:004:0323

Väikse

52001:004:0328

Suure

52001:004:0036

Sääse

52001:004:1311

Seimas

52001:004:0016

16123 Hosby-Einbi tee

52001:004:0164

Teeristi

52001:004:0381

Urbase

52001:004:0761

Edmasi

52001:004:0016
16123 Hosby-Einbi tee

52001:004:0252
5200064 Siidiküla tee

52001:004:2460

Põllula

52001:004:0248

M
äealuse

52001:004:0249

M
äeotsa 44101:001:1348

Vahurmäe

44101:001:1347

M
ännikõrtsi

X= 6542350

Y= 469900

X= 6542500

Y= 469900

X= 6542500

Y= 470050

X= 6542650

Y= 470050

X= 6542800

Y= 470050

X= 6542800

Y= 470200

X= 6542950

Y= 470200

X= 6542950

Y= 470350

X= 6543100

Y= 470350

X= 6543250

Y= 470350

X= 6543100

Y= 470500

X= 6543250

Y= 470500

X= 6543250

Y= 470200

X= 6543100

Y= 470200

X= 6543250

Y= 470650

X= 6543400

Y= 470650

X= 6543400

Y= 470800

X= 6543550

Y= 470800

X= 6543550

Y= 470650

X= 6543700

Y= 470800

X= 6543700

Y= 470950

X= 6543850

Y= 470950

71,6 18,5 87,4 55 87,3 77,2 86,5 91 86,7 87,2 78,7 75,7 90,8 74,7 84 75,1 76 83,2

68,2

71,6

69,9

75,48971,381
Asendada kandemast

(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

M25

Asendada kandemast

(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Paigaldada sädevahemikud

M26

Asendada kandemast

(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

M27

13°

Asendada nurgamast koos toega

(KRE  11m, 3.kl, tugi KRE 13m, 3.kl; Nurgatraavers)

Paigaldada riigel!

M28

Asendada kandemast koos toega

(KRE  11m, 3.kl, tugi KRE 11m, 3.kl; Rõhttraavers+lõputraavers)

Paigaldada sädevahemikud.

Demonteerida olemasolev lahklüliti.

Ristumine MP õhuliiniga

Gabariit 1,8m
0,4kV RB mastile M2 ehitada maandus R ≤ 30 Ω

M1 maandust kontrollida

Ristumine MP õhuliiniga

Gabariit 1,8m
0,4kV RB mastile M2 ehitada maandus R ≤ 30 Ω

M1 maandust kontrollida
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M31M32M33M34M35M36M38

M39

M40M41M42M43M44M45
M46

M46AM47M48

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud

Asendada traavers (Rõhttraavers).
Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
Paigaldada sädevahemikud

M10

M11

Ristumine MP õhuliiniga
Gabariit 2,1m
0,4kV RB mastidele ehitada maandus R ≤ 30 Ω

Ristumine MP õhuliiniga
Gabariit 2,1m
0,4kV RB mastidele ehitada maandus R ≤ 30 Ω

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud

M37

M1

Asendada kandemast koos toega
(KRE  11m, 3.kl, tugi KRE 11m, 3.kl; 4xlõputraavers)
Paigaldada maanduslülitiga koormuslahklüliti (LP17307).
Demonteerida olemasolev lahklüliti.
Ehitada maandus ja pot. ühtlustusring

Asendada kandemast koos toega
(KRE  11m, 3.kl, tugi KRE 11m, 3.kl; 2xlõputraavers)
Paigaldada maanduslülitiga koormuslahklüliti (LP17308).
Demonteerida olemasolev lahklüliti.
Kontrollida maandust (vajadusel ehitada maandus ja pot. ühtlustusring)

Rekonstrueerida 10kV õhuliin
Mastist M37-M1
isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99
L=9m (trass)
Demonteerida õhuliin AS-35

Paigaldada AJ Sääse trafo ette lahkkaitse 4A

Asendada traavers (lõputraavers)

M37H1

M37H2

M37H3

M37H4

5,
2

91
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94
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61
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Rekonstrueerida 10kV õhuliin

Mastist M28-Sääse AJ

isoleeritud õhuliini juhtmega BLL62

L=36m (trass)

Demonteerida õhuliin AS-35

M28H1

6°

Mastil M37H1 asendada traavers  (2xlõputraavers)
Ehitada maandus R ≤ 25 Ω

Rekonstrueerida 10kV õhuliin
Mastist M37H1-M37H4
isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99
L=263m (trass)
Demonteerida õhuliin AS-50

Asendada traavers (Rõhttraavers)
Ehitada maandus R ≤ 25 Ω

Asendada traavers (Rõhttraavers)
Ehitada maandus R ≤ 25 Ω

100

M37H5

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud

Asendada traavers (Rõhttraavers)

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud

Asendada traavers (Rõhttraavers)

Pasklep

Asendada kandemast  (ankrutraavers)
(Tõsta ümber olemasolev LL)

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)
Paigaldada sädevahemikud

Asendada kandemast
(KRE  11m, 3.kl; Rõhttraavers)

Ristumine teega
Gabariit 8,8m

Ristumine teega
Gabariit 8,2m
km 2.98

Rekonstrueerida 10kV õhuliin
Mastist M1-M99 (AJ Noarootsi - AJ Kurgu)
isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99
L=7309m (trass)
Demonteerida õhuliin AS-35

Ristumine teega
Gabariit 6,8m

M37H4

M37H5
M1

M1

Asendada traavers (Rõhttraavers)
Ehitada maandus R ≤ 25 Ω

Asendada kandemast koos toega
(KRE  11m, 3.kl, tugi KRE 11m, 3.kl; 2xlõputraavers)
Paigaldada maanduslülitiga koormuslahklüliti (LP17306).
Demonteerida olemasolev lahklüliti.
Ehitada maandus ja pot. ühtlustusring
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(KRE 4. kl, 11m + mastitugi KRE 4kl, 11m; 3xlõputraavers)
Tõsta ümber olemasolev trafo 70kVA demonteeritavast alajaamast
AJ Passlepa
Paigaldada 0,4 kV Mõõte+JS kilp
Madalpinge fiidrite toited taastada olemasoleva õhuliinikaabliga.

Rekonstrueerida 10kV õhuliin
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isoleeritud õhuliini juhtmega BLL99
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