TINGMARGID

—w Proj. MP kaabel Ol.olev KP kaabel S T
Proj. litumiskilp Ol.olev KP 8huliin / 7
Proj. kaitsetoru Ol.olev MP kaabel y T 7
—-—-—-—-— Katastriliksuse piir % /) Katte taastamine / e T
7 /) Raie (vajadusel) [ 87401:004:0002 o o
V A Muinsuskaitse \\ Ala—Vesiveski ///-/ ///-/
\\ _/’//// _/’/’//
N Puurimise T T
Min stigavus 1,2 m kaevik . o
TAASTATAV HALJASALA / - .
— Truubi Qéhjast paigaldada 1xPVC@110, "1250N" - —|—
TAIDE; Kivide max suurus 20mm matejalis 1,0m sugavusele. L=90m
TIHENDATUD LIIV; Kt=0.92 Kf=lT/b0p 30cm Kinnisel meetodil!
THENDATUD LIV; Kf=1m /66p Sem -
1xPVC@110, "750N"
L=27m
KRAAVI NOLVA KAHJUSTAMISEL TAASTADA SELLE ESIALGNE KALLE / / Puurimise . 1L>iI;2)/C®1 10, "450N"
Min sligavus 1,2 m 5 puurimies kaevik - —em
8740/:004:0031 kaevik
Oic \ + +
1xPVC@110, "1250N"
L=66m \
Anisimeele \. 87401:004:000
o \ SAla—=\g&sives
Min stigavus 1,2 m \ Puurimise
\ \, kaevik
\
! Puurimise
\ kaevik MPL448042 \
\ TV ﬁé@g;GSO ) 1xPVC@110, "450N"
B L=4m
6402900 4 %= 6402900 "/~ 1xPVC@110, "1250N"
/ L=13m
/" Kinnisel meetodil!
LK240737 / .
Ala-Vesiveski . N
25176 Vastselina—Vana—Saaluse tee } Ala—Vesiveski
; L 87401:004:00 | 87401:004:0016 1 87401:004:0001
\. y—/\ 1”6’0.73 " I * 151428 OJO . X ’ 1500
i / 149.0
‘. —|_ —I_ :|_x= 6%Q28%0 | ] 148.0 B = ‘ —
‘\ % / 147.0 Y, =1 ~ | .’-;V//¢? =
| 3 : 146.0—\ - =— 1 |
| ~ 8 \_
‘i 8 ," 145.0 | h1450
‘~ / 144.0
= - 143.0
Markuse_d' o S o N N o S ¥ w < > N & ~ o o
1. Projekteerimisilesanne nr 509395. DA S T A A
2. Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC5047-1 ja LC5047-2. M 1:250
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sigavusele, teemaa-alal min 1,0 m stigavusele, ristumisel Projekt: Al S . . Tellja:
.. . . .. . . . . . a-Vesiveski kinnistu liitumine madalpingel, Vana-Saaluse kiila, e
drenaaziga paigaldada kaablitrass drenaazist 0,5 m alla poole, ristumisel riigiteega vastavalt ristprofiilile. Véru vald, Véru maakond Elektrilevi OU
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustdddel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OU ning teiste Joonis: 0,4 KV elektrivorgu plaan O 50471
asjaomaste organisatsioonide kooskdlastamisel esitatud nduetest. o~ Projekteeris | Egert Siigur 13.04.2026
T . ~ . . b - — -
6. Tc_??de t_eostamlsel_ kasgtada} keskkonnasdbralikke meetod(Ne_ld. _ N B oo e | Kontrollis Egert Siigur Madtkava 1:1000| Leht | Lehti
7. To6d toimuvad ehitismalestiste nr 14131 Vana-Saaluse mdisa vesiveski ja nr 14133 Vana-Saaluse mdisa CON N ECTO . oimive
. TN e ol 606 3100, ke 606 3101 Staadium TP 1 1
ait-kuivati kaitsevodndis. e 606 3100, eks 606 3101




	Sheets
	A3


