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M200

Asendada traavers.

M201

Olemasolev r/b jalandil puitpost asendada puidust mastiga.

Mast 1xkl 3, kreo im h=11 m.

Olemasolev toega raudbetoon post asendada puidust

toega mastiga. Mast 1xkl 5, tan im h=11 m.

Tugi 1xkl 5 tan. im, h=12 m, a=0,3 m, b=5,0 m.

M203

M202
Olemasolev tõmmitsaga raudbetoon post asendada

puidust toega mastiga. Mast 1xkl 5, tan im h=11 m.

Tugi 1xkl 5 tan. im, h=12 m, a=0,3 m, b=5,0 m.

M204

AJ15075

160 kVA, olemasolev

Asendada traavers.

Vaade 20

Õhuliin 15166 Eistvere tee maas

ja kaitsevööndis 0,63 km

Vt RV-3 joonisel

IP6707-E2-4 leht 3
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Olemasolev 2 toega raudbetoon post asendada puidust

toega mastiga. Mast 1xkl 5, tan im h=11 m.

Tugi 1xkl 5 tan. im, h=12 m, a=0,3 m, b=5,0 m.

M205

M206

Asendada traavers.

Maandada mast

M207

9

Utiliseerida 2 r/b posti

M208

Asendada traavers.

M209

Asendada traavers.

Vaade 21
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