
 13.50

 13.73

 13.70

 13.12

30101:005:0437

Loona mõis

30101:005:0319

Lille

30101:005:0289

Vanapaju

30101:005:0061

Matsoni30101:005:0384

Hindriku

võsastunud heinamaa
võsastunud heinamaa

võsastunud heinamaa põld

põld

põld

põld

põld

põld

põld
põld

põld

põld
põldvõsastunud heinamaa

võsastunud heinamaa

võsastunud heinamaa

kraav

mp õhl h=6.03m

kp õhl h=9.06m

30101:005:0185

Aida

30101:005:0061

Matsoni

X = 6466850

Y = 383400

X = 6466900

Y = 383550

X = 6467050

Y = 383650

X = 6467100

Y = 383800

X = 6467200

Y = 383800

X = 6467250

Y = 383950

X = 6467300

Y = 383950

X = 6467350

Y = 384050

X = 6467400

Y = 384050

X = 6467450

Y = 384100

X = 6467450

Y = 384150
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 9.82
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 9.34

 9.39

 8.91

 9.25

 9.11

 9.11

 9.26

 9.28

 9.00

 9.02

 9.27

 9.19

 9.33

 9.26

 9.55

 9.55

 9.42

 9.40

 9.29

 9.32

 9.38

 9.46

 9.42

 9.46

 9.60

 9.38

 9.76

 9.73

 10.09
 10.15

 10.55
 10.62

 10.90
 10.86

 10.87
 10.87

 10.87
 10.89

 10.80
 10.86

 10.75
 10.77

 10.51
 10.60

 10.61
 10.64

 10.81
 10.85

 11.12
 11.13

 11.70
 11.55

 11.70
 11.72

 11.66
 11.70

 12.00
 11.85

 11.79
 11.81

 11.82
 11.89

 12.16
 12.15

 12.14
 12.16

 12.11
 12.32

 12.66
 12.55

 13.28

 13.45

 13.53

 13.41

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,
L=55m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,
L=94m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,
L=87m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,
L=106m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,
L=105m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,
L=103mRekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,

L=110m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,
L=104mRekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,

L=106m
Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 99mm²,
L=104m

Mast nr. M38

Paigaldada IV klassi kreosootimmutusegamast L=11m ja toed L=2x12m IV klassPaigaldada riiglid

Mast nr. M39

Paigaldada III klassi kreosootimmutusegamast L=11m

Mast nr. M40

Paigaldada III klassi kreosootimmutusegamast L=11m

Mast nr. M41

Paigaldada III klassi kreosootimmutusegamast L=11m

Mast nr. M42

Paigaldada III klassi kreosootimmutusegamast L=11m

Mast nr. M43

Paigaldada III klassi kreosootimmutusegamast L=11m

Mast nr. M44

Paigaldada III klassi kreosootimmutusegamast L=11m

Mast nr. M45

Paigaldada III klassi kreosootimmutusegamast L=11m

Mast nr. M46

Paigaldada III klassi kreosootimmutusegamast L=11m

Mast nr. M47

Paigaldada III klassi kreosootimmutusegamast L=11m

Mast nr. M48

Paigaldada III klassi kreosootimmutusegamast L=11m
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Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Kontrollis

Projektijuht

Projekteeris

10EST

IP7462-1
M 1:500

10

Põhiprojekt

Tel. 58001668

Elektrivõrgu plaan

Kihelkonna-Vilsandi 10kV õhuliini rekonstrueerimine, Saaremaa

Keio Altoja
Erki Juurikas
Erki Juurikas

Elektrilevi OÜ

S S S

Tähistused

~

Märkused:
1. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
2. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste
asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.


