
V1

V1

V1

V1

V1
V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

Ø110 L=79.1

Ø110 L=28.6

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1

KS1KS1KS1KS1KS1KS1KS1

KS1

Ø110 L=37.9

KS1
KS1

KS1

Ø110 L=14.4

3 2
1

KS1KS1KS1KS1KS1KS1KS1KS1KS1KS1KS1KS1KS1KS1KS1

V1V1V1V1V1V1V1
V1

V1
V1

V1

V1
V1

KS1
KS1

KS1
KS1

KS1
KS1

Ø110 L=21.1

Ø110 L=14.3 Ø110 L=79.2

Ø110 L=14.1

Ø110 L=37.9

Ø110 L=20.9

V1
V1

V1
V1

V1
V1

V1

Ø110 L=36.4
1 2

KS1
KS1

KS1
KS1

KS1
KS1

Ø110 L=36.2

V1

X X X X X X X X X
V1 V1 V1 V1 V1 V1Ø110 L=34.8

Ø110 L=28.5

KS1-1

67.30

(67.30)

65.69

1.61

VRK-1
De800/630

67.30

(67.30)

1) 65.43

2) 65.75

1.87
KK-1

De560/500

67.38

(67.38)

1) 65.42

2) 65.42

3) 65.77

1.96

VS1-2

67.38

(67.38)

65.58

1.80

Riigimaantee Jägala-Käravete tee

teekaitsevöönd 10m

Riigimaantee Jägala-Käravete tee

teekaitsevöönd 10m

6,
9

2,
3

V1
V1

V1

Ø110 L=13.0

Ø32
L=6.2

MK-1

DN25

66.50

(66.50)

64.70

1.80

KT-1

De200/160

66.50

(66.50)

1) 65.14

2) 65.14

1.36

VS1-9

66.30

VS1-1

67.80

(67.80)

66.00

1.80

VS1-5

66.40

(66.40)

64.60

1.80

VS1-3

67.04

(67.04)

65.24

1.80

VS1-4

66.40

(66.40)

64.60

1.80

KS1-4

66.40

(66.40)

64.79

1.61

KS1-2

67.04

(67.04)

65.43

1.61

KS1-3

66.40

(66.40)

64.79

1.61

Torustik soojustada

Ümberühendus olemasoleva ühiskanalisatsiooniga

Olemasolev kaev asendada uuega

Olemasolev siiber lik
videerida

Projekteeritu
d siiber D

N100 mm

koos spindlipikenduse ja kapega 40T

Ø110

L=4.2

KS1
KS1

KS1
KS1

KS1
KS1

KS1

Ø
11

0 
L=

38
.8

KS1-6

66.12

(66.12)

64.51

1.61

V1
V1

V1
V1

V1
V1

V1

Ø
11

0 
L=

39
.1

VS1-8

66.12

(66.12)

64.32

1.80

8,
1

VS1-6a

67.50

(67.50)

65.70

1.80

KS1-5

67.50

(67.50)

65.89

1.61

VS1-6

67.50

(67.50)

65.70

1.80

LPK-4

DN100
67.50

(67.50)

1) 65.70

1.91

Proj. pumpla elektri-automaatika kilp

Likvideeritav või kasutusest välja jääv objekt
Proj. torustik kinnisel meetodil

Proj. ühisveetorustik
Proj. isevoolne ühiskanalisatsioonitorustik

V1

KS1 Proj. surveline ühiskanalisatsioonitorustik
K1

Tingmärgid (projekteeritud VK torustikud):

Proj. ühisveetorustiku maakraan

Proj. reoveepumpla

Proj. kanalisatsiooni kontrolltoru
Proj. ühiskanalisatsioonikaev

Reoveepumpla kuja R=10 m

KK-X
00.00
(00.00)
1)00.00
2)00.00
3)00.00
0.00

Proj. ühiskanalisatsiooni kaevu tähis
projekteeritud maapinna kõrgus
(olemasoleva maapinna kõrgus)
1)toru põhja kõrgus väljavoolul
2)toru põhja kõrgus sissevoolul
3)toru põhja kõrgus sissevoolul
kaevu sügavus (m)

KT-X
00.00
(00.00)
1)00.00
2)00.00
0.00

Proj. ühiskanalisatsiooni kontrolltoru tähis
projekteeritud maapinna kõrgus
(olemasoleva maapinna kõrgus)
1)toru põhja kõrgus väljavoolul
2)toru põhja kõrgus sissevoolul
kaevu sügavus (m)

ØXX
L=0.0
i=0.000

Proj. kanalitoru läbimõõt
toru pikkus (m)
toru lang

Proj. survekanalitoru läbimõõt
toru pikkus (m)

ØXX
0.00

Proj. survetorustiku sõlme tähis
projekteeritud maapinna kõrgus
(olemasoleva maapinna kõrgus)
toru kõrgus
toru sügavus (m)

KS1-X
00.00
(00.00)
00.00
0.00

Proj. veetorustiku maakraani tähis
projekteeritud maapinna kõrgus
(olemasoleva maapinna kõrgus)
toru kõrgus
toru sügavus (m)

VS1-X
00.00
(00.00)
00.00
0.00

MK-X
00.00
(00.00)
00.00
0.00

ØXX
0.00

Proj. veetoru läbimõõt
toru pikkus (m)

Proj. veetorustiku sõlme tähis
projekteeritud maapinna kõrgus
(olemasoleva maapinna kõrgus)
toru kõrgus
toru sügavus (m)

Proj. veetorustiku siiber

Proj. isevoolse torustiku muhvotstega siiber

Tingmärgid (geodeetiline alusplaan):
Katastripiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik

Olemasolev truup

Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev madalpingekaabel kaitsetorus
Olemasolev keskpingekaabel kaitsetorus

Olemasolev sademeveetorustik

Olemasolev keskpinge õhuliin

Olemasolev sidetrass
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev side valguskaabel

X X X Likvideeritav/kasutusest kõrvaldatav torustik

Planeeritav raadamise ala

VRK-X
00.00
(00.00)
1)00.00
2)00.00
0.00

Proj. voolurahustuskaevu tähis
projekteeritud maapinna kõrgus
(olemasoleva maapinna kõrgus)
1)toru põhja kõrgus väljavoolul
2)toru põhja kõrgus sissevoolul
kaevu sügavus (m)

Proj. kaeviku piirjoon

Proj. veetorustiku läbipesukaevu tähis
projekteeritud maapinna kõrgus
(olemasoleva maapinna kõrgus)
toru kõrgus
toru sügavus (m)

LPK-X
00.00
(00.00)
00.00
0.00

Proj. ühisveetorustiku läbipesukaev

Taastatav asaltkattega sõidutee
Taastatav haljasala
Taastatav sillutiskivikate
Taastatav freesasfalt

Tingmärgid (teede ehitus ja katete taastamine):

Taastatav pinnatud kate

Projekteeritud kaeviku toestus

Proj. maapealne tuletõrjehüdrant

Tuletõrjehüdrandi katvusala R=200 m

Olemasoleva katte taastamine

Olemasolev madalpinge õhuliin

Koostas:

Töö nr: Joonise nr:Staadium: Mõõtkava:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Tellija:

Objekti aadress:

AQUARE OÜ
Reg.nr. 14785938
Ehitajate tee 110

 Tallinn, Harjumaa
Tel +372 666 1939
aquare@aquare.ee

Projekti koostamise kuupäev:

EEP004288

Lähtefaili nimetus:

Väljatrükkimise kuupäev:

Muudatuse nr Muudatuse kirjeldus Kuupäev

Vastutav pädev isik:
Marko Raid

OÜ RTS Infra Eesti

Aegviidu alevi ÜVK laiendamise projekteerimistööd

Vee- ja kanalisatsioonitorustike asendiplaan nr 1

Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond

Irina Moseitšuk
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VS1-1 sõlme lahendus muudetud. Veetorustike asukoht muudetud. Märkused täpsustatud. 04.04.2024v02

Asendiplaanide paiknemine projekti piirkonnas:

VKV-4-01

VKV-4-02

VKV-4-03

VKV-4-04

VKV-4-05

VKV-4-06

MÄRKUSED:
· Käesolev joonis on autoriõiguste kaitse all olev objekt.
· Hilisema kuupäevaga joonis tühistab varasema.
· Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldusjuhendist “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.

Paigaldusjuhend.” RIL 77 - 2013.
· Joonis on Seletuskirja ja selle lisade lahutamatu osa.
· Topo-geodeetiline alusplaan on koostatud Ruutjuur OÜ poolt, töö nr 23_207, 2024 a.
· Koordinaadid L-EST`97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
· Kaevamistööd olemasolevate tehnovõrkude läheduses teha käsitsi.
· Puud, mis jäävad kaeviku servast lähemale, kui 2 m kaitsta ehitustööde ajaks.
· Isevoolsetel ja survelistel kanalisatsioonitorustikel on antud toru põhja kõrgusmärk, veetorustike kõrgusmärk toru peale.
· Projekteeritud kanalisatsiooni- ja veetorustiku ristumisel tuleb veetorustik paigaldada tagades minimaalne lubatud

rajamissügavus ning tehnovõrkude vahelised vähimad kujad.
· PE-survetorustike paigaldamisel pidada kinni minimaalsest lubatud painderaadiuse nõudest või kasutada vastavaid

PE-poognaid.
· Olemasoleva maapinna kõrgusarvud kaevude ja sõlmede kohal on saadud interpoleerimise teel ja vajadusel kuuluvad

täpsustamisele ehitustööde käigus.
· Juhul kui olemasolevad tehnovõrgud paiknevad teistel sügavustel kui geodeetilistes uuringutes ja joonistel kirjeldatud, siis

korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist.
· Muudatuste sisseviimise korral tuleb sellest teavitada projekti koostajat. Vajadusel korrigeeritakse projekti.
· Vähim paigaldussügavus tugimaantee katte ja mulde all on veetorutikul minimaalselt 1,8 m ja kanalisatsioonitorustikul

külmumispiir või 1,5 m toru peale.

Torustike lahendus täpsustatud. 27.05.2024v03
TH-1 asukoht muudetud. 24.02.2025v04
TH-1 lahendus muudetud. 21.04.2025v05
TH-1 asendatud läbipesukaevuga. 12.06.2025v06
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