
Vahtra LP
Ühendamiskuupäev: 01.05.1970 (3x nõue)
PK 3x20A (min I1k=62A)
Enne: 
   I1k=168A
   dU=6,44%
Pärast: 
   I1k=269A
   dU=2,9,%

Varese LP
Ühendamiskuupäev: 01.06.1982 (3x nõue)
PK 1x16A (min I1k=49A)
Enne: 
   I1k=148A
   dU=3,65%
Pärast: 
   I1k=159A
   dU=2,44%

Püssa LP
Ühendamiskuupäev: 08.07.2014 (5s nõue)
PK 3x20A (min I1k=215A)
Enne: 
   I1k=600A
   dU=2,92%
Pärast: 
   I1k=833A
   dU=1,66%

Sookünka kõrvalhoone LP
Ühendamiskuupäev: 15.09.1995 (3x nõue)
PK 3x25A (min I1k=78A)
Enne: 
   I1k=152A
   dU=6,87%
Pärast: 
   I1k=390A
   dU=2,44%

Sookünka talu LP
Ühendamiskuupäev: 06.04.1994 (3x nõue)
PK 3x40A (min I1k=129A)
Enne: 
   I1k=131A
   dU=6,94%
Pärast: 
   I1k=277A
   dU=2,52%

Pedaja LP
Ühendamiskuupäev: 01.01.1969 (3x nõue)
PK 1x25A (min I1k=78A)
Enne: 
   I1k=138A
   dU=6,92%
Pärast: 
   I1k=312A
   dU=2,49%

Orukõrva LP
Ühendamiskuupäev: 01.01.1969 (3x nõue)
PK 1x20A (min I1k=62A)
Enne: 
   I1k=125A
   dU=6,92%
Pärast: 
   I1k=250A
   dU=2,49%

AL.4x240 MPL423158

Pinge

Tooma LP
Ühendamiskuupäev: 09.12.1997 (5s nõue)
PK 3x50A (min I1k=553A)
Enne: 
   I1k=155A
   dU=6,86%
Pärast: 
   I1k=583A
   dU=2,29%

Vääni LP
Ühendamiskuupäev: 01.01.1974 (3x nõue)
PK 3x25A (min I1k=78A)
Enne: 
   I1k=182A
   dU=6,70%
Pärast: 
   I1k=656A
   dU=2,27%

Liiva LP
Ühendamiskuupäev: 20.08.1993 (3x nõue)
PK 3x40A (min I1k=129A)
Enne: 
   I1k=218A
   dU=6,33%
Pärast: 
   I1k=922A
   dU=2,07%

Vana-Kuuse LP
Ühendamiskuupäev: 25.03.2021 (5s nõue)
PK 3x16A (min I1k=170A)
Enne: 
   I1k=220A
   dU=6,33%
Pärast: 
   I1k=306A
   dU=3,15%

Uue-Kuuse LP
Ühendamiskuupäev: 12.07.1994 (3x nõue)
PK 3x25A (min I1k=78A)
Enne: 
   I1k=175A
   dU=6,59%
Pärast: 
   I1k=288A
   dU=3,14%

Rinne LP
Ühendamiskuupäev: 01.07.1970 (3x nõue)
PK 3x40A (min I1k=129A)
Enne: 
   I1k=188A
   dU=6,66%
Pärast: 
   I1k=333A
   dU=3,22%

Ritsingu LP
Ühendamiskuupäev: 01.09.1989 (3x nõue)
PK 3x20A (min I1k=62A)
Enne: 
   I1k=187A
   dU=6,67%
Pärast: 
   I1k=322A
   dU=3,22%

Mäeotsa LP
Ühendamiskuupäev: 01.01.1969 (3x nõue)
PK 3x20A (min I1k=62A)
Enne: 
   I1k=220A
   dU=4,49%
Pärast: 
   I1k=245A
   dU=3,01%

Pihlike LP
Ühendamiskuupäev: 2022 (5s nõue)
PK 3x16A (min I1k=170A)
Enne: 
   I1k=413A
   dU=3,71%
Pärast: 
   I1k=512A
   dU=1,92%

Lehveri LP
Ühendamiskuupäev: 19.08.2004 (5s nõue)
PK 3x16A (min I1k=170A)
Enne: 
   I1k=440A
   dU=3,54%
Pärast: 
   I1k=554A
   dU=1,72%

Männi LP
Ühendamiskuupäev: 01.09.1989 (3x nõue)
PK 3x25A (min I1k=78A)
Enne: 
   I1k=288A
   dU=3,42%
Pärast: 
   I1k=333A
   dU=2,21%

AL.4x120 MPL425236

Tulevane: 
   F2:
      PK summa 113A
      ÜAT=0,5 (6 tarbijat)
      Lubatud koormusvool: 113x0,4=45,2A
      Sobilik FK 50A, min I1k=250A
   F3:
      PK summa 346A
      ÜAT=0,4 (12 tarbijat)
      Lubatud koormusvool: 346x0,4=138,2A
      Sobilik FK 160A, min I1k=950A

F2:Ude:(Elva) nõuetekohasus
5s KR piirkond
Haja varustuskindluse piirkond
Olemasolev:
   F2:
      PK summa 459A
      ÜAT=0,4  (18 tarbijat)
      Lubatud koormusvool 459x0,4=183,6A
      Olemasolev FK 80A, min I1k=425A
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Tingmärgid Värvid

- olemasolev madalpinge
- olemasolev keskpinge

- projekteeritav madalpinge
- projekteeritav keskpinge/

- demonteeritav võrk
- kinnistu piir

- projekteeritav sidevõrk

- õhuliin
- maakaabel
- side õhukaabel
- side maakaabel
- sidekapp (FCP)
- sidejaotuskapp (FAT)
- sidevõrgu LP

- komplektalajaam
- mastalajaam
- kioskalajaam

- liitumiskilp
- jaotuskilp
- harukilp

olemasolev sidevõrk


