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Olemasolev 0,4kV õhuliin
- Tõsta ümber projekteeritud mastile
- AMKA3x70+95, LKAABEL=75m, LVISANG=70m
- AJ Peningi F1
- Olemasolevad elektrivõrgu ning tänavavalgustuse kaablid

tõsta ümber uuele mastile, nii et kaablite kõrgus riigitee kattest

halvimate tingimuste puhul oleks tagatud vähemalt 7m, kõrvaltee

puhul min 6m.

Olemasolev 0,4kV mast
- Nr: 2

Olemasolev 0,4kV mast
- Nr: 4

Projekteeritud 0,4kV mast
- Nr: 3
- Klass 3, tanalith, L=12m

Olemasolev 0,4kV mast
- Nr: 3 demonteerida

S

N

W E

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Ümbertõstetud 0,4kV õhuliin

Demonteeritavad seadmed

Olemasolev õhuliinimast(puit)
Olemasolev õhuliin
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Olemasolev 0,4kV mast
- Nr: 13
- Paigaldada tõmmits

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: MPL368537
- AXPK4G50, LKAABEL=51m, LTRASS=36m
- Ø75mm, 1250N, LTORU=21m, LTRASS=21m
- Sügavus: min 2,2m
- Ø75mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=6m
- Sügavus: min 1,2m
- Ø75mm, 450N, LTORU=11m, LTRASS=9m
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud liitumiskilp
- Nr: LK190671
- Kõrgusmärk: 0,3m maapinnast
- LK paigaldada uksega hoone poole

Olemasolev 0,4kV mast + tõmmits + mastikilp
- Nr: 14, 68337LK
- Demonteerida

Olemasolev 0,4kV õhuliin
AMKA 3x35+50, L=36m, AJ Mäeotsa F1
- Mastide 13 ja 14 vahel demonteerida

1

W

1

S

N

W E
Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus

1W1

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud tarbija kaablijätkumuhv
Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Maanduspaigaldis

Projekteeritud 1250N kaablikaitsetoru

Demonteeritavad seadmed

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru
Projekteeritud 450N kaablikaitsetoru

Olemasolev õhuliinimast(puit)
Olemasolev õhuliin

Projekteeritud tarbija maakaabel
1W1
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Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: MPL368536
- AXPK4G50, LKAABEL=76m, LTRASS=54m
- Ø75mm, 1250N, LTORU=12m, LTRASS=12m
- Sügavus: min 2,2m
- Ø75mm, 750N, LTORU=26m, LTRASS=25m
- Sügavus: min 1,2m
- Ø75mm, 450N, LTORU=18m, LTRASS=17m
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud 0,4kV mast
- Nr: 3
- Klass 3, tanalith, L=10m
- Paigaldad tõmmits

Olemasolev 0,4kV mast
- Nr: 4
- Paigaldada tõmmits

Olemasolev 0,4kV õhuliin
- AMKA 3x50+70, L=53m, AJ Raba F2
- Mastide 3 ja 4 vahel demonteerida

Olemasolev 0,4kV mast
- Nr: 3
- Demonteerida
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Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus

1W1
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Projekteeritud 1250N kaablikaitsetoru
Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru
Projekteeritud 450N kaablikaitsetoru

Kinnistu piir

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Demonteeritavad seadmed
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Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: MPL368535
- AXPK4G50, LKAABEL=93m, LTRASS=72m
- Ø75mm, 1250N, LTORU=17m, LTRASS=17m
- Sügavus: min 2,2m
- Ø75mm, 750N, LTORU=46m, LTRASS=44m
- Sügavus: teemaal min 1,2m, min 1,0m

Projekteeritud 0,4kV mast
- Ol.oleva masti asemel paigaldada uus mast
- Nr: 2
- Klass 3, tanalith, L=8m

Olemasolev 0,4kV mast
- Nr: 5
- Paigaldada tõmmits

Olemasolev 0,4kV mast
- Nr: 3
- Paigaldada tõmmits

Olemasolev 0,4kV mast + tõmmitsad
- Nr: 4
- Demonteerida

Olemasolev 0,4kV õhuliin
- AMKA 3x50+70, L=150m, AJ Tahemaa F1
- Mastide 4, 5 ja 8 vahel demonteerida

Olemasolev 0,4kV õhuliin
- AMKA 3x70+95, L=25m, AJ Tahemaa F1
- Mastide 3 ja 4 vahel demonteerida

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: MPL368534
- AXPK4G50, LKAABEL=106m, LTRASS=85m
- Ø75mm, 750N, LTORU=17m, LTRASS=17m
- Sügavus: min 1,0m
- Ø75mm, 450N, LTORU=70m, LTRASS=68m
- Sügavus: min 0,7m

Olemasolev 0,4kV mast
- Nr: 8
- Paigaldada tõmmits

ETTEVAATUST DRENAAŽITRASSID!
- Tööd teostada lahtise kaeviku meetodil.
- Kaabel paigaldada 0,5m dreenist sügavamale.
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MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest nr: 378390.
2. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
3. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
4. Drenaaži vigastamisel asendada vigastatud torud trassi kaeve ulatuses sobiva läbimõõduga plasttoruga, ühenduskohad tihendada

geotekstiiliga.
5. Parandatud drenaažitoru läbivajumise vältimiseks pinnas eelnevalt tihendada ja toru alla paigaldada puitalus.
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