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Kaabli ristumine kinnisel meetodil 
kõrvalmaanteega 

nr 25212 Meremäe - Petseri tee (2.52km).
 Minimaalne sügavus teekatte all 1,5m.Kaitsetoru

 Ø110mm, 1250N,  L=20m.
Vaata joonis ELV-4-03 leht 1  !

nr 25212 
2.52km

MPL435636, M6- JK69848,  
AXPK4G120 l=228m, trass l=208m

(Ø110mm kaitsetorus)

M6

MPL435638, JK69848-M28 ,  
AXPK4G120 l=413m, trass l=391m

(Ø110mm kaitsetorus)

MPL435637, JK69848-JK69897 ,  
AXPK4G120 l=115m, trass l=109m

(Ø110mm kaitsetorus)

MPL436013, JK69848-LK233992,  
AXPK4G120 l=252m, trass l=243m

(Ø110mm kaitsetorus)

Kaabli paigaldamine 
kinnisel meetodil. 

Sügavus 1m.
Kaitsetoru Ø110mm, 

1250N,  L=8m.

Kaabli paigaldamine 
kinnisel meetodil. 

Sügavus 1m.
Kaitsetoru Ø110mm, 

1250N,  L=2x5m.

Mastilt demonteerida tugi. 
Paigaldada tõmmits, ankru kaugusega 4,5m.

Paigaldada jaotuskilp uksega lääne suunas. 
Kilp tähistada märketulbaga.

Paigaldada jaotuskilp ja liitumiskilp ustega kirde 
suunas. 

Kilp tähistada märketulbaga.
Liitumiskilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetoru 

(450N, Ø50mm, l=2m)
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tee kaitsevööndi piir
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nr 25212 
2.44km

nr 25170 
0.0km

Demonteeritav 0,4kV õhuliin 
M6-M28, EX4x70, l=502m

M17-M20, EX4x50, l=123m

Demonteeritav 0,4kV õhuliin 
M17-M20, EX4x50, l=123m

Ettevaatust  õhuliini mastide dmeonteerimisel!
Luisu maaüksuse on maakütte kontuur. 
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Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Võrgu ümberehitus kliendi soovil, Luisu maaüksuselt 0,4kV õhuliini likvideerimine
Väike-Serga küla, Setomaa vald, Võru maakond

Asendiplaan TC0563_TP_ELV-4-02

Elektrilevi OÜ

M 1: 500

Tööprojekt

EST 1 2

H.Vissel
A.Mee

Projekteerija

Kontrollija

Projektijuht

51967694

5119005

12/11/2024

11.12.2024LEHT 2LEHT 2

Kasutatud geoalus: Kirjanurk OÜ töö 12969G. Detsember 2024

Tingmärgid

projekteeritud jaotuskilp
projekteeritud liitumiskilp
projekteeritud 0,4kV maakaabelliin (450N kaitsetorus) 
projekteeritud maakaabelliini paigaldus kinnisel meetodil(1250N kaitsetorus) 
planeeritud puurimismasina asukoht / puurimiskaevik
projekteeritud tarbijakaabli sisestustoru 
projekteeritud 0,4kV õhuliini tõmmits
projekteeritud 0,4kV õhuliini demonteerimine
olemasolev 0,4kV õhuliin
olemasolev 10kV õhuliin
katastripiir
maantee kaitsevööndi piir
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X = 6406100

Y = 707850 

X = 6406250

Y = 707950 

X = 6406050

Y = 708200 

X = 6406200

Y = 708200 
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MPL436013, JK69848-LK233992,  
AXPK4G120 l=252m, trass l=243m

(Ø110mm kaitsetorus)

Kaabli paigaldamine 
kinnisel meetodil. 

Sügavus 1m.
Kaitsetoru Ø110mm, 

1250N,  L=2x5m.

Tõmmitsaga betoonmast asendada toega puitmastiga.
Mast Cu-soolade immutus, 3. klass, 10m. Tugi 

Cu-soolade immutus, 3. klass, 11m).

M28

KM1

AXPK4G25

MPLtarbija1, LK233992-Pliidi,  
AXPK4G25 l=22m, trass l=20m

(Ø50mm kaitsetorus)

Paigaldada jaotuskilp ja liitumiskilp ustega kirde 
suunas. 

Kilp tähistada märketulbaga.
Liitumiskilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetoru 

(450N, Ø50mm, l=2m)

Paigaldada liitumiskilp uksega lääne suunas. 
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nr 25170 
0.35km

M4

Demonteeritav 0,4kV õhuliin 
M17-M20, EX4x50, l=123m

Ettevaatust  õhuliini mastide dmeonteerimisel!
Luisu maaüksuse on maakütte kontuur. 

Olemaseoleva 0,4kV õhuliini ristumine 
kõrvalmaanteega 

nr 25170 Kitsõ-Sirgova tee (0,35km).
 Minimaalne juhtmekõrgus teepinnast 7m

Vaata joonis ELV-4-03 leht 2  !
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Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Võrgu ümberehitus kliendi soovil, Luisu maaüksuselt 0,4kV õhuliini likvideerimine
Väike-Serga küla, Setomaa vald, Võru maakond

Asendiplaan TC0563_TP_ELV-4-02

Elektrilevi OÜ

M 1: 500

Tööprojekt

EST 2 2

H.Vissel
A.Mee

Projekteerija

Kontrollija

Projektijuht

51967694

5119005

12/11/2024

11.12.2024

LEHT 1

Kasutatud geoalus: Kirjanurk OÜ töö 12969G. Detsember 2024

Tingmärgid

projekteeritud jaotuskilp
projekteeritud liitumiskilp
projekteeritud 0,4kV maakaabelliin (450N kaitsetorus) 
projekteeritud maakaabelliini paigaldus kinnisel meetodil(1250N kaitsetorus) 
projekteeritud tarbijakaabli sisestustoru 
projekteeritud 0,4kV õhuliini post
projekteeritud 0,4kV õhuliini tugi
projekteeritud 0,4kV õhuliini demonteerimine
projekteeritud tööst välja viidav tarbija 0,4kV maakaabelliin
olemasolev 0,4kV õhuliin
olemasolev 10kV õhuliin
katastripiir
maantee kaitsevööndi piir


