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Olemasolev betoonjalandiga puitmast M238 asendada 13m KL4 puitmastiga .
Mastile paigaldada kolmnurk ankrutraavers koos isolaatoritega.
Mastile limber tosta ol.olevad k/p 6huliinid !

Eemaldatud alajaama asukohas tdita augud ja maapind siluda mullaga f

Demonteerida:

1.Siku alajaam, trafo ja m/p seadmed
2. Siku AJ F2 6huliini M1 puitmast koos toega
3.k/p betoonmast koos toega, k/p mastiliiliti

4. m/p ohuliinid :
ALUS 4x50 ~25m

EX 4x70 ~6m

ack

Siku AJ F1 ohuliini toide taastada
EX4x70 6huliiniga.
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Ristumine tee 14194 Tammiku-Torve tee km 3,78
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Toega betoonmast diguda !
Mast viltu pollu poole !
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Tingmargid:

Olemasolev chuliini puitmast
Olemasolev 6huliini raudbetoonmast

Olemasoleva masti tugi
Olemasoleva &huliini demonteerimine

Projekteeritud k/p ohuliini puitmast

Projekteeritud mastalajaam
Projekteeritud maandus
Projekteeritud EX ghuliin

R

Olemasolev Siku AJ F2 8huliin ALUS 4x50 tdsta iimber M238 mastile !

Ohuliini rippe tee kohal min 7m
I-trass=35m

Paigaldada uus mastalajaam - Siku AJ, 50kVA
21(15,75) /0,41 trafoga.
Alajaama kilpi paigaldada uus bilansiarvesti
(voolutrafodega 150/5A).

Paigaldada 2,5A k/p sularid.
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Siku AJ asendamine mastalajaamaga Asendiplaan
Pé6llu kinnistul, Torve kiila, Péltsamaa vald, J6geva maakond M1:500
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