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Reinu

Projekteeritud AJ16432.

Taastada Linnamäe HEJ ühendus, olemasolevad tarbija kaablid 
ühendada uude alajaama.
Kaablikaitsetorus D160, 750N.

Projekteeritud KP kaabelliin AHXAMK-W 3x240+35 (19424), alates planeeritud ajalaamast 

AJ16432 kuni olemasoleva maakaablini 19424. L=141/151 m.
Paigaldus kinnisel meetodil jõe alt! Vajadusel arvestada pikema puurimisega tulenevalt järsust 

kõrgest nõlvast. Kaablikaitsetorus D160, 1250N.
Olemasolevad õhuliinid üle Jägala jõe demonteerida koos mastidega.

Masti M1 minev kaabel 19424 tõsta ümber uude alajaama. 
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