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VAADE 27

Asendada isolaatorid, 
paigaldada sädevahemik

Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl3
Kandetraavers kmpl

Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl3
Kandetraavers kmpl

Rekonstrueerida olemasolev 10 kV õhuliin 
mastist M269 ‐ M11 isoleeritud õhuliini 
juhtmega BLL62, L=1679 m (trass).
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VAADE 28

Asendada isolaatoridAsendada isolaatorid Rekonstrueerida olemasolev 10 kV õhuliin 
mastist M269 ‐ M11 isoleeritud õhuliini 
juhtmega BLL62, L=1679 m (trass).
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