
 5.50

 7.50

 7.17

 7.24

 6.42

44001:004:0738

43301:001:07524400020 Härjamaa tee

N

X = 6455550

Y = 385350

X = 6455550

Y = 385500

X = 6455500

Y = 385350

kp õhl h=8.27m

kr

44001:004:0345
Härjamaa-Valvase

44001:004:0738
Haaviku

44001:004:0111
Koplimäe

 5.52

 5.55

 5.31

 5.17

 5.41

 5.53

 5.34

 5.83

 5.27

 5.18

 5.17

 5.73

 5.34

 5.58

 5.38

 5.82
 5.91

 5.39

 5.67

 6.39

 6.39
 6.46

 7.40

 7.66
 7.63

 7.48

 6.01

 6.01
 6.00

 6.04
Mast nr. M305

Paigaldada IV klassi kreosootimmutusega 

mast L=11m

Mast nr. M306

Paigaldada IV klassi kreosootimmutusega 

mast L=11m ja tõmmitsad

Mast nr. M307

AJ22933, 50 kVA 10,5/0,41 kV

Paigaldada IV klassi kreosootimmutusega 

mast L=11m ja tõmmitsad (ankurdada traaversi otstest).

Mastile paigaldada uus mastalajaam. Olemasolev Saare 

AJ demonteerida. Taastada toide 0,4kV JS kilbiga

~

~

~

~

~

~

~

~
~ ~ ~ ~

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm², L=108m

Rekonstrueerita
v KP õhuliin Al/Fe 62mm², 

L=90m

Rekonstrueerita
v KP õhuliin Al/Fe 62mm², 

L=99m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm² mastide 

nr. M240A ja M307 vahel, Ltrass=297m/Lvaruga=312m

50

LEHT 5/15

LEHT 4

S S S Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev MP kaabelliin
Olemasolev MP õhuliin

Demonteeritav liin/objekt

Tähistused

Olemasolev KP õhuliin
Katastripiir

Projekteeritav mast

Projekteeritav tugi

Rekonstrueeritav keskpinge õhuliin~
Projekteeritav tõmmits

Märkused:
1. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
2. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste 
asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

Leht 1

Leht 2

Leht 4
Leht 3

Leht 5

Leht 6 Leht 7

Leht 8

Leht 9

Le
ht

 1
1

Leht 10 Leht 12

Tellija

Keel 

Staadium

Mõõtkava

Lehti Leht 

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

Kontrollis

Projektijuht

Projekteeris

15EST

IP7502-1-5
M 1:500

5

Põhiprojekt

Tel. 58001668

Elektrivõrgu plaan

Läätsa-Komila 10kV õhuliini rekonstrueerimine, Saaremaa

Keio Altoja
Erki Juurikas
Erki Juurikas

Elektrilevi OÜ

50 Projekteeritav mastalajaam
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