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Kinnine läbimine L=31m
Toru D=110, 1250N, L=31m

Paigaldada MPL434893
Kaabel Al 4G120 L(trass/varuga)=395/435m
Toru= D=110, 750N, L=286m 

Kinnine läbimine L=27m
Toru D=110, 1250N, L=27m
RV-1, km 22,51

Kinnine läbimine L=51m
Toru D=110, 1250N, L=51m

Paigaldada liitumiskilp LK233694
Soklil, 1 kohaline
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Tööprojekt

53051974

Asendiplaani üldvaade

Valli kinnistu elektriliitumine madalpingel, Ermistu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond

Karl M Põldsam
J.Hövel

Elektrilevi OÜ

KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA 
KAEVISES

Katastriüksuse piir

Drenaaž

Tingmärgid

Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin torus

Ol.ol 0,4 kV maakaabel

Tingmärgid olemasolevad

0,4 kV maakaabelliin torus
kinnise läbimisega

Ol.ol 10 kV õhuliin

Vaade 1

Vaade 2
Projekteeritud kruusast peenar

 
VILprojekt OÜ TÖÖ NR VP23011  

Projekteeritud liiklusmärgi postid / liiklusmärgid postita

Projekteeritud katte serv

911 Projekteeritud teemärgistus (värv/termovaluplastik)
Projekteeritud vertikaal kõrgusarvuga

Projekteeritud haljastus

Projekteeritud nõlv

 
ELEKMAN OÜ TÖÖ NR 23PA10 TINGMÄRGID:

Projekteeritud valgustuse metallmast L=6m või 8m, koos valgustiga

Projekteeritud tugevdatud murupeenar

Projekteeritud asfaltkate, ühekihiline asfalt, (100% graniitkillustikku)
Projekteeritud asfaltkate, ühekihiline asfalt, AC8 (45% graniitkillustikku)

Projekteeritud purustatud kruusast kate
Projekteeritud asfaltkatte pealmise kihi taastamine 

Riigitee nr 19131 kaitsevöönd (30m ja 15m)

Metsa eemalduse piir (raadamine ja juurimine)
Projekteeritud truup

Projekteeritud prügikast ja pink
Likvideeritav objekt (puu)
Võsa eemalduse piir

Projekteeritud maakaabelliin, kaitsetorus D=75mm
Toru paigaldus kinnisel meetodil, kaitsetorus 1250N
Stardi/lõpu kaevik 1,0x1,5m
Poolitatav toru PT750 N D=110mm

Projekteeritud munakivi sillutis

Katastriüksuse piir

Proj. sidekaabli jätkumuhv

Ümbertõstetav sidekaabel

Liitumiskilp
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