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Lisa 2. Maaomanike kooskdlastuste koondnimekiri

Lisa 3. Koosoleku protokoll (digitaalne lisa)

JOONISED

NR | Joonise nimetus Mddtkava Formaat

J1 | PROJEKTPLAAN 1:5 000 609x1100

J2 | PIKIPROFIIL Mh 1:5000 | 1740x609

Mv 1:50

J3 | TARVASJOE PK 22,77- 29,88 RISTROFIILID M 1:100 | 3100x609

J4 | TRUUBI T12 LOIGE PIKI TORU TELGE

J5 | TRUUBI T13 LOIGE PIKI TORU TELGE

J6 | SETTEOESA SP-1

UUENDUSPROJEKTI TUUPJOONISED

NR | Joonise nimetus Formaat
1.7 TEEALUNE VEEVIIMAR (V-1)- VV-300 A4
1.8 TEEALUNE VEEVIIMAR (V-2)- VV-300 A4

212 UKSIKDREENI JA DRENAAZIKOLLEKTORI SUUE DN/ID<100 Ad
) mm

2.11 | DRENAAZISUUDME TAHIS DTP-PL A4

2.13 | DRENAAZIKOLLEKTORI SUUE DN/ID 100, 125, 150 JA 200 mm A4

2.14 | DRENAAZIKOLLEKTORI SUUE SUUREM KUI DN/ID 200 mm A4

TRUUBI (T14) MATTOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (MAOK) —
3.2-1 Di 80 cm A4
TRUUBI (T4) MATTOTSAK KIVIKINDLUSTUSEGA (MAOK) — Di
3.2-2 80 om Ad
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Projekteerimistingimused

- \BE P ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
/ B \ POLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET Miirge tehtud: 03.03.2023
5% Kehtib kuni: 03.03.2098

Alus: Avaliku teabe seadus § 351g 1 p 12
Teabevaldaja: Péllumajandus- ja Toiduamet

OTSUS

03.032023 or 6.1-1/11271

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Maaparandusseaduse § 13 lddke 9 ja Maselnminsstri 18082020 masmse nr 57
LPollomajandns- ja Toiduameti péhimdsms™ § 5 ja § 14 alsel ning ldhtdes
Pollumajandus- ja Toiduameti (registrikood 77001458) Ida regiooni Paide esinduse esindaja
esitatnd projeldeerimistinginmste taotlnsest nr 6.1-1/55190 (teenns 2233066) otsustan-

anda vilja maaparanduse projelteerimistinginmsed Jarva maskomnas Jérva wvallas
Manuvere, Socsalu ja Peedu ldilas asuva Tarvasidgl (maaparandussiisteemiehitise kood
4108530020000/001) pk 22,77-29 88 vuendusprojekti koostamiseks.

(allkirjastatud digitaalself)
ENN SELGIS
Peaspetsialist

Kaesolevat otsust on véimalik vaidlustada 30 pdeva joolsul haldusalt teatavaks tegemuizest,
esifades vaide P3llumajandus- ja Toiduameti peadirektorile bhaldusmenetlnse seaduses
sdtestatud korras vii vastavalt Vabariipi Valitsuse seaduse §-le 101.
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TOO NR 2023030

Projekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus: Jirva keskus

Projeltesrmmistingimuste tactleja: POLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET
Dolumendi viljastamise knmpdev: 03.03.2023

Teemmse nr: 2233082

Toimikn nimi- Tarvasjog pk 22.77 - 29 88 wmendamine 2023

Kinnisasja andmed

Eatastritunnus Omaniled/volitatod esindaja
12901:001:0010 OU RUUTLI PROPERTY
12901:001:0020 OSAUHING PRIIMO METS
12901:001:0026 OSAUHING PRIIMO PUIT
12901:001:0029 ILO RANNU, MERIKE RANNU
12901:001:0046 TRANSPORDIAMET
12901:001:0058 SCA METSAVARAD OU
12901:001:0080 EULLI VICHMANN

12901:001:0070

FAJASAAR RANDO RAJASAAR

12901:001:0081

OU RISTIKU TERAVILI

12001:001:0082 MAA-AMET

12001:001:0089 ILO RPANNU, MERIKE RANNU
12901:001:0094 AARE EABEL

12001:001:0114 MAA-AMET

12001:001:0165 JARVAVAID

12901:001:0186

12001:001:0650

EULLI VICHMANN

12001:001:0860

MAITTIS SIMSON

12901:002:0047

MAGNUS EVELL

12901:002:0060

MARE KABEL

12001:002:0066

ONNE KULVET, ANDI MAASALU

12901:002:0078

P AGNE ONEMAF.

12901:002:0087

AN LELUMEES

12001:002:0138

12901:002:0139

JARVA VALD

12901:002:0155

12001:002:0280

I MA TONISBERG

12901:002:0313

OSAUHING KARO METS

12901:002:0420

EILE ATVIK EADRITOIK

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU

Otsu=e nr 6.1-1/11271 Leht2{ & ]

Veebruar 2024

EVI-VIEVE FRATASAAR, RAUNO

FIIGIMETSA MAJANDAMISE KESEUS

SIIEI  KVELL, LIISA NOOBRMETS.

FIIGIMETSA MAJTANDAMISE KESEUS

EIIGIMETSA MAJTANDAMISE KESEUS
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Katastrifunnns Omanilmd/volitatud esindaja

12901:002:0450 SIFRI KWVELL. LIISA NOORMETS.
MAGNUS EVELL

25501:001:0581 AGROFOND QU

25501:001:0075 OSAUHING KEHRA AGRO

25501:001:0078 EVE OTTI

25501:001:0077 EVE OTTI

25501:001:0978 EVE OTTI

25501:001:0991 AARE PERE

25501:001:0992 OSAUHING KEHRA AGRO

25501:001:1005 OSAUHING KEHRA AGRO

25501:001:1200

25501:001:1223 WWFOREST MANAGEMENT QU

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Kiila/asula
Jarva maakond Jarva vald Soosalu kiila
Jérva maakond Jarva vald Manuvere kdila
Jérva maakond Jarva vald Peedu kiila

Registreeringu andmed

Maaparandussiisteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetns
4108530020000 001 Tarvasjdgi

Maaparandusehitize kavandatav kuivendus- véi niisutusviis

FKuivendus- vo1 nisotusviis: Eraavimivendus, Drenaafzlnivendus

Maaparandusehitise maa-ala kavandatav maalasutmse viis

Kasutusviis: Metsamaa, PSllumajanduslik maa

FProjekteeritava ala tildandmed

Eesvoolu pildms (km): 711
Beguleeriva virguga maa-ala 0.0
pindala (ha):

Tee pikdos (km): 0.00
Unrimistddd

Unrimistdad tuleb teha uuendataval 15igul (pk 22,77 - 20 88) ning dles-javéi allavooln
1Gigul ja'vdi eesvoolul/suublal, mis véib mdéjutada eesvooln toimimist ja'vél mis on selle

Ctsuse nr 6.1-1/11271 Lebt3{ &
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TARVASJOGI pk 22,77-29,88 UUENDAMINE 2023
TOO NR 2023030

eesvooln méjualas.

1. Eesvoolu topogeodestilised vurimistdéd (trasseerimine. piketeerimine. eesvoolu trassi
tipsustamine loodnses, maddistamine, ajutiste reeperite paigaldamine).

2. Eesvoolu hildrotehnilised vorimistdsd (voolusing plisivus, sette tiseduse midramine,
kirgveeseisu  pohjuste ja  voolutakistuste olemasolo valjaselgitamine, dhiseesvoolu
Tarvasjdgi trassiskeen koostamine).

3. Voolutakistuste asukoha ja tS6mahu (rohttaimestik lamapuit. koprapaisud) maSramine.
4. Pinnase nurimistdad

5. Knltuurtehnilised vurimistdsd ja vajalike t36mahtnde miframine eesvoolu trassil.

6. Eesvoolul asuvate rajatiste hiddrotehnilised wurimistésd (orenteeriv arv 8 tk).

7. Eesvoolul asuvate drepaaZiswndmets otsimine, mérgistamine ajutiste tihistega ja
tehnilise seisukorra hindamine (orienteeriv arv 32 tk).

8. Sette edasikandumist vilistavate meetmete kavandamisels wvajalibund wvorimistdsad
eesvoolul.

9.  Tarvasjékke suvwbuvate kogujakraavidele ja eesvooludele keskkonnalaitserajatise
rajamiseks vajalimd wverimistédd, et vilistada veejohtmetest sette edasikandumist
Tarvasjdldee.

10. Hajukoormuse levilm chuga alade madramine.

11. Uldsmst teavitava infotahvli paigaldamise asukoha masramine.

Unrimistddde amanne koosneb jirgmistest osadest:

1) Seletuskirni, vorimistédde loeteln, reeperite loeteln, drenaaZisumdmete ja dlepddsude
tehnilise seisukorra kirjeldus, vilitééde andmed mddtmiste protokell, vurimistééde plaan,
piki- ja nstprofitlid. worimistésde tulemustest lahtuvad jareldosed.

2) Fotod eesvoeln iseloomulikest 16ikmdest koos selginsega

3) Eui vorimistdddest selgub, et mmendustddd e1 ole otstarbekad, siis lisaks hooldustdade
mahnd.

Projekteerimistaod

1. Eesvoolu vuendamine vastavalt vurimistésde tulemustele.

2. Vajalilmd keskkonnalkaitselised meetmed.

3. Eesvoolul asuvate rajatiste ja drenaaZisudmete muendamine véi hooldamine.

4. Hajukoormuse vihendamise abindud.

5. Infotahvli asukoht ja paigaldamine (tabvli munimaalne svwms 300x300 mm tahvli
paigaldamisels objeltile post, tahvel ja post peavad clema ilmastibukindlad ning séilima
oma kohal vEhemalt 5 aastat).

Unrimis- ja projekteerimistddde eritingimused

Entingimuste loetelu:

1. Kasptada uvorimisel-projeltesrimize t3dde tegemisel Péllumajandus- ja Teoiduamets
(edaspidi ka PTA) veebilehe maaparanduse valdkonna jubendite osas olevaid jubendeid.
Unendustddde  projekteerimizel  juhinduda PTA  wveebilehel toodud  jubisest
"Kuivendussiisteemide eesvoolude wveekeskkonda sdfstva hein pdhimdtted” (koostatud
2018.a).

2 Kj:l:l.ni{a&jadel vithimizel tuleb jargida MaaParS §19 toodud néudeid.

3. Uurimistddde kaigns leitud katastripiiride tihised (piirimérgid) tuleb looduses tihistada
ning kaardistada ja kirjeldada wvorimistdéde toimilus ning veendustdode projektis.
Unendustddde projeltis ndha ette eesvoolv kaldal vuendustéSde kdigus hivida viivate
piirimérkide taastamine.

4. Tarvasjokke suubuvate kraavide ja seal asuvate trunpide hooldustdéd (hooldustrassi

Otsu=e nr6.1-1/11271 Lebtd{ & ]
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TARVASJOGI pk 22,77-29,88 UUENDAMINE 2023
TOO NR 2023030

Paberil 2 eksemplari ning digitaalselt (terve projekt pdf
(lma wmendustddde eeldatava malksvmuse tabelita),
georefereerimud projeltplaan (GeoPDF), joonised eralds
kihilises  pdf-formaadis, seletuskin  doc-formaadis,
tabelid xls- v  xlsx-formaadis (sh unendustddde
eeldatava maksummse tabel), joonised t66deldavas
formaadis (dwg wvm Maplnfosse konverteeritavas
formaadis)).

Mmde nduete kirjeldus:

1. Unrimistéadega alustamisest teavitada PTA Ida regiconi Paide esindust kirjalikmlt. e-postt
aadressil jarvamp@@ipta.agri ee.

2. Unrimistdsd teha vastavalt maaelummistri 01.01.2019. a madmsele nr 77 . Maaparanduse
uurimistds nduded™.

3. Unrimistdéde arpanne (paberil ja digitaalselt) esitada PTA Ida regiooni Paide esindusele
30 pieva jooksul vorimistdSde ldppemisest arvates.

4. Unendusprojelt koostada vastavalt maseluministri 18.03.2019 madmsele nr 32 Riigs
poolt korrashoitava Ghiseesvooln vuendusprojelti néuded™.

5. Unendusprojekti koostamisel juhindnda maaeloministri 01.01.2019 madmsest or 75
Maaparandushointédde nduded”.

Dokumendid

Deolmmendi titiip Nimetus

Asukoha skeem tarvas)Sgi pog

Kooskilastused T36_tarvasjdgi vuendamine 2023 asice

Kooskdlastused 7.1-22220184-2 09.01.2023 valjaminev kiri asice

Kooskolastused 7-620223563-2 29.12 2022 viljaminev kiri asice

Kooskilasmused projektesrimistingimuste  eelndu  kooskdlastamisest
(tarvasjdgi) asice

Menetleja

Urmas Kam

Pallumajandus- ja Toiduamet, Ida regioon
Parnu tn 58, Paide linn

+372 5346 0965

urmas karnf@pta agri ee
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TARVASJOGI pk 22,77-29,88 UUENDAMINE 2023
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Projekteerimistingimuste kooskolastused

ASUTUSESISESEKS EASUTAMISEES
Marge tehmd: 14.02.2023

Alus: A¥TS §351glpp 8,12
Teabevaldaja: Keskkonnaamet

/ g! a4} KESKKONNAAMET Tuurdepaisupiirang kehub kuni 13.02 2008

Urmas Kam Tete 09.02.2023 nr 6.4-1/262
Péllumajandus- ja Toiduamet
urmas kamapta agri ee Meie 14.02.2023 nr 7-9/23/279(-2

Projekteerimistingimuste eelndun
kooskdlastamisest (Tarvasjogi)

Anstatud Urmas Kam

Esitasite Keskkonnaametile kooskélastamiseks ja néusoleku andmiseks Jarva maakonnas Jarva
vallas, Ménuvere, Soosalu ja Peedu killas asuva kerrasheitava fhisveevoolu Tarvasjdgi pk
22,77 — 29,88 wnendamine 2023 projekteerimistingimuste eelndu’. Eelndule on juurde lisatud
asendiplaan.

Kavandatud tegevusega on hélmatud ligikandu 7,11 km pikkune 15ik. Planeenitavateks t66deks
on puittaimestiku, koprapaisude ja veolutakistuste likvideerimine, vajalikus ulatuses sette
eemaldamine ja keskkonnarajatiste rajamine vastavalt uurimistééde tulemusele ning truupide
ja drenaazisimdmete unendamine.

Juhime tihelepanu, et Keskkonnaameti ndusolek on vajalik tulenevalt looduskaitseseaduse
(edaspidi LES) §-st 14, kw tegewvust kavandatakse kaitsealal. hoiualal piisielupaigas véi
kaitstava looduse iiksikobjekti kaitsevéondis. Asendiplaanil nfidatud projektiala e1 j&4 ithelegi
eelpool mimetatnd kaitstavale loodusobjektile. Sellest tulenevalt amnab Eeskkonnaamet
seisukoha.

Projektiga hélmatud ala piimeb vahesel méiral II kaitsekategoona liigi — metsise (Teirae
urogallus, EELIS kood ET.O2102198) — leinkohaga ja Kermmu metsise piisizlupaizaga (EELIS
kood ET.O3000103). LES § 535 lg 6 kohaselt on keelatnd kaitsealuse loomaliigi isendi
piiiidmine ja tahtlik hairimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rinde ajal.

Metsisemang kestab mértsist kuni maikuwumi. Metsisele koostatud kaitsetegevuskava® punkti
1.1.2 kohaselt vaibub minguaktivsus maitkun keskpaigas, peegadega pesakonnad véivad
esineda wveel juulis. Tegevuskava punkt 2.3 kohaselt on scovitatav kuni 1 km kaugusel
mingupaigast helihainmgmd vEhendada. Sellest lahtuvalt on alal (1 km raadinses) trassiraied ja
ehiustééd keelamd 01.02-15.07.

Eeltoodust tulenevalt ei ole Keskkonnaametil vastuviiteid Tarvasjogi pk 22,77 - 10,88
unendamine 2023 projekteerimistingimuste eelndule, kui arvestatakse eelpool tooduga.

! Regisreeritad Eeckkonnaamet dokumnendihaldussiisteamis 09.0223 nr 7-0/23/2780

* Kattesaaday: hitps./old. eovir. ee/sites/default files metsis_tk_ 2015 pdf

Foheline 64 / 80010 Pamm / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / epost infojgkeskkonmasmetea |
wwwkeskkonnaamet ee / Begistrikood 70008658
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Lugupidamisega

{allkinastatud dimtaalselt)
Kadn Hanm
Jubtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Nurana Olenen 5865 2539
nurana.clonendikeskkonnaamet ee
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TARVASJOGI pk 22,77-29,88 UUENDAMINE 2023
TOO NR 2023030

elering

ELERING AS TEHNILISED TINGIMUSED Nr: 12-0/2022/736

06.01.2023
Kooskdlastuse tootleja: Pallumajandus- ja Toiduamet
Tootlejo aadress: Parnu 58, 72712 Paide, Jdrvamaa
Taotleja telefon: 5346 0965
Taotlejo E-Mail: urmas.karu @pta.agri.es
Objekti iseloomustus: Tarvasjogi pk 22,77 - 29,88 uuendamine 2023

Projekti alal |&bib Elering AS-le kuuluv 330KV Shuliin L506 Rakvere- Kiisa , mille kaitsevédndi ulatus
on 330kV Shuliinil 40 m Shuliini teljest mdlemale poole;

Tarvasjdgi pk 22,77 — 29,88 uuendusprojekti paigaldamise tingimused:

1.
2.

Kaevetddd masti vundamendile ja -elementidele Idhemal kui 5m ei ole lubatud;

Taode teostamise kiigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende csade, teisaldatava
lasti ja inimeste |3henamine elektripaigaldise osadele I3hemale kui 5 m;

Kasvetoddel ei tohi wigastada olemasoleva Ghuliini konstruktsioone ega halvendada
vundamentide kandevdimet, |3bikasvatud maandurid tuleb taastads;

Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine Elering AS 330 kV &huliini teljest kuni 22 m,
kaugusele on keelatud;

Objektil wii selle I3hilmbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral
ehitustegevuse totty, ndha ette kaitsmise meetmed ning lahendusad;

Kasve- ja tOstetddd liinirajatiste kaitsevddndis on lubatud ainult pdrast projekti
kooskdlastamist ning seejdrel vormikohase taotluse asitamist ja kaitsevddndis todtamise loa
viljastamist  Elering  AS-t. Taotluse  worm, esitada e-posti  aadressile
vho.kooskolastused @elering.ee.

fallkirjastatud digitaalselt/

Andrus Veeleid

Elering AS

Liinide talituse juhataja
tel. 715 1510

Elaring AS | RegisrikoodReq. code 11022625 | Kadaka tee 42, 12915 Talinn, Estonla | Tel'Ph + 372 715 1222 | FaksFax + 372 715 1200
WAk 2ianng.ee

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU Veebruar 2024
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TARVASJOGI pk 22,77-29,88 UUENDAMINE 2023
TOO NR 2023030

ASTUTUSESISESERS KASUTAMISERS
Mirge tebiud: 09.01.2023

Eehfib kuni: 09.01.2098

Alus AvT55351zg1p 12

Teabevaldaja: Transpordiamet

TRANSPORDIAMET

Urmas Kam

Pallumajandus- ja Toiduamet Teie 28122022 or 6.4-1/2296
urmas kar@pta.agriee

Teaduse tn 2 Meie 09.01.2023 nr7.1-2/22/29184-2
Saku alevik, Saku vald, 75501,

Harju maakond

Jirva vallas Tarvasjégi pk 22,77 — 20,88
uunendusprojelti projekteerimistingimuste
eelndn kooskdlastamine mirkustega

Olete esttanmd Transpordiametile kooskdlastamisels Pallumajanduos- ja Toiduameti 28122022
projekieerimistingimuste otsuse eelnén nr 6.4-1/2296 Jdrva maakonnas Jérva vallas, Ménuvere,
Soocsalu ja Peedu kiilas asuva riigi poolt korrashottava dihiseesvooln Tarvasjog: pk 22,77 — 20_ 88
uuendusprojelkti koostamisels.

Eelndule lisatud asendiplaanile tnginedes tuvastasime, et unendatav fibiseesvool ristub riigiteega
ar 15141 Kaalepi - Lehtmetsa ki 13,774 trunbd junres.

Lihtudes ehitusseadustibn (edaspidi EhS) § 701z 2 p 2jalg 3. § T2 1g1p 542 § 9912 3
Transpordiamet kooskdlastab  projeltesnmistinginmste  eelndu  tingimmsel, et eelndud
titendatakse jArgnevate mirkmstega.

1. Projektis kirjeldada missuguste olemasoclevate teede kando korraldatakse iihiseesvooln
Tarvasjdgl uuendustSdde ehitustegevust. Jubul ko riigites ristumiskohtade seisukord ei
voimalda ehifustehnikaga manddverdamist riigitee muldkeha kahjustamata, tuleb
ristumiskchad projekti alusel valja ehitada enne chitnsloa viljastamist filiseesvooln
Tarvasjdgi nuendamisels.

2. FRiigitee or 15141 teeléik kam 9,00-16,783 oli pindamistSode objekt 2022 aastal. Tuleb
arvestada. et t65dele kehtib garantii 3 aastat alates td8de vastuvdtmise kuupievast 2022
aastal ning riigites konstruktsiconide ja rajatiste kahjustamine peab olema vilistamd.

3. Seonduvate masparandussiisteemide rekonstrueerimize]l vt latendamisel tuleb koostada
niunetekohane projekt (pikiprofiil. plaanilahendus koos tGomaa pimridega jne). milles tuleb
arvestada olemasoleva migitee truubi kdrgusarudega. Tods tuleb kontrollida rigitee aluse
trombi 1dbilaskevdimet lisanduvate voolubmlkade korral. Bekonstrueeritavad kraavid ei tohd
tuna setteid teetroupi, selleks niha vajadusel ette toklked, settebasseinid, kindlustsed.

4. Projekti asendiplaanile kanda ja selefuslirjas tuma vilja EhS § 71 kohane nigitee
kaitseviond.

5. Kanda joonistele riigitee kaitsevadndisse jd@vate ehitiste (kraav, infotahvel vms) kangos
riigitee ddrmise sdiduraja valimisest servast.

6. Riigitee kaitseviondis on keelatod EhS § 701g 2 ja § 72 1z | nimetatud tegevused. Riigitee
kaitsevéondis kehtivatest piirangutest votb kérvale kalduda Transperdiameti ndusolelml
vastavalt EhS § 70 1z 3.

Walge 4 /11413 Tallmn / 620 1200 / mfo/@transpordiamet ee | waw. transpordiamet ee
Rezistrikood TOOO1490

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU Veebruar 2024
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TARVASJOGI pk 22,77-29,88 UUENDAMINE 2023
TOO NR 2023030

10.

11

12

13.

14

Projektis kasutada niilkdilm teeregisini (hitp://teeregister ik ee) pShiseid teede numbreid ja
nimefusi.

Joomistel ndidata projekteeritaval alal paifkmevad oclemaseclevad ja kavandatavad
tehnovirgud ja muon taristu.

Fiigitee ddrsed kraavid ning riigitee trunbid on reeglina EhS § 92 1z 1 kohased teerajatised
nende arvele vétmine maaparandussiisteemide registrisse ei ole kohane Riigitee rajatisi
puudutavate projelteerimistingimmste ning ehituslubade viljastamine on Transperdiameti
pidevioses. Unsi maaparandusrajatisi riigitee alusele maatiksvsele dldjubnl mite
kavandada. Kui kavandatakse uusi riigiteega ristuvaid eesvoole, siis mleb need viimalusel
kavandada kinnisel meetodil.

Tuleb tagada trovpide, kraavide ldbilaskevdime ja muldkeha niiskusreziim. Selleks tuleb
vajadusel hinnata vooluhulki, riigitee kraavide ja troupide ldbilaskevdimet, sh troupide
seisukorda (vaatlps, pildistamine) ja teostada ldbilaskeanutused. Hinnang koos vajalikn
pildimaterjaliga lisada selefuslarja. Eui weendustSdde kdigus suweneb iihiseesvoolu
Tarvasjdgi voolukiins ja vooluhnll siis fuleb tilendavalt iile vaadata clemasoleva trunbi
vastuvatlibus lisanduvatele voolulmlkadele.

. Kni olemasolevate trunpide parameetrid enam projebtlahendusse el sobi, siis tuleb efte

niha troupide sobivale kdrgusele paigaldamine v&i asendamine.

Riigiteed ega selle korrakohast kasutamist ei ole lubatnd chustada. TUnendustdode kiigos
teldinud jEdtmeid, settematerjali jone ei tohi riigitee teemaal ladustada ega planeerida
teemaa piires. Tee kaitsevddndisse jafvate kraavide vuendustddde kiigus sfilitada kraavi
nélvade korrapirased kalded. Ehitustehnilaga mand&verdamine riigitee mulde ndlvadel ed
ole lubatd.

Teemaal vwii riigitee kaitsevidndis toleb rajatiste wBi vertikbaalplaneerimize projekt
koostada geodeetilisel alusplaanil Alusplaan peab olema méddistatud piisavas ulatses,
mis véimaldab projelti koostada ja kontrollida.

Projekt kooskdlastada Transpordiametiga maantee@transpordiamet ee vdi EHE ehitmsloa
menetluses.

Lahtmdes EhS § 31 ldikest 5 / maaparandusseaduse § 13 ldikest 8§ palume Transpordiametit
informeernida. ki projekteerimistingimuste viljaandja jitab dlaltoodud mirknsed arvestamata.

Lugupidamisega

(allkarjastatud digitaalselt)

Trinu Mind

peaspetsialist

projekteerimise osalonna taristo kooskdlasmste filsus
58303908, Trinwe Mand@ transpordiamet ee

Lisa: Projekteermmistingimuste eelndu (pdf), lisatud 6 lehel
Asendiplaan
1)
Inseneribiiroo Urmas Nugin OU Veebruar 2024
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TARVASJOGI pk 22,77-29,88 UUENDAMINE 2023

TOO NR 2023030
AK
L Kehtiv alates 28.12.2022
Kehtiv kuni 28.12.2097
W Alus: AvTS § 351g 1 p 12
JARVA VALLAVALITSUS
ARENDUS-, EHITUS- JA PLANEERINGUOSAKOND

Urmas Karu 28.12.2022

Pollumajandus- ja Toiduamet

urmas.karu{@pta.agri.ce 29.12.2022 nr 7-6/2022/3563-2

Projekteerimistingimuste kooskélastamine Tarvasjdgi pk uuendusprojekt

Kooskélastan Jirva maakonnas Jérva vallas. Manuvere. Soosalu ja Peedu kiilas asuva riigi poolt
korrashoitava iihiseesvoolu Tarvasjdgi pk 22,77 — 29,88 uuendusprojekti koostamise.

Heli Aade
chituse peaspetsialist

Heli Aade
5301 3480
heli.aade(@jarva.ce

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU Veebruar 2024
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Tarvasjoe asukoha plaan

ot : 4
N
12501 001 02 ’

J2HL0LITE

Riigi poclt korrashoitav
uhiseesvool

Taode teostamise 18ik
2% Piketaaz
[ Katastriuksuse piir

Maaparandussisteemi
maa-ala

| Y] Pusielupaik

[F——] Muinsuskaitsevoond

e
=y st 007 921~
s fdsan ooves

'i.wb

ASUKOHA PLAAN s

) _— N
Objekt: Tarvasjdgi
Asukoht: Mdnuvere kila, Soosalu kila, Peedu kila, Jarva vald, Jarva maakond W“%‘
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TARVASJOGI pk 22,77-29,88 UUENDAMINE 2023
TOO NR 2023030

Tabel 1 Uhiseesvoolu uuendustddde mahtude kokkuvdte

Jrkn TA66 voi kulu nimetus Moot- -r;oaoh
r thik t
Tarvasj0e uuendatava 16igu pikkus km | 6.66
1. Ettevalmistustood
1.1 | Rohttaimede niitmine (RT) ha |5.63
1.2 | Puittaimestiku raie (madal ja kdrge vosa, MV ja KV) ha |3.91
1.3 | Puittaimestiku raie (peen- ja jdmepuistu, PP ja JP) ha 1.33
1.4 | Vosa vedamine 300 m ha |3.91
1.5 | Lamapuidu likvideerimine, véljatdstmine voolusangist m® 29
1.6 | Kéndude juurimine ja dravedamine ha |0.32
1.7 | Koprapaisude likvideerimine tk 15
1.8 | Koprakaikude likvideerimine/labikaevamine m?® | 150
2. Veejuhtme uuendamine
2.1 |Kraavist sette eemaldamine ekskavaatoriga I-I1 gr. Pinnas 1000 m*| 4.73
2.2 | Sette laialiajamine 1000 m*| 3.66
2.3 | Suubuvate kraavide suudmete puhastamine 1000 m’| 0.12
2.4 | Suubuvate kraavide suudmetest kaevatud sette laialiajamine 1000 m’| 0.12
95 E:Z:g?gﬂmsiust(;%mgiigged ja juuritud kannud) koristamine peale sette 1000 m*| 0.15
2.6 | Vallialuse veeviimari rajamine (&@30cm) (2 tk) m 28
2.7 | Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine (5% pdhikaevest) 1%030 0.24
3. Drenaazisuudmete uuendamine
3.1 | DrenaaZisuudme otsimine tk 3
39 Dfe_naai_isu_udme lahtikaevamine ja olemasoleva konstruktsiooni th 29
utiliseerimine
3.3 | Suudme DN/ID kuni 75 mm uuendamine (suudmetoru L=6,0 m) tk 4
34 E;)Ilektori suudme DN/ID kuni 100 mm uuendamine (suudmetoru L=4,0 tk 1
35 K;)Ilektori suudme DN/ID kuni 100 mm uuendamine (suudmetoru L=6,0 tk 4
m
3.6 | Kollektori suudme DN/ID 125 mm uuendamine (suudmetoru L=4,0 m) tk 1
3.7 |Kaollektori suudme DN/ID 125 mm uuendamine (suudmetoru L=6,0 m) tk 7
3.8 | Kollektori suudme DN/ID 150 mm uuendamine (suudmetoru L=6,0 m) tk 10
3.9 |Kaollektori suudme DN/ID 175 mm uuendamine (suudmetoru L=6,0 m) tk 1
3.10 | Kollektori suudme DN/ID 200 mm uuendamine (suudmetoru L=6,0 m) tk 1
3.11 |Kaollektori suudme DN/ID (ile 200 mm hooldamine (suudmetoru L=6,0 m) tk 2
3.12 | Suudme DN/ID 75 mm hooldamine (suudmetoru L=6,0 m) tk 1
3.13 | Suudme tahisposti paigaldamine tk 32
4. Truupide td6de mahud (MPS koosseisu mittekuuluvad truubid)
Inseneribtiroo Urmas Nugin OU Veebruar 2024 17



TARVASJOGI pk 22,77-29,88 UUENDAMINE 2023
TOO NR 2023030

4.1 |Truupide T3; T7; T8; T9, T10, T11, T12 settest puhastamine | m |77
5. Truupide t66de mahud (MPS koosseisu kuuluvad truubid ja purded)
5.1 | Truubi mahamérkimine (T12; T13 ja T14) tk 3
5.2 | @75 truubitoru valjatdstmine (T14) m 9
5.3 | @100 truubitoru valjatdstmine (T12; T13) m 24
5.4 | Otsakute lammutamine (T12; T13 ja T14) m? 20
5.5 | Truubitorude utiliseerimine (T12; T13 ja T14) m’ 6.6
56 Truuk_)i (T4) torude (betoon @150) osaline lahtikaevamine, liiduste geotekstiiliga m 14
katmiseks
5.7 | Truubi (T4) sissevoolu betoonotsaku taastamine otsskut 0.5
5.8 | @80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustisega, rajamine (MAOK) otsikut 1
5.9 | Torude asendamine (plast DN 1000) m 27
5.10 | Torude asendamine (plast DN 800) m 8
5.11 o o o 2|
@100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustisega, rajamine (KOK) otsakut
5.12 | Taiendav kaeve truupide uuendamisel m | 120
5.13 | Taiendav taitepinnas (krl) truubile koos tagasitaitega m | 120
5.14 | Kruuskatendi taastamine m’ 87
5.15 | Truubi tahisposti paigaldamine tk 4
5.16 | Truubi T1, T2 ja T4 settest puhastamine m 34
5.17 |@100-150 cm RB truubitoru asendi korrigeerimine m 14
5.18 |Purde lammutamine tk 3
5.19 |Purde hooldamine tk 4
5.20 |Purde uuendamine tk 1
6. Keskkonnakaitserajatise ehitamine
6.1 | Settepesa kaevamine Il gr. pinnas osaliselt vee alt koos lisa kaevega 1000 m’| 0.19
6.2 | Pinnase edasitdstmine settepesa kaevamisel 1000 m’| 0.10
6.3 | Pinnase laialiajamine (90% mahust) 1000 m’| 0.17
6.4 | Settepesa ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ja pinnase planeerimine 1000 m’ | 0.01
7. Muud t66d
7.1 | Uldsust teavitav infotahvel koos postiga kompl | 1
7.2 | Uuendusaegse sette-ekraani rajamine ja settest tiihjendamine tk 1
73 | Uuendustddde teostusjoonise koostamine (uuendustddde plaan rajatiste ige tk 2
asukohaga ja uuendusttdde jargne korrigeeritud pikiprofiili joonis)
7.4 | Ekspluatatsioonieelne rohttaimestiku ja madala v&sa niitmine ha 3
Inseneribtiroo Urmas Nugin OU Veebruar 2024 18
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TOO NR 2023030

Tabel 2 Vajalike ehitusmaterjalide ja —toodete andmed

Jrk.nr Ehitusmaterjali ja -toote nimetus Madtuhik Kogus
1. Truubid, kindlustused, veeviimarid
Truubid
1.1 Plasttoru DN 1000 mm, SN8 m
1.2 Plasttoru DN 300 mm, SN8 m 28
1.3 |Betoon m? 3
14 | Kivid @15-30 cm m? 29
15 | Geotekstiil, NGS2 m? 165.6
1.6 | Geotekstiil, NGS3 m? 165
1.7 | Huumusmuld m?® 6.6
1.8 Erosioonitokkematt (dzuudist omblustega) m? 95
1.9 Muruseeme kg 2
110 | puuvaiad (5tk/m?) tk 330
111 | Teekatte kruus (segu nr 3) m?® o1
1.12 | Taitepinnas truupidele (krl) m?® 120
1.13 | Tahispostid tk 4
Kraavikindlustis
115 | Kivid @15-30 cm m? 0.6
116 | Geotekstiil, NGS2 m? 3.6
2. Drenaazisuudmed
2.1 Plastist suudmetoru DN/ID 75 mm (4m suudme torud) tk
2.2 Plastist suudmetoru DN/ID 75 mm (6m suudme torud) tk 4
2.3 Plastist suudmetoru DN/ID 100 mm (4m suudme torud) tk 1
2.4 Plastist suudmetoru DN/ID 100 mm (6m suudme torud) tk 4
2.5 Plastist suudmetoru DN/ID 125 mm (4m suudme torud) tk 1
2.6 Plastist suudmetoru DN/ID 125 mm (6m suudme torude) tk 7
2.7 Plastist suudmetoru DN/ID 150 mm (4m suudme torud) tk
2.8 Plastist suudmetoru DN/ID 150 mm (6m suudme torud) tk 10
2.9 Plastist suudmetoru DN/ID 175 mm (4m suudme torud) tk
2.10 Plastist suudmetoru DN/ID 175 mm (6m suudme torud) tk 1
2.11 Plastist suudmetoru DN/ID 200 mm (6m suudme torud) tk 1
2.12 Killustik frakt. 32-64 mm m?3 0.5
2.13 | Kivid @ 15...30 cm (hkeskn=22 cm) m?3 7.5
2.14 | Geotekstiil, NGS2 m? 50
2.15 | Huumusmuld m?3 0.5
2.16 | Muruseeme (30 g/m?) kg 2.7
2.17 Suudme téhispost (L= 2m, plasttoru De=40 mm) tk 32
2.18 Otsakork (plast) tk 29
2.19 | Umarraud L=200 mm (210 mm) tk 32
Inseneribiiroo Urmas Nugin OU Veebruar 2024
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3. Alaline infotahvel
3.1 lImastikukindel tahvel 500x300 mm tk
3.2 IImastikukindel post tk

1. SELETUSKIRI
1.1. Uhiseesvoolu asukoht ja tehtud uurimistéod

1.1.1. Uhiseesvoolu asukoht

Riigi poolt korras hoitava thiseesvoolu 16ik Tarvasjogi (MS Kood 4108530020000) (PTA pk 22,77-29,88
kogupikkusega 7.11 km ja valgalaga 18 km?) (edaspidi Tarvasjdgi), asub Jarva vallas, Mdnuvere, Soosalu ja
Peedu kilas. Tarvasjogi on eesvooluks 698 ha-1 kuivendusststeemidele.

Uuritud Tarvasjde 16ik paikneb Tarvasjde (VEE1085300) tilemjooksul. Uuritud kuid projektiga h6lmamata
ala (eesvoolu vasak kallas MP70 ja MP71 vahel) piirneb véhesel maaral Il kaitsekategooria liigi — metsise
(Tetrao urogallus, EELIS kood KL09102198) — leiukohaga ja Kernu metsise pusielupaigaga (EELIS kood
KLO3000103). LKS § 55 Ig 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi pltdmine ja tahtlik
héirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rande ajal. Metsisemang kestab martsist kuni
maikuuni. Metsisele koostatud kaitsetegevuskava punkti 1.1.2 kohaselt vaibub ménguaktiivsus maikuu
keskpaigas, poegadega pesakonnad voivad esineda veel juulis. Tegevuskava punkti 2.5 kohaselt on soovitatav
kuni 1 km kaugusel mangupaigast helihairinguid véhendada. Sellest l&htuvalt on alal (1 km raadiuses)
trassiraied ja ehitust6od keelatud 01.02-15.07. Uurimistdddel ja uuendusprojekti koostamisel on arvestatud
Keskkonnaameti 14.02.2023.a esitatud seisukohaga nr 7-9/23/2790-2 (vt Ik 10-11). Uuendust6id Pk 6+76
kuni MP71(7+11) vahel kavandatud ei ole. Tarvasjoe uuendust6dde uuritud projektala kattub EPU-
KAKERDI turba maardlaga (maardla kood MRD0000121). Alates 06.06.2022 kehtiva maapdueseaduse
muudatuse kohaselt ei ole maardla alal maapdue seisundit ja kasutamist mdjutavaks tegevuseks
Keskkonnaministeeriumi vGi valdkonna eest vastutava ministri volitatud asutuse luba vajalik, Kui
rekonstrueeritakse maaparandussusteemi, tehakse maaparandushoiutéid.

Tarvasjoe uuritud Uhiseesvoolu 16ik ristub mdddupunktide MP51(5+10) ja MP52(5+20) vahel riigiteega nr
15141 Kaalepi - Lehtmetsa km 13,774 truubi T10 juures.

Vastavalt EhS § 71 Ig 2 on riigitee teekaitsevdondi laiuseks 30 m mdlemal pool darmise sdiduraja valimist
Riigiteed ega selle korrakohast kasutamist ei ole lubatud ohustada. Uurimistoddel ja uuendusprojekti
koostamisel tuleb arvestada Transpordiameti 09.01.2023.a poolt esitatud kooskdlastuse markustega nr 7.1-
2/22/29184-2 (vt |k 12-13). Kooskdlastuses on lisaks hoiutdtde seatud ka tingimused ehitus ja
rekonstrueerimise t66de 1&biviimiseks, mida on arvestatud niivord kui nad asjakohased ja ei ole vastuolus
maaparandusseaduse § 44, 46 ja 49 nduetega. Uuendust6dde kaigus tekkinud jadtmeid, settematerjali jne ei
tohi riigitee teemaal ladustada ega planeerida teemaa piires. Projekti realiseerimisel tuleb véaltida pinnase
(muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel ndha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, nditeks
sBidukite puhastamine enne riigiteele sditmist. Tee kaitsevoondisse jaavate kraavide uuendustfdde kéigus

séilitada kraavi ndlvade korrapérased kalded. Ehitustehnikaga manddverdamine riigitee mulde ndlvadel ei
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ole lubatud. Riigiteel ja mulde nBlvadel materjalide ladustamine on keelatud, samuti riigiteelt materjalide
tdstmine vdi lossimine. Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepéésutee kaudu. Materjalide maha-
ja peale laadimine riigiteelt on Ilubatud vaid Transpordiametiga kooskdlastatud vastava ohutu,
liikluskorralduse olemasolul. T66de tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud
majandus- ja taristuministri 05.08.2015 médruses nr 106 ,,Tee projekteerimise normid* lisas ,,Maanteede

projekteerimisnormid* toodud ohutuse pohimdtted kiilgndhtavuse ja ristumiskoha nihtavuskolmnurga kohta.

Projekti alal mdddupunkti MP65(6+50) lahedal l1&bib Elering AS-le kuuluv 330kV &huliin L506 Rakvere-
Kiisa, mille kaitsevoondi ulatus on 330kV &huliinil 40 m &huliini teljest mélemale poole. Uurimistéddel ja
uuendusprojekti koostamisel tuleb arvestada Elering AS 06.01.2023.a poolt esitatud kooskdlastuse
maérkustega nr 12-9/2022/736 (vt Ik 12-13).

Projekti alal Tarvasjde paremal kaldal mdddupunktide MP65(6+50) kuni MP69(6+90) vahel kulgeb
Elektrilevi OU-le kuuluv 1-20 kV (Keskpingeliin) Shuliin AS-50, mille kaitsevoondi ulatus on 10 m liini
teljest mblemale poole. MG&ddupunktide MP58(5+80) ja MP61(6+10) vahel kulgeb joonisel 1 néidatud
asukohas elektrimaakaabelliin AXPK.4x120, mille kaitsevdondi ulatus on piki kaablit kulgev ala, mida
mdolemalt poolt piiravad liini &armistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mottelised vertikaaltasandid.
Mdodupunkti MP53(5+30) lahedal labib Tarvasjoge alla 1-kV elektri Shuliinn AMKA3x50+70, mille
kaitsevoondi ulatus on 2 m liini teljest mdlemale poole. M&ddupunkti MP42(4+20) lahedal labib Tarvasjoge
all Elektrilevi OU-le kuuluv 1-20 kV (Keskpingeliin) 8huliin AS-50, mille kaitsevoondi ulatus on 10 m liini

teljest mdlemale poole.

TarvasjGe laheduses mdddupunkti MP17(1+70) lahedal paikneb kultuurimélestisena kaitstav pelgupaik

,»Venelinnamigi“ (reg nr 9507).

1.1.2. Uurimist6od

Valiuurimist6od teostati aprillis ja septembris, oktoobris ning detsembris 2023.a Aivar Palumaa, Hannes Puu
ja Raul Tihase poolt. Tapsemad uurimistfdde kirjeldused ja mahud on toodud (vt Tabel 3 Uurimistdtde
loetelu).

Uurimistoode aluseks on P&llumajandus- ja Toiduameti poolt 03.03.2023.a valjastatud maaparandusehitise
projekteerimistingimused nr 6.1-1/11271.

Vilitoode kdigus midrati eesvoolu, suubuvate kraavide, drenaazisuudmete, truupide parameetrid ning
tehniline seisukord. Uhiseesvoolu puhul uuriti settemahtu, keskkonnarajatiste rajamise vajadust,
ndlvadeformatsioone ja puittaimestiku ning voolutakistuste likvideerimise vajadust vooluséngist ja muldel.
Paigaldati 7 ajutist reeperit (vt Tabel 4 Reeperite loetelu) (Foto 2 ja Foto 1).

Uuritud eesvoolu I6igul hinnati settemahtu, keskkonnarajatiste rajamise vajadust ja vOsa ning metsa

likvideerimise vajadust eesvoolul ja selle muldel.
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Mdoadistustdod teostati geodeet Aivar Palumaa, Raul Tihase ja Hannes Puu poolt. Topogeodeetiliste
uurimistdode raames mdddistati kraavide ristprofiilid iga 100 m jérel, samuti kdik seonduvad rajatised sh
truubid, suubuvad kraavid ja suudmed. Mdddistatud ristprofiilid (MP- mddtepunktid) tahistati looduses

kollaste lintidega, millele kanti m&&tepunkti nr (Foto 4).

i,

Foto 1 Ajutise reeperinr 1 Foto 2 Ajutise reeperi nr 2 tihistamine
tdhistamine

Tarvasjde pk 22,77-29,88 trasseerimisel on uuendamiseks paigaldatud ja méargitud mddtepunktide piketid
MPO(0+00) kuni MP71(7+11). Peale uurimistddde tulemusi analliisiti eesvoolu telgjoone tépset paiknemist
ning uurimistéode kaardile kanti lisaks m&dtepunkti numbrile ka piketi vaartus MP1(1+00), mis iseloomustab
uuritav eesvoolu I8igu kaugust alguspunktist. Piketid tahistati looduses lisaks puutokkidega (pikkus 1,5 m, rl
5x2,5 cm) sammuga 200-300 m. Puutokile Kirjutati veekindla markeriga piketi number (vt Foto 3).

Drenaazisuudmed téhistati tokkidega, millede ots varviti punaseks (Foto 5).

Foto 4 M&édistatud méstepunkti Foto 3 Mé&ddistatud méotepunkti Foto 5 Uuritud drenaaZisuudme
MP37(3+70) téhistamine MP49 (4+90) tdhistamine S$14 téhistamine

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU Veebruar 2024 22



TARVASJOGI pk 22,77-29,88 UUENDAMINE 2023
TOO NR 2023030

Mdddistamine toimus L-Est97 koordinaatide- ja EH2000 kdrgussisteemis. Topogeodeetilise uurimistéo
raames tehti moddistustood vastavalt madruses ,,Maaparanduse uurimistodle esitatavad nduded™ toodud
nduetele. Ristprofiilid on méddetud GPS-mdddistuse teel (RTK- reziimis). Baaspunktina kasutati Trimble
VRSNow Eesti teenust, mis pakub tdpseid RTK GPS/GNSS diferentsiaalparandeid ilma oma baasjaama
tlespanekuta Ule Eesti. Piisava tpsuse tagab ka lisaks tavaparasele RTK/staatilisele md&tmisele ning
GPS/GLONASS/GALILEO- satelliitide toetusele SP80-I BeiDou/QZSS -signaalide toetus. Piisava PDOPga
aladel asuvad reeperid on moddistatud GPS seadmega kasutades vahemalt kahte m&dtmissessiooni (kontroll-
lugemid). Maddistustodde véliandmed on koondatud lisasse 1.

Geodeetilistel uurimistoodel kasutati jargmisi seadmeid:

Trimble GPS RS;

. INNO7 RTK South GNSS.

Uurimistoode kdigus leiti 13 piiritdhist. Piiritahiste andmed on kantud uurimistddde plaani joonisele 1.

Tarvasjoe (NSVL ajal esineva nimega Arapere- Vohmakse M/V pkr) pinnase tiiupide madramisel tugineti:

1. Tarvasjoe I18igul MP0O(0+00) — MP49(4+90) vahel, 1977.a Eesti Maaparandusprojekti poolt koostatud
»Arapere- Vohmakse M/V rekonstrueerimise projekti T6o nr 76128 pikiprofiilile (joonis V-1) kantud
pinnase andmetele.

2. Tarvasjoe 16igul MP49(4+90) — MP71 (7+11) 1973.a Tiri EPT poolt koostatud ,,Arapere- VOhmakse
M/V peakraavi rekonstrueerimine® teostusjoonise pikiprofiilile kantud pinnase andmetele. Eesvoolu
pinnase andmed on kantud joonisele 2.

3. Vilitodde kéigus késipuuriga tehtud sondeerimise andmetest (vt joonis 1).

Selgitati valja, et Tarvasjdge on rekonstrueeritud 1973. a méddupunktide MP0(0+00) ja MP27(2+70) vahel
ja 1975.a m6ddupunktide MP27(2+70) ja MP71(7+11) vahel ning 2004.a pk(1+46) ja MP71(7+11) vahel
kolmel korral:

1. Tarvasjde 16ik m6ddupunktide MP49(4+90) — MP71(7+11) vahel on rekonstrueeritud 1973.a, Turi
EPT poolt.

2. Tarvasjoe uuritud 16igu mdddupunktide MPO(0+00) — MP49(4+90) vahel on Tiri EPT poolt lisaks
rekonstrueeritud ka 1977.a Eesti Maaparandusprojekti poolt koostatud ,,Arapere- Vohmakse M/V
rekonstrueerimise projekti T66 nr 76128 alusel.

3. Tarvasjoe I16iku 2004.a pk(1+46) ja MP71(7+11) vahel on rekonstrueeritud 2004.a, OU Krive
Ehitus poolt.

Eelnevalt nimetatud projektide ja teostusjooniste pikiprofiilidelt on eesvoolu rajatud p6hjajoon kantud ka

joonisele 2.
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Tabel 3 Uurimistddde loetelu

Ik Uurimistoo
rk. .
nr nimetus moot- | sealhulgas| — tegemise tegija nimi
uhik EH 1 kuupéevad gl
Eesvoolu topogeodeetilised uurimistood 26 ja 28.09. Hannes Puu, Aivar
1 | (trasseerimine, piketeerimine, km 7.11 ning Palumaa, Raul
maddistamine) 06.10.2023 Tihane
Ajutiste reeperite paigaldamine ja 26 ja 28.09. Hannes Puu, Aivar
2 mjﬁﬁdistami?we paig J tk 7 ning Palumaa, Raul
06.10.2023 Tihane
EesvooI"u h_ud.r.ot_ehnllsed uur imistood 5-20.04 ja 26- | Hannes Puu, Aivar
3 (vooluséngi pisivus, sette tlisedus, K 711 29.09. ni Pal Raul
rohttaimestikuga taitumine, koprapaisud m ' - NiNg alumaa, Rau
- ’ ' 06.10.2023 Tihane
voolutakistused)
Voolutakistuste asukoha ja todmahu 5.20.04 ia 26- Hannes Puu, Aivar
4 | madramine (rohttaimestik, lamapuit, km 7.11 ) , Palumaa, Raul
X 29.09. 2023; .
koprapaisud). Tihane
5 | Pinnase uurimistdo km 7.11 Hannes Puu,
Kultuurtehnilised uurimistdod eesvoolu 5-20.04 ja 26-
6 trassil km [ 29.09. 2023; Hannes Puu,
Eesvoolul asuvate rajatiste 5-20.04 ja 26- | Hannes Puu, Aivar
7 | hidrotehnilised uurimist6od ja tehniline tk 20 29.09. ning Palumaa, Raul
seisund (truubid, purded) 06.10.2023 Tihane
Eesvoolul asuvate dr_engamsutﬂ;drpete ja 5-20.04 ja 26- | Hannes Puu, Aivar
muude suudmete otsimine, mérgistamine X
8 ajutiste tahistega ja tk 33 29.09 ning Palumaa, Raul
tehnilise seisukorra hindamine 20.12.2023; Tihane
N i 5-20.04 ja 26-
o |Keomalialte e ek | a1 | 2sosmng | s
J 06.10.2023
. . 5-20.04 ja 26-
10 Z?a.“r‘;fnoi;rguse leviku ohuga alade km | 711 29.09. ning Hannes Puu
06.10.2023
5-20.04 ja 26-
12| Uldsust teavitava infotahvli 29.09. ning
paigaldamise asukoha maaramine tk 1 06.10.2023 Hannes Puu
26 ja28.09. | Hannes Puu, Aivar
13 ning Palumaa, Raul
06.10.2023 Tihane
Piirimdrkide otsimine tk 13
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Tabel 4 Reeperite loetelu

Reeperi
Jrk.nr o asukoha kdrgus
um klass kirjeldus . koordinaadid -arv
ber kirjeldus m)
X Y
A B C D E F G H
. - metallvarras MP68_40m
1 aj 1l |tehniline L tlesvoolu poole 6563416.37 | 593970.24 | 75.93
elektripostis
paremal kaldal
MP62_10m

2 | aj2 |tehniline| Mewllvaras i voolupoole | 6562883.14 | 59362069 | 76.35

elektripostis paremal kaldal
MP52_ juures
paremal kaldal
polt_elektriposti MP43_juures

3 aj 3 | tehniline polt_kases 6562444.22 | 592935.02 | 74.03

4 aj 4 | tehniline 6561800.94 | 592570.29 | 74.25

S paremal kaldal
. - truubi vv MP26_juures
5 aj 5 |tehniline kindlustus plaat | paiknev truup T3 6560685.70 | 591379.51 | 72.10
Truup T2 juures

6 aj 6 | tehniline polt_kases 6560317.28 | 590508.99 | 71.21

vasakul kaldal
MP3_75m (lesvoolu
7 aj 7 | tehniline polt_lepas poole paremal 6561405.91 | 590173.16 | 70.39
kaldal

Uurimistodde kokkuvote

Eesvool vajab uuendamist. Eelkdige tuleb aga likvideerida 15 koprapaisu ja piirata kobraste tegevust
piirkonnas. Tarvasj6e halb seisund on tugevasti mdjutatud kobraste tegevusest. Tarvasjoe uuendamiseks on
vajalik eemaldada sete (va I6ikude MPO(0+00) kuni MP3(0+30) ja pk 6+76 kuni MP71(7+11 vahel), taastada
eesvoolu ristldike kuju, eemaldada voolutakistused ja ndlvadelt puittaimestik. Uuendada ja hooldada
suudmed. Eesvool deformatsiooni tunnustega vdi uhtumisohtlikeks 18ikudeks kaaluda kindlustuse voi
ristldike kuju taastamist. VOimalusel kujundada eesvoolu uhtumisohtlike 16ikude ndlvad liitprofiilseks.
Md6dupunktide MPO ja MP22 vahel, 2200 m ulatuses ja mddtepunktide MP24 ja MP29 vahel, 521 m
ulatuses, pk(2+95) ja MP33 vahel, 375 m ulatuses, MP45 ja MP48 vahel, 284 m ulatuses, pk(4+95) ja MP50
vahel, 80 m ulatuses, MP50 ja pk(5+16) vahel, 147 m ulatuses ning pk(6+14) ja MP66 vahel, 458 m ulatuses
paikneb eesvool uhtumisohtlikeks pinnases. Hajukoormuse ohu vdhendamiseks Tarvasjoel, oleks mdttekas
piirata oluliselt kobraste tegevust, et veekogu nélvad kindlustuks taimestikuga ning alaneks uhtumisohtlikus

j6eldikudel erosiooni ohtlikel ndlvadel veega killastunud pinnase osakaal.

Vélitoode kdigus ei tuvastatud suubuvates kraavidest ulatuslikus mahus sette edasikandumist. Tarvasjde
uuritud 18igul oli sete kogunenud peamiselt 15 koprapaisu ja MP0O(0+00) allavoolu suunas paikneva he

koprapaisu taha.
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J6e uuritud 18igus modtepunktide MP0O(0+00) ja MP3(0+30) vahel tuleks vaid eemaldada m&ddupunktist
MPO0(0+00) 100 m allavoolu suunas ja MP1(0+10) ja MP2(0+20) juures paiknevad 3 koprapaisu, ja nende
taha kogunenud sete, mis otseselt mdjutavad Tarvasjde uuritud 18igu (mdo6tepunktide MPO-MP15 vahel)
toimimist. Kuigi mé6dupunktide MP16(1+60) ja MP26(2+60) vahel puuduvad koprapaisud on alam jooksu
halva seisundi t6ttu eesvoolu m&ddupunktide MP16(1+60)-MP26(2+60) vahel veetase kdrge, mistbttu on
selles 18igus paiknevad drenaazisuudmed (S1 kuni S7) vee all). Md6tepunktide MP1 ja MP 16 vahel
koprapaisude ja sette eemaldamisel on v@imalik mdddupunktide MP16(1+60)-MP26(2+60) vahel
olemasolevat korget veetaset oluliselt alandada. Kuna aga Tarvasjfe uuritud 18igu suublasse MPO(0+00),
eesvoolu pdhja, on kandunud setet (72 cm), siis leiab uurimistd6 aruande koostaja, et Tarvasjoe | 18igul ei
ole vdimalik eesvoolu seisundit uuendustéddega niivord parandada, et edaspidi oleks tagatud samas truubi
T1 ja eesvoolu 16igu MPO-MP15 nduetekohane toimimine. Tarvasjoe nduetekohase toimimise tagamiseks
truup T1 juures tuleks eesvoolu pikendada vahemalt 300 m, selleks seda stvendades ja vooluséngi
parameetreid suurendades (praeguselt ca 0,75 m? vajaliku 3-4 m? -ni).

Tarvasj6e uuritud I8igul piirdekraavist P-9 lemjooksu suunal kuni mdddupunkti MP71(7+11), toimib

TarvasjGe uuritud I8ik piirdekraavina.

Truubid/Purded.

TarvasjGe uuritud 18igus paiknes 8 truupi, millest (ks vajab rekonstrueerimist, kuus truupi vajab uuendamist
ja Uks hooldamist. Uuendamist vajavad truubid T3, T4, T8, T10, T12, T13, T14 ja T15. Hooldust vajavad
truubid T2, T7, T9 ja T11. Rekonstrueerimist vajab truup T1, sest on vdikeste mddtmete tottu kujunenud
sisuliselt voolutakistuseks. Avalikul Mdnuvere teel paikneb uuendamist vajav truup T3, mille sissevoolu
poolne toru on dra vajunud. Kaalepi-Lehtmetsa avalikul teel paikneva uuendamist vajava truubi T10 toru
liited vajaks geotekstiiliga katmist. Truubi T10 torus oli setet 20 cm, kohati 40 cm. Kuid kuna PTA puudub
digus avalikel teedel paiknevaid rajatisi uuendada, siis piirdutakse hooldustéddega. Kuna aga Tarvasjoe
uuritud I8igu suublasse MPO(0+00), eesvoolu p&hja, on kandunud setet (72 cm), siis leiab uurimist6d aruande
koostaja, et Tarvasjde | 18igul ei ole vBimalik eesvoolu seisundit uuendustdtdega niivrd parandada, et
edaspidi oleks tagatud truubi T1 ja eesvoolu I8igu MPO-MP15 nGuetekohane toimimine. Tarvasjoe
nduetekohase toimimise tagamiseks tuleks truup T1 juures rekonstrueerida rajades oluliselt suurema
labimd6duga truubi. Truubi T1 nbuetekohase toimimise tagamiseks tuleks lisaks veel eesvoolu pikendada
vahemalt 300 m, selleks seda stivendades ja vooluséngi parameetreid suurendades (praeguselt ca 0,75 m?
vajaliku 3-4 m2-ni). Kuid kuna PTA puudub &igus rajatisi rekonstrueerida, siis tuleb piirduda truupidel
T1 hooldustétdega. Tarvasjde uuritud 18igus paiknes hooldamist vajav purre ja 3 lagunenud puit tlepéasu,
mis tuleks likvideerida. Lisaks uuriti ka Tarvasjokke suubuvate kraavidel ja eesvooludel paikneva 5 truubi ja
5 betoonpurde seisukorda. Kokkuvdte TarvasjOel ja sellesse suubuvatel kraavidel paiknevate truupide

seisundist ja purrete tehnilistest parameetrites on esitatud uurimisto6 aruande Tabel 3.
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Drenaazisuudmed.

Tarvasj0e uuritud 18igul on teadaolevalt 32 drenaaZisuuet, milledest vélit6de ajal tuvastati 27 suudme
asukohad. Teadaolevast 32 drenaazisuudmest oli pinnase alla mattunud 13 suuet ja vee all 18 suuet, 21
drenaazisuudme seisundit mdjutas ldhedal paikneva puittaimestiku juured. Teadaolevast 32
drenaazisuudmest vajaks uuendamist 16 suuet ja 16 suuet hooldust. (Vt uurimist6é aruande Tabel 4 Uuritud

drenaazi suudmete tehniline seisund ja parameetrid).

Kobraste tegevus.

Uurimistoode ajal leiti 16 koprapaisu voi selle jaanust, sealhulgas riigi poolt korrashoitaval 16igu 15 tk.
Uuritud eesvoolu alamjooksul, méddupunktide MP0(0+00) ja MP16(1+60) vahel on Tarvasjfe voolusang
sisuliselt kokku vajunud ja eesvoolu kaldad osaliselt Gleujutatud, mistdttu Sugalepa maaparandusehitse
drenaazisiisteem ei toimi nduete kohaselt. Uuritud 16igu halva seisundi Uheks pdhjuseks on sellel 16igul
paiknevad viis koprapaisu. Kuigi méddupunktide MP16(1+60) ja MP26(2+60) vahel puuduvad koprapaisud
on alam jooksu halva seisundi t6ttu eesvoolu méddupunktide MP16(1+60)-MP26(2+60) vahel veetase kdrge,
mistottu on selles 15igus paiknevad drenaazisuudmed (S1 kuni S7) vee all. Tarvasjoe uuritud 16igul
mo6ddupunktide MP26(2+60) ja MP53(5+30) vahel paikneb 10 kopra paisu vGi selle jaanust, kuid kopra
paisude mdju ei ulatu nii kaugel kui eesvoolu alam jooksul, sest eesvoolu pBhjalangud on seal suuremad.
Suudmed S11, S12, ja suudmed S14 kuni S19 olid enne paisude alla laskmist vee all. Kokkuvdte TarvasjGe

paiknevatest koprapaisude Kirjeldustest on leitav uurimist6d aruande Tabel 5.

Uldsust teavitav infotahvel

Uldsust teavitava infotahvli paigaldamiseks on kdige sobilikum koht truup T12 juures.

Haju- ja punktkoormus.

Hajukoormuse leviku ohtlike alasid, mis paikneks dle viie hektari suurusel maaparandussiisteemi osal,
Tarvasjbe kallastel puuduvad, va pk 4+95 kuni MP 50(5+00) vahelisel 18igul vasakpoolsel kaldal, kus
paikneb 14.5 ha suurune haritavmaa, lasub liivsavi pinnases, mille lang eesvoolu poole on 5-10%o.
Md6dupunktide MPO ja MP22 vahel 2200 m ulatuses ja modtepunktide MP24 ja MP29 vahel 521 m ulatuses,
pk(2+95) ja MP33 vahel 375 m ulatuses, MP45 ja MP48 vahel 284 m ulatuses, pk(4+95) ja MP50 vahel 80
m ulatuses, MP50 ja pk(5+16) vahel 147 m ulatuses ning pk(6+14) ja MP66 vahel (458 m ulatuses) paikneb
eesvool uhtumisohtlikeks pinnases. Hajukoormuse ohu vahendamiseks Tarvasj6el, oleks mdttekas piirata
oluliselt kobraste tegevust, et veekogu ndélvad kindlustuks taimestikuga ning alaneks uhtumisohtlikus
joeldikudes erosiooni ohtliku veega killastunud pinnase osakaal. Kaaluda erosiooni véhendamise vdimalusi.
Vdimalusel kujundada eesvoolu uhtumisohtlike 18ikude ndlvad liitprofiilseks. Hajukoormuse ohtlik 18igud
on ara naidatud joonisel 1, ja uurimistd6 aruande Tabel 6 esitatud Tarvasjoe uuritud 18ikude hajukoormuse

ohtlikkuse hinnangud.
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1.2. Projekteeritud ettevalmistavad t66d
TarvasjOe uuendamise ettevalmistustéodena on projekteeritud puittaimestiku — erineva tihedusega vosa ja
metsa raie, k&ndude juurimine, kdndude ja tlveste ning vajadusel kivide koondamine, rohttaimestiku
niitmine, koprapaisude lammutamine ja eemaldamine, koprakaikude likvideerimine (lahti kaevamine ja
tagasi tditmine) eesvoolu sangist, ning lamapuidu (risu) koristamine vooluséngist.
Puittaimestiku raiet teostatakse eesvoolu vooluséngist (pdhi ja ndlv) ja mélemalt kaldalt projektplaanil
naidatud ulatuses, jattes siiski kasvama nii palju terveid ja elujéulisi puid (va pajud ja toomingad
drenaazkuivendusega aladel ning puittaimestik drenaazisuudmete timbruses), mis ei sega uuendusttdde
teostamist ega ole potentsiaalselt voolutakistuseks. Kriteeriumiks on mehhanismide to6tamiseks voi
liikumiseks vajaliku ruumi tagamine ning drenaazisuudmete ja truupide hoiunduete tditmine. JGe
vastaskaldalt, kust t6id ei teostata eemaldatakse projektplaanil nédidatud joe ndlvalt, puittaimestik ainult
ulatuses, mis takistab veevoolu vdi on jée poole kaldu.
Suubuvad kraavid/ndvad tuleb puittaimestikust puhastada kuni 5 m ulatuses (sisse arvestatud
ettevalmistavatesse toddesse). Koprapaisu lammutamisel tekkinud materjalid kaideldakse tuleohutus- ja
keskkonnanduete kohaselt selliselt, et need ei satuks eesvoolu ega kuivenduskraavi. Koprapaisu
likvideerimisel eemaldatud paisu materjalid paigaldatakse maa-alale eraldi selliselt, et need ei takistaks maa
sihtotstarbelist kasutamist. Et koprad koprapaise uuesti tles ei ehitaks, tuleks koprad kinni putda vGi nende
pesad likvideerida ka eesvoolust eemal olevatelt aladelt (selleks teha koostédd Jarvamaa Jahindusklubi
Kdrvemaa jahtkonnaga).
Eesvoolu ja kuivenduskraavi voolusdngi varisenud puittaimed, nende jadtmed ja muud voolutakistused
paigaldatakse eesvoolu ja kuivenduskraavi voolusangi kaldale selliselt, et need ei takistaks maa
sihtotstarbelist kasutamist.
Voolusangi pusivuse tagamiseks ndlvadelt k&nde mitte juurida. K&ndude juurimine on ettendhtud eesvoolu
ndlval ja kaldal mdlemal pool drenaazisuuet viahemalt viie meetri pikkusel 16igul. Juuritud kdnnud asetada,
kas eesvoolu metsapoolsesse serva nii, et oleks tagatud sademevee valgumine metsaalalt kraavidesse ning
vajadusel oleksid kraavide mulded perspektiivselt liigeldavad v6i purustada vdi siis kdidelda tuleohutus- ja
keskkonnanduete kohaselt selliselt, et need ei satuks eesvoolu ega kuivenduskraavi. Tee ja pdlluga piirneval
16igul juuritud kénnud purustada vai siis kaidelda tuleohutus- ja keskkonnanduete kohaselt selliselt, et need
ei satuks eesvoolu ega kuivenduskraavi. Juhul kui kannud paigaldatakse maaomanikuga kokkuleppel
k&nnuhunnikutesse, siis paigaldada need nii, et need ei segaks maa sihtotstarbelist kasutamist.
Raiet6dde mahud on arvutatud hektarites, vastavalt 16ikude pikkusele ja uurimistodde kdigus mdaratud
puittaimestiku liigi ning trassilaiuste jargi (tabel 5).
Rohttaimestiku ja peenvdsa niitmine teostada esimese to0protsessina:

o rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis;

Puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest martsi 16puni. Projektiga mitte hélmatud ala

(MP70 ja MP71 vahel) vasak kallas piirneb vahesel maaral 11 kaitsekategooria liigi — metsise (Tetrao
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urogallus, EELIS kood KL09102198) - leiukohaga ja Kernu metsise pusielupaigaga (EELIS kood
KLO3000103). LKS § 55 Ig 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi putdmine ja tahtlik
héirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rande ajal. Metsisemang kestab mértsist kuni
maikuuni. Metsisele koostatud kaitsetegevuskava punkti 1.1.2 kohaselt vaibub ménguaktiivsus maikuu
keskpaigas, poegadega pesakonnad voivad esineda veel juulis. Tegevuskava punkti 2.5 kohaselt on soovitatav
kuni 1 km kaugusel mangupaigast helihairinguid vahendada, mil on metsise mangu- ja pesitsusperiood.
Sellest lahtuvalt on alal (1 km raadiuses) trassiraied ja ehitustood keelatud 01.02-15.07. Uurimistoddel ja
uuendusprojekti koostamisel on arvestatud Keskkonnaameti 14.02.2023.a esitatud seisukohaga nr 7-
9/23/2790-2 (vt Ik 10-11).

Maérkus: Projektiga ei kavandata metsise (Tetrao urogallus, EELIS kood KL0O9102198) elupaigas ja
sellega piirneval metsaalal uuendustéid labi viia.

Ettevalmistavate t06de teostamisel tuleb jargida jargnevaid asjaolusid:

o niitmisel vette sattunud rohttaimed eemaldatakse sealt t06péaeva jooksul véltides nende kandumise
allavoolu;

e cesvoolu nodlval ja kaldal raiutakse puittaimestik mdlemal pool drenaazisuuet ja truupe vihemalt 5
meetri pikkusel 18igul;

o raiumisel jéetakse kannud kdrgusega, mis on tehnoloogiliselt voimalik, kuid mitte Gle 20 sentimeetri
kdrguseks;

e eesvoolu voolusangi varisenud puittaimed, nende jadtmed ja muud voolutakistused paigaldatakse
eesvoolu ja kuivenduskraavi voolusangi kaldale selliselt, et need ei takistaks maa sihtotstarbelist
kasutamist v8i maa-alale, kus need ei takista vGi takistavad kdige vdhem maa sihtotstarbelist
kasutamist;

e eesvoolu ja kuivenduskraavi vooluséngi varisenud vGi eemaldatavad puittaimed, taimestik ja nende
jaatmeid joe ndlvadele mitte paigalda. Tagada tuleb, et need jadtmed ei sattuks joe voolusangi.

e vooluséngist vélja tdstetud lamapuit sorteerida raiutud puittaimestikust eraldi;

e eesvoolu I8igul, mis 14dbib drenaazkuivendusega maa-ala voi paikneb selle kdrval, raiutakse kaldalt
pajud ja toomingad;

e eesvoolul hoiutdd tegemiseks kasutava kalda vastav ndlvalt (joonise 1 tahistatud 0*) eemaldada
ainult puud, mis takistavad sette eemaldamist vdi on eesvoolu poole kaldu (va pajud ja toomingad
drenaazkuivendusega aladel ning puittaimestik drenaazisuudmete iimbruses);

o kaevettddel veekogudes tuleb maksimaalselt séilitada kaldataimestik voi selle kiire taastumisvdime,
selleks séilitada hadapéarast maha voetavate puude ké&nnud ja juurestik, seda eriti eesvoolu
kaitsevoondis (va pajud ja toomingad drenaazkuivendusega aladel ning puittaimestik

drenaazisuudmete timbruses).
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1.3. Uhiseesvoolu voolusang ja projekteeritud uuendustood
Sette voolusangist eemaldamise mahud on saadud valitdode kaigus kogutud andmetele ja hinnangutele
tuginedes ning eesvoolu mdddistuste tulemusel koostatud pikiprofiili ja ristprofiilide alusel (joonised 2-4).
Taimestikku, mis segab sette eemaldamist esineb voolusangis mdddupunktide MP1(0+10) kuni MP17(1+70)
vahel. Enne sette eemaldamist tuleb vooluséngist ja nGlvadelt likvideerida puit- ja rohttaimestik (k.a pilliroog)
ning eemaldada voolutakistused ning koprapaisud, mis tekitavad vee paisutust. Tarvasjoe kaldal, kus
teostatakse t6id on ettendhtud koprakaikude labikaevamine ja tasandamine, kraavist véljakaevatud settega
vBi kdndudega nende tditmine, ndlvadele paigutatud koprapaisude jaakide ja kuhilate eemaldamine. Peale
trassiraiet ja koprapaisude eemaldamist peab laskma pinnasel taheneda ja seejérel alustada setete ja taimestiku
eemaldamisega voolusangist.
Sette eemaldamist tuleb viia l&bi madalvee perioodil, et viia sette alla kandumine miinimumini. Sette
voolusangist eemaldamise téddega vOib m6ddupunktide MP1(0+10) ja MP22(2+20) vahel alustada kui
paisutust tekitavad voolutakistused ja koprapaisud on eemaldatud, voolusangis veetase on alanenud ja kui
ndlvad on muutunud té6maa ulatuses stabiilsemaks ning voolusingis veega killastunud sette mass on kokku
vajunud. Veevaesel perioodil vdib, selleks kuluda 1 kuni 2 nédalat. M6ddupunktide MP1(0+10) ja
MP19(1+90) vahelisel 16igul
Mdéddupunktide MP1(0+10) ja pk(0+27) vahelisel 18igul piirdutakse vaid koprapaisude selle taha
kogunenud sette eemaldamisega, deformeerunud voolusangi taastamisega ja truup TO1 hooldustdtdega.
Piirkonnas registreeritud 1l kaitsekategooria liik metsis (Tetrao urogallus, EELIS kood KL09102198).
Markus: Projektiga ei kavandata metsise (Tetrao urogallus, EELIS kood KL09102198) elupaigaga
piirneval alal toid labi viia.
LKS § 55 Ig 6 kohaselt on kaitsealuse loomaliigi isendi piiiidmine ja tahtlik hairimine paljunemise, poegade
kasvatamise, talvitumise ning rande ajal on keelatud. Sellest tulenevalt on keelatud toid teostada metsise
elupaigaga piirneval alal perioodil 1. veebruar kuni 15 juulini, mil on metsise mangu- ja pesitsusperiood.

Uuendustddde tegemisel rakendada jargmisi meetmeid:

o settet6dde tegemiseks tuleb jdele joonisel 1 ndidatud asukohta rajada settebassein SP 1 ja sette-ekraan
(truup T4 ette). Uuendusttdde aegselt tuleb aegajalt eemaldada sette-ekraani taha kogunenud sete ja
risu;

o sette eemaldamisel liigutakse m&ddupunktist MP1 (ilesvoolu sette eemaldamise toddega lahtuvalt joe
voolusuunast alt Ules;

o Voolutakistuseks kujunenud sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada (ihe korraga ja nii
kiiresti, kui vdimalik.

o mullatdid veejuhtmel tuleb teha suvise madalvee ajal, et minimeerida sette allavoolu liikumist;

e veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb véltida ndlvajalami Uleskaevamist mahus, mis vdib esile
kutsuda ndélva deformatsioone (ndlva libisemine vGi uhtumine, jalami voolamine jne.);

e settetdid teha sette-ekraani poolt tekitatud jGe veetaseme paisutuse mdju piirkonnast tlevoolu pool;
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o  Mddbdupunktide MP0O(0+00) ja MP1(0+10) vaheline I8ik toimib settetodde tegemise ajal sisuliselt
sette-ekraanina;

e mOddupunktide MP1(0+10) ja MP19(1+90) vahelisel 16igul vahelisel I6igul teostada toid
alusmattidel;

e vdljakaevatav sete tOstetakse asendiplaanil (joonis 1) mérgitud kaldale ja planeeritakse
p6llumajandusmaal kuni 10 cm kihina antud kaldaalale;

o eemaldatud sete paigaldada eesvoolu kaldale settevallina viisil, mis vélistab sette tagasivalgumise
eesvoolu;

e pdllumajandusmaale laialiaetud sete ei tohi sisaldada kive ega raiejddtmeid. Sette eemaldamise
kaigus kraavist véljatdstetud Kivid, mis ei takista vee voolu (d> 10cm) asetada tagasi kraavi
ndlvajalamile;

e eesvoolu pbhjast, ndlvalt ja kaldalt raiutakse ning juuritakse mélemalt poolt drenaazisuuet ja purret
puittaimestik ja selle juured viie meetri pikkusel 16igul;

e kannud ning véiksemad kivid, mida ei asetata nGlvajalamile eemaldatakse ning paigaldatakse maa-
alale, kus need ei takista v0i takistavad kdige vahem maa sihtotstarbelist kasutamist;

e kandude juurimiskohad ja kivide véljakaevamise tulemusena tekkinud ebatasasused tasandatakse;

e Uurimistdode ajal tuvastatud eesvoolu uhtumisohtliku I6ikudel ndlvadeformatsioonide ja
uhtumisohu vahendamiseks tuleb m&ddupunktide MPO ja MP22 vahel, 2200 m ulatuses ja
modtepunktide MP24 ja MP29 vahel, 521 m ulatuses, pk(2+95) ja MP33 vahel, 375 m ulatuses,
MP45 ja MP48 vahel, 284 m ulatuses, pk(4+95) ja MP50 vahel, 80 m ulatuses, MP50 ja pk(5+16)
vahel 147 m ulatuses ning pk(6+14) ja MP66 vahel (458 m ulatuses) kujundada joe ndlvad
liitprofiilis, kus joe ndlvus on projektis ettenahtud pohjas (0,5m ulatuses) on 1:3 ja nBlva tlemises
osas on 1:1,75.

e Vastavalt EhS § 71 Ig 2 on riigitee teekaitsevoondi laiuseks 30 m md&lemal pool darmise sBiduraja
valimist Riigiteed ega selle korrakohast kasutamist ei ole lubatud ohustada. Uurimistdddel ja
uuendusprojekti  koostamisel tuleb arvestada Transpordiameti 09.01.2023.a poolt esitatud
kooskdlastuse markustega nr 7.1-2/22/29184-2 (vt Ik 12-13).

e Uuendustéode kaigus tekkinud jaatmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal ladustada ega
planeerida teemaa piires. Tee kaitsevoondisse jadvate kraavide uuendustédde kaigus séilitada kraavi
ndlvade korraparased kalded. Ehitustehnikaga manoédverdamine riigitee mulde ndlvadel ei ole
lubatud. Riigiteel ja mulde nélvadel materjalide ladustamine on keelatud, samuti riigiteelt materjalide
tdstmine voi lossimine. Valtida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel ndha ette
vastavaid leevendavaid meetmeid, naiteks sidukite puhastamine enne riigiteele sGitmist. Materjalide
veod korraldada olemasoleva juurdepédésutee kaudu. Materjalide maha- ja peale laadimine riigiteelt
on lubatud vaid Transpordiametiga kooskdlastatud vastava ohutu, liikluskorralduse olemasolul.

Toode tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud majandus- ja
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taristuministri 05.08.2015 maédruses nr 106 ,,Tee projekteerimise normid“ lisas ,,Maanteede
projekteerimisnormid“  toodud  ohutuse pohimdtted  kiilgndhtavuse ja  ristumiskoha
néhtavuskolmnurga kohta.

e Projekti alal md6dupunkti MP65(6+50) ladhedal labib Elering AS-le kuuluv 330kV Ghuliin L506
Rakvere- Kiisa, mille kaitsevéondi ulatus on 330kV huliinil 40 m Ghuliini teljest mdlemale poole.
Uurimistoodel ja uuendusprojekti koostamisel tuleb arvestada Elering AS 06.01.2023.a poolt esitatud
kooskdlastuse markustega nr 12-9/2022/736 (vt 1k 12-13).

e Projekti alal Tarvasjoe paremal kaldal mdddupunktide MP65(6+50) kuni MP69(6+90) vahel kulgeb
Elektrilevi OU-le kuuluv 1-20 kV (Keskpingeliin) dhuliin AS-50, mille kaitsevééndi ulatus on 10 m
liini teljest mélemale poole. M&ddupunktide MP58(5+80) ja MP61(6+10) vahel kulgeb joonisel 1
naidatud asukohas elektrimaakaabelliin AXPK.4x120, mille kaitsevoondi ulatus on piki kaablit
kulgev ala, mida md&lemalt poolt piiravad liini aarmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad
mottelised vertikaaltasandid. M&&dupunkti MP53(5+30) lahedal labib Tarvasjdge alla 1kV elektri
dhuliin AMKA3x50+70, mille kaitsevéondi ulatus on 2 m liini teljest mélemale poole. M&ddupunkti
MP42(4+20) lahedal l4bib Tarvasjge all Elektrilevi OU-le kuuluv 1-20 kV (Keskpingeliin) huliin
AS-50, mille kaitsevoondi ulatus on 10 m liini teljest mdlemale poole.

Uuendusttdde tegemisel jargida lisaks seletuskirja punktis 1.6 kirjeldatut.
Projektlahendus néeb ette, Tarvasjokke suubuvate kraavide (k.a ndvad) (kokku 24 tk) puhastamise, keskmise
mahuga 5 m®/tk. Ldikudes, kus trasse peakraavi kaldale ei rajata (metsad) seal on ettenahtud suubuvate

kraavide puhastamine ainult mahus, mida on véimalik teostada vastaskaldalt.

1.4. Suudmete tehniline seisukord ja projekteeritud uuendust6od
Uurimistdode teostamise ajal leitud suudmed on m&ddistatud ning téémahtudes on ette nédhtud suudmete
taastamine. Leidmata suudmed on kantud uuendusprojekti projektplaanile erineva leppemérgiga. Leidmata
suudmetel (3 tk) on lisaks taastamisele ettendhtud suudme otsimine. K@ik suudmed tuleb tahistada
tahispostidega. Eesvoolu pdhjast, ndlvalt ja kaldalt raiutakse ning juuritakse mdlemalt poolt suuet
puittaimestik ja selle juured vdhemalt viie meetri pikkusel 18igul. Suudmetorude sisel&bimd6t tuleb valida
ehitajal olemasoleva kollektori siselabimdadust suurem (joonisel 1 ja 2 ning Tabel 7 on toodud rajamisaegsed
kollektori siselabimd6dud), valtides sellega voolutakistuse kogunemist torude tihenduskohta. Kasutada vaib
suudmetorusid, mis tagavad maaparandussiisteemi eesmargiparase toimimise olemasolevas keskkonnas ja
mis koostoimivad ning iihilduvad olemasoleva drenaaziga. Suudmetorude pikkuseks on ettenahtud 6,0 m, va
suudmed S25 ja S26, millede pikkus on 4 m. Suudmetorud peavad olema aukudeta plasttorud,
rongasjdikusega minimaalselt SN8. Suudme juures planeeritakse kraavi kallas nii, et suudme kohal ei teki
pinnavee voolu. Drenaazisiisteemi suudmest iilespoole tihendatakse kaeviku tiitepinnas kogu
suudmetoru ulatuses. VoOimalusel taaskasutada olemasolevaid suudmetoruesiseid kindlustusplaate.

Suudmetoru pdhi ei ulatu kraavi ndlvast vélja ronkem kui kiimme sentimeetrit. Suudmete taastamine teostada
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vastavalt tilpjoonistele 2.11, 2.12; 2.13 ja 2.14. Suudmed uuendada, S14, S15, ja S18 hooldada. Suudmeid
S23, S35 ja S36 ei uuenda, sest jadvad projektalast valja.

1.5. Truupide tehniline seisukord ja projekteeritud uuendustodd

Uhiseesvoolul olevate truupidega nihakse uuendusprojektiga ette jargmised to6d:

Truupide T1 ja T2 hooldamise kaigus eemaldada truubi toimimist vdi hoiutdo tegemist segav

puittaimestik. Truup puhastada settest.

Ps Tarvasjfe nduetekohase toimimise tagamiseks tuleks truup T1 rekonstrueerida rajades oluliselt suurema

1abim66duga truup. Truubi T1 nduetekohase toimimise tagamiseks tuleks lisaks truubi T1 rekile veel eesvoolu

pikendada vahemalt 300 m vdrra, selleks seda siivendades ja voolusdngi parameetreid suurendades

(praeguselt ca 0,75 m2 vajaliku 3-4 m2 -ni). Kuid kuna PTA puudub digus rajatisi rekonstrueerida, siis

piirdutakse truubi T1 hooldustdddega.

Truup T4 uuendamine. 150 cm betoontruubi uuendamise kaigus eemaldada truubi toimimist voi
hoiutd6 tegemist segav puittaimestik, korrastada truubi otsakud ja selle imbrus. Sissevoolu toru
asend korrigeerida koos toruliiduste uuesti isoleerimisega. Kaevata osaliselt lahti @150 cm
labim66duga betoontruubi torud, isoleerida need ja kaevik tdita. Hooldada sisse- ja valjavoolu betoon
kindlustus. Paigaldada 2 tahisposti. Truup settest puhastada.

Truup T12 uuendamine (100 cm labimd6duga betoontruup asendatakse DN 100 cm plasttruubiga).
Truubile rajatakse KOK otsakud ja paigaldatakse 2 tahisposti. Truubi uuendamise kdigus eemaldada
truubi toimimist vOi t60 tegemist segav puittaimestik, korrastada truubi otsakute Umbrus.
Betoontorud ja otsakud utiliseerida

Truup T13 uuendamine (100 cm labimd6duga betoontruup asendatakse DN 100 cm plasttruubiga).
Truubile rajatakse KOK otsakud. Truubi uuendamise kéigus eemaldada truubist sete ja truubi
toimimist vai t60 tegemist segav puittaimestik, korrastada truubi otsakute mbrus.

Truup T14 uuendamine. Olemasoleva truubi asendatakse DN 80 cm plasttruubiga. Truubile rajatakse
MAOK otsakud. Eesvoolus paiknevad betoontorud ja otsakud utiliseerida. Truubi uuendamise kaigus
eemaldada truubi toimimist vGi t60 tegemist segav puittaimestik, korrastada truubi otsakute Gmbrus.
Truubitoru paigaldada olemasolevast 8 cm siigavamale.

Truupide T3; T7; T8; T9, T10, T1l ja T15 pubhastatakse settest. Truupide hooldamise kéigus

eemaldada truubi toimimist vOi t60 tegemist segav puittaimestik, korrastada truubi otsakute imbrus.

Truubi otsaku konstruktsioon: truubi otsaku Kivikindlustusega (KOK) ndlvad kindlustatakse kividega @

15..30 cm geotekstiilil (NGS2) tlupjoonistel ndidatud ulatuses. Nolvakindlustuse kivide ladumisega tuleb

alustada kindlasti nélva alt liikudes Ulespoole. Kivid tuleb paigaldada selliselt veevool ei kahjustaks

kivikindlustist, selleks tuleb kivid slivistada pinnasesse ning vajadusel toestada kuiva betooniseguga.

Truupide uuendus.
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Truubi uuendamisel tuleb jalgida jargmiseid asjaolusid:

e t00d teostada peale peakraavi puhastamist settest.

e truubitorude alus tuleb korralikult tihendada, vajadusel paigaldada tdiendavalt liivapinnasest aluskiht
kuni 15 cm;

e truubi pikikalle peab olema vahemalt 1%;

e truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema vahemalt 0,5 m;

e truubitoru imbruse tagasitdide tihendatakse 20-30 cm paksuste kihtidena mdlemal pool truubitoru
thel ajal;

o tagasitditeks tuleb kasutada mineraalset pinnast, milles ei tohi olla tle 60 mm labim&dduga kive.
Samuti ei tohi jdada tagasitaitesse tihimikke;

e parast truubi valmimist ei tohi truubitoru labivajumine Uletada truubitoru tarnija kehtestatud maara;

e Truubi T12 uuendamiseks on koostatud joonis 4.

Truupide tehniline seisund ja projekteeritud t66de mahud on vélja toodud tabelites 8.1 ja 8.2. Truupide
uuendamine teostada vastavalt joonistele 4 ja 5 ning tttpjoonistele 3.5-1 ja 3.5-2.

1.6. Keskkonnakaitse ja keskkonnarajatiste uuendust6od
Uuendustdid Tarvasjoel teostatakse modtepunktide MP1(0+10) kuni pk(6+76) vahelises 16igus. Uuendataval
riigi eesvoolu 16igul m&ddupunktide MP1(0+10) kuni pk(6+76) vahel eemaldatakse voolutakistuseks
kujunenud sette ja koprapaisud, erosiooni ohtlikes Idikudes taastatakse eesvoolu ndlvade pisivus,
korrastatakse projektis ettendhtud truubid, purded ja suudmed, eemaldatakse hoitutédde tegemist ja
maaparandusslisteemi rajatiste toimimist takistav puittaimestik, rajatakse settepesa ja veeviimarid. To0de
teostamise piirkonnas registreeritud looduskaitselised piirangualad puuduvad.
Uuritud kuid projektiga h6lmamata ala (eesvoolu vasak kallas MP70 ja MP71 vahel) piirneb véhesel méaral
Il kaitsekategooria liigi — metsise (Tetrao urogallus, EELIS kood KL09102198) — leiukohaga ja Kernu
metsise plsielupaigaga (EELIS kood KLO3000103). LKS § 55 Ig 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse
loomaliigi isendi pulidmine ja tahtlik hairimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rande
ajal. Metsisemang kestab martsist kuni maikuuni. Metsisele koostatud kaitsetegevuskava punkti 1.1.2
kohaselt vaibub manguaktiivsus maikuu keskpaigas, poegadega pesakonnad vdivad esineda veel juulis.
Tegevuskava punkti 2.5 kohaselt on soovitatav kuni 1 km kaugusel mangupaigast helihdiringuid vahendada.
Sellest lahtuvalt on alal (1 km raadiuses) trassiraied ja ehitustood keelatud 01.02-15.07.
Maérkus: Projektiga ei kavandata metsise (Tetrao urogallus, EELIS kood KL09102235) elupaigaga
vahetult piirneval alal t6id 1&bi viia.
Enne sette eemaldamist tuleb voolusangist ja ndlvadelt likvideerida puit- ja rohttaimestik (k.a pilliroog) ning
eemaldada voolutakistused ning koprapaisud, mis tekitavad vee paisutust. Tarvasj6e kaldal, kus teostatakse
toid on ettendhtud koprakéikude labikaevamine ja tasandamine, kraavist valjakaevatud settega voi kandudega

nende téitmine, nblvadele paigutatud koprapaisude jadkide ja kuhilate eemaldamine. Peale trassiraiet ja
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koprapaisude eemaldamist peab laskma pinnasel taheneda ja seejarel alustada setete eemaldamisega
voolusangist.

Sette eemaldamist tuleb viia l&bi madalvee perioodil, et viia sette alla kandumine miinimumini. Sette
vooluséngist eemaldamise t66dega vdib alustada kui paisutust tekitavad voolutakistused ja koprapaisud on
eemaldatud, voolusangis veetase on alanenud ja kui nélvad on muutunud té6maa ulatuses stabiilsemaks ning
vooluséngis veega killastunud sette mass on kokku vajunud. Veevaesel perioodil vGib, selleks kuluda 1 kuni 2
nadalat.

Uurimistdode ajal tuvastatud eesvoolu uhtumisohtliku I8ikudel ndlvadeformatsioonide ja uhtumisohu
vahendamiseks tuleb mdddupunktide MPO ja MP22 vahel, 2200 m ulatuses ja modtepunktide MP24 ja MP29
vahel, 521 m ulatuses, pk(2+95) ja MP33 vahel, 375 m ulatuses, MP45 ja MP48 vahel, 284 m ulatuses,
pk(4+95) ja MP50 vahel, 80 m ulatuses, MP50 ja pk(5+16) vahel 147 m ulatuses ning pk(6+14) ja MP66
vahel (458 m ulatuses) kujundada joe ndlvad liitprofiilis, kus jée ndlvus on projektis ettendhtud p&hjas (0,5
m ulatuses) on 1:3 ja nélva Ulemises osas on 1:1,75. Ndlva- ja kalda deformatsioonide véhendamiseks
mo&ddupunktide MP1 (0+10) kuni MP19(1+90) vahelisel 16igul teostada t6id alusmattidel.

Uuendust6dde tegemisel rakendada jargmisi meetmeid:

o mullatdid veejuhtmel tuleb teha suvise madalvee ajal, et minimeerida sette allavoolu liikumist;

e veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb véltida ndlvajalami Uleskaevamist mahus, mis vdib esile
kutsuda ndlva deformatsioone (ndlva libisemine vdi uhtumine, jalami voolamine jne.);

e sette voolusangist eemaldamise téddega voib alustada kui paisutust tekitavad voolutakistused ja
koprapaisud on eemaldatud, joe voolusangis veetase alanenud ja kui ndlvad on muutunud té6maa
ulatuses stabiilsemaks ning voolusangis paiknev veega killastunud sette mass on kokku vajunud.
Veevaesel perioodil voib, selleks kuluda 1 kuni 2 néadalat;

o sette eemaldamise toodega liigutakse alates m&ddupunktist MP1(0+10) lahtuvalt jée voolusuunast
tilesvoolu poole;

o settetddde tegemiseks tuleb joele joonisel 1 ndidatud asukohta rajada settepesa SP 1 ja sette-ekraan
(truubi T4 ette). Uuendustddde aegselt tuleb aegajalt eemaldada sette-ekraanide taha kogunenud sete
jarisu;

o settetdid teha sette-ekraani poolt tekitatud jGe veetaseme paisutuse mdju piirkonnast tlevoolu pool;

e M0dddupunktist MPO(0+00) kuni MP1(0+10), setet ei eemaldata. Seega toimib joe antud I6ik
sisuliselt sette-ekraanina, mis tagab, et sete liikumine oleks antud I6igust allavoolu minimiseeritud;

o kaevetdddel veekogudes tuleb maksimaalselt séilitada kaldataimestik v6i selle Kiire taastumisvdime,
selleks sdilitada hadapérast maha voetavate puude kdnnud ja juurestik, seda eriti puhverribal (va
pajud ja toomingad drenaazkuivendusega aladel ning puittaimestik drenaaZisuudmete timbruses);

e jOe vastaskaldalt, kust toid ei teostata eemaldatakse puittaimestik projektplaanil ndidatud ulatuses

ainult j6e ndlvalt voi vooluséngist, mis takistab veevoolu vGi on jde poole kaldu;

Inseneribtiroo Urmas Nugin OU Veebruar 2024 35



TARVASJOGI pk 22,77-29,88 UUENDAMINE 2023
TOO NR 2023030

o eesvoolu ja Kkuivenduskraavi voolusangi varisenud puittaimed, nende jaatmed ja muud
voolutakistused ning kivid paigaldatakse eesvoolu ja kuivenduskraavi voolusangi kaldale selliselt, et
need ei takistaks maa sihtotstarbelist kasutamist;

e eesvoolu ja kuivenduskraavi vooluséngi varisenud voi eemaldatavad puittaimed, taimestik ja nende
jadtmeid joe ndlvadele mitte paigalda. Tagada tuleb, et need jaatmed ei sattuks joe vooluséngi.

e vooluséngi pusivuse tagamiseks nélvadelt kdnde mitte juurida. Kéndude juurimine on ettenéhtud
eesvoolu pohjast, nBlvalt ja kaldalt, kust raiutakse ning juuritakse mélemalt poolt suuet puittaimestik
ja selle juured vahemalt viie meetri pikkusel 18igul;

e juuritud kénnud asetada, kas eesvoolu metsapoolsesse serva nii, et oleks tagatud sademevee
valgumine metsaalalt kraavidesse ning vajadusel oleksid kraavide mulded perspektiivselt liigeldavad
vOi siis kéidelda tuleohutus- ja keskkonnanduete kohaselt selliselt, et need ei satuks eesvoolu ega
kuivenduskraavi. Veekogu nélvade ja kallaste kindlustamisel tuleb kasutada looduslikke materjale,
erosioonitdkkematte v6i geotekstiile, mis véimaldavad kalda haljastamist;

¢ maaparandustodde mdjul looduskeskkonnas toimunud muudatused ei tohi pdhjustada vee keemilise
koostise halvenemist uile kahe korra vorreldes fooniks oleva eesvoolu tasemega.

o vdimaluse korral sete eemaldada sdngi p6hjast ndlvu to6tlemata ja kalda taimestiku sdilitamine thel
kaldal. Kraavi kallaste vdsast puhastamisel sdilitada puude juurestik valtimaks hilisemat kallaste
erosiooni ja sellega kaasnevat iga-aastast setete koormust suurvee perioodil;

T6ovotja peab uuendustédde kdigus maksimaalselt vahendama uuendustédde negatiivset mdju keskkonnale.
Uuendustoode tegemisel tuleb todvatjal jargida ohutustehnilisi ndudeid. Kdikidel td6del tuleb rakendada
tookaitsemeetmeid, millega on tagatud inimeste ja keskkonna turvalisus. To0kaitses tuleb juhinduda Eesti
Vabariigi Too6tervishoiu ja todohutuse seadusest.

Hoiut6ode kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis véalistavad kitte- ja maardeainete sattumise
vette ja pinnasesse. Toode teostamisel tuleb rangelt téita tuleohutusndudeid. Masinate hooldustdid ja
tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lahemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine t6ds,
millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav Olileke, on keelatud. T60kohas peab olema varustus reostuse
eemaldamiseks ja olmejaatmete kogumiskoht. Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid
koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust Paasteteenistust ja omavalitsust.

T6O kaigus avastatud haruldase loodusobjekti vdi arheoloogilise leiu korral t60 katkestada ja koheselt
teavitada omavalitsust.

Kitused ja tankimine

e Mootorsae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis vélistavad Ule- ja
mdo0ddavalamist.
e Masinate tankimine objektil peab toimuma spetsiaalsete pumpade abil.

o Kitusemahutid peavad olema ette ndhtud ja vastavad kutuste kasutamiseks ja veoks.
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o Lekkinud kitus v8i méérdeained tuleb spetsiaalse kogumisndu v8i imava materjali (absorbent) abil
kokku koguda ning toimetada tooobjektil jadtmete kogumiskohta.

o Kutusekanistreid tuleb hoida varjulises kohas.

o Keelatud on kituste hoidmine ja saagide tankimine kraavidest, ojadest, jogedest ja jarvedest lahemal
kui 10 m.

Jaéatmed

o Kadik tekkinud jadtmed tuleb peale tooobjekti I6petamist &ra viia, jaatmete loodusesse jatmine on
keelatud.

o |gal to0objektil peab olema koht jaatmete hoidmiseks (prugikast, prigikott).

o Kui todobjektil todtavad ehitusmasinad, siis peab totobjekt olema varustatud esmaste reostustdrje
vahenditega, sh. labidas, 20 kg absorbentgraanuleid vai 50 | turvast vdi saepuru ja vahemalt 10 |
mahuga kogumisnduga kasutatud absorbendi kogumiseks.

o Olmejaatmed ja ohtlikud jadtmed, nagu kituse ja méadrdeainete taara, markeerimisvarvi purgid,
kituse vbi méérdeaine lekke térjumisel kasutatud absorbent, akud, hudrovoolikud, kituse- voi
olifiltrid jne hoitakse eraldi.

e Ohtlikke jaatmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates vdi pakendites.

o TOOvOtja peab veenduma, et asbestist torustikega kokku puutuvaid tdétajaid on juhendatud ja nad

taidavad jaatmete sh ka asbesti sisaldavate jadtmete kaitlus- ja ohutusndudeid.

1.6.1. Settebassein

Projektlahendusega on ettendhtud vooluvees liikuva liivasette kinni piuddmiseks rajada (ks settepesa.
Settepesa asukoht vt joonis 1.

Settepesa tuleb rajada enne voolusangi uuendamist. Settepesa rajamise kaldal tuleb jatta settevaba tddee
vahemalt 3 m laiusega, et valtida hilisemal puhastamisel ndlvade liiga kdrgeks kerkimist. Selleks tuleb
kraavist kaevatud pinnast/setet edasi tdsta, et oleks tagatud t6dde tegemiseks vajalik ala, mille asukoht on
néidatud joonisel 1. Veekogust vélja kaevatud pinnas paigaldatakse kohta, kus see ei takista pinnavee
voolamist veekogusse ega takista voi takistab kdige vahem maa sihtotstarbelist kasutamist.

Settepesa projekteerimisel lahtuti settebasseini valgala pinnaerosiooniohu vGi eesvoolu voi kraavi
uhtumisohu hinnangust, mille jargi maarati basseini asukoht ja orienteeruva setteruumi maht.

Settepesa mootmestamise aluseks on sinna aastas joudva sette maht. Liikuva sette maht turbal on soovitusliku
suurusena arvestatud 0,004 m%m aastas, kerge- ja keskmine liivsavi 0,003 m*m x aastas ja liiva ning
saviliiva pinnases 0,005 m3/m aastas (Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise
soovitused, PB Maa ja Vesi AS, Tallinn 2009, 34 lk., Tellija Riigimetsa Majandamise Keskus).

Settepesa  minimaalne  vajalik  ristldige, W=Qarv/V=0,13/0,0508=2,52 m?2  Suvine-sligisene

(vegetatsiooniperioodi) maksimaalne (hetkeline) vooluhulk 10% Uletustdendosusega  Q10%-veg.Maks =0,13
m?3/s. Settepesa vahim pikkus L=V\*H/Vs=0,508*0,9/0,0014= 33 m. Settepesa on arvutatud liiva (2...0.2 mm)

osakeste setitamiseks. Settepesa SP-1 setteslivise minimaalne maht peab olema 51 m? ja settestiviku
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minimaalne siigavus vdhemalt 1 m, kuid kuna v@imalik on rajada 0,5 m sligavusega suvik siis projekteeritud
rajatist settebasseiniks nimetada ei saa.

Projekteeritud settebassein SB-1 settestiviku pikkus pdhjas L=40 m ja settebasseini setteslivise arvutuslikuks
mahuks on V=W*L=15,86*40=176 m?.

Settepesa on projekteeritud ristkilikukujulise pGhjaga. Settepesa on ette nahtud ehitada nélvusega 1:2 ning
pbhja laiusega 1 m ja settepesa settesiivik on 33 m pikk, p&hjalaius on 1 m ja stigavus 0,5 m. Settepesa on
ette nahtud puhastada tikskord uuendusttdde ajal ja minimaalselt tiks kord 1 aasta jooksul.

Peale uuendusttdde I6ppu tuleb settepesa settestivistest eemaldada sete.

Settepesa parameetrid on leitavad jooniselt 6 ja tddde mahud on leitavad tabelis 9.

Settepesa rajamiseks kasutada joonist 6.

1.7 Muud tood

Projektiga on ettenahtud the Gldsust teavitava infotahvli (vaata maaeluministri 22.12.2015 méérus nr 26 lisa

joonist 5 v8i 6) paigaldamine, truubi T11 juurde. Té6de mahud on dratoodud tabelis 10.

Sette-ekraanid
Uuendusaegsete sette-ekraani asukoht (truupide T4 ette) on véljatoodud joonisel 1 vastava leppemérgiga.
Settetdid teha sette-ekraani poolt tekitatud joe veetaseme paisutuse mdju piirkonnast dlevoolu poolt.

Uuendustdode aegselt tuleb aegajalt eemaldada sette-ekraani taha kogunenud sete ja risu.

1.8 Erinbuded ja piirangud uuendustdtde tegemisel
Ametkonnad

Transpordiamet
Riigi poolt korras hoitav thiseesvool Tarvasjdgi 18ikub riigiteega nr 15141 Kaalepi-Lehtmetsa tee km 13,774

juures. Loikumiskohas paikneb 1,0 m 1abim&dduga ja 20 m pikkune raudbetoontruup (projektis tahis T10).
Juurdepaés thiseesvoolule Tarvasjdgi toimub nr 1290018 Arapere ringtee, nr 1290014 Maara tee, nr 1290013
Mdnuvere tee, 1290039 Kooksimetsa-Napu tee ja registri numbrita teede (kohalik-, era- ja/vGi metsatee)
kaudu kasutades olemasolevaid mahas6ite. Ehitustehnikaga mandéverdamine riigitee mulde ndlvadel ei ole
lubatud.

Projektiga on ette ndhtud riigitee kaitsevoondis oleva drenaazisuudme S18 uuendamine. Uuendustood
piirduvad suudme S18 hooldustdddega ehk suudmetoru Umbrus puhastatakse setetest, eemaldatakse
suudmetoru toimimist takistav taimestik ning suudmetoru kindlustuse olemasolul seda korrastatakse.
Suudmekoht tahistatakse plastist tahispostiga. Drenaazisuudme S18 kaugus tee ddrmise sdiduraja valimisest
servast 26,5 m.

Projektiga on ette nahtud riigitee kaitsevoondis oleva riigi poolt korras hoitava thiseesvoolu voolusangist
lamapuidu, voolutakistuste, puittaimestiku (trassi laiused projektplaanil) ning setete eemaldamine.

Eemaldatud puittaimestiku ja setet ei tohi paigaldada, ladustada ega laiali ajada teemaa piires. Riigitee all
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olev truup puhastatakse settetest. Truubi puhastamisega ja muude uuendustdtdega ei tohi kahjustada
riigiteed, truupi, otsakuid, truubi Kindlustusi ja muid teerajatisi.

Eesvoolu uurimistoid riigitee alla jadval truubil teostati 26.09.2023. Uurimistdddega tuvastati truubil T10
valjavoolu kbrgus 72.50 m abs ja sissevoolu kbrgus 72.46 m abs. Truubitorus tuvastati 20 kuni 40 cm paksune
settekiht. Truubi seisund hinnati uuendamist vajavaks. Truubi betoonrakete vahelised liitekohad hinnati
geotekstiiliga katmist vajavateks. Kuna PTA-I puudub digus avalikel teedel paiknevaid rajatisi uuendada,
rekonstrueerida vOi ehitada, siis on ette nédhtud uuendusprojektis vaid truubi T10 hooldust6dd ehk setete
eemaldamine. Uuendusprojektiga ei muudeta truubi T10 l&vendis vooluhulka. Arvutusliku 3%
tletustdendosusega aasta tippvooluhulga 0,75 m3/s korral moodustub arvutuslikult truubi sissevoolu ette 0,85

m veetaide.

Foto 6 ja 7. Vaade truubi T10 valjavoolule ja vaade truupi sissevoolu poolt

Keskkonnaamet

Elektrilevi OU

Projekti alal Tarvasjde paremal kaldal m&ddupunktide MP65(6+50) kuni MP69(6+90) vahel kulgeb
Elektrilevi OU-le kuuluv 1-20 kV (Keskpingeliin) 6huliin AS-50, mille kaitsevoondi ulatus on 10 m liini
teljest mblemale poole. MGddupunktide MP58(5+80) ja MP61(6+10) vahel kulgeb joonisel 1 ndidatud
asukohas elektrimaakaabelliin AXPK.4x120, mille kaitsevoondi ulatus on piki kaablit kulgev ala, mida
mdolemalt poolt piiravad liini &armistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mdttelised vertikaaltasandid.
M&ddupunkti MP53(5+30) lahedal labib Tarvasjoge alla 1-kV elektri 6huliin AMKA3x50+70, mille
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kaitsevoondi ulatus on 2 m liini teljest mdlemale poole. M&ddupunkti MP42(4+20) lahedal labib Tarvasjoge
all Elektrilevi OU-le kuuluv 1-20 kV (Keskpingeliin) 8huliin AS-50, mille kaitsevoondi ulatus on 10 m liini
teljest mdlemale poole.

* Piirangu alas tootamiseks kutsuda kohale Elektrilevi OU esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10
todpdeva enne todde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevustekooskolastamise-vorm
Info pbhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja I8una piirkonnas telefonil 46 54 500

* Tookohal peab olema Elektrilevi OU poolt kooskdlastatud projekt.

* Ristumisel ja roopkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kooskdlastus kehtib uks aasta.

* Ohuliini kaitsevoondis tegutsemiseks taotleda kaitsevodndis to6tamise luba

* Ohuliinide all tile 4,5m kdrguste mehhanismidega tédtamine on Elektrilevi loata keelatud.

* Stivendades olemasolevat pinnast 6huliini mastidest 1dhemal kui 1m ja stigavamale kui 1m, tuleb ette n&ha
mastide toestamine. To6de teostamine leppida kokku Elektrilevi OU esindajaga.

* Pidada kinni vahekaugustest maakaabli v&i 6huliinini vastavalt normidele.

Elering

Projekti alal labib Elering AS-le kuuluv 330kV Ghuliin L506 Rakvere- Kiisa , mille kaitsevodndi ulatus on
330kV 6huliinil 40 m dhuliini teljest mdlemale poole;

Tarvasj0gi pk 22,77 — 29,88 uuendusprojekti paigaldamise tingimused:
1. Kaevettdd masti vundamendile ja -elementidele lahemal kui 5m ei ole lubatud;

2. Toode teostamise kédigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja
inimeste lahenemine elektripaigaldise osadele lahemale kui 5 m;

3. Kaevettodel ei tohi vigastada olemasoleva 6huliini konstruktsioone ega halvendada vundamentide
kandevdimet, labikaevatud maandurid tuleb taastada;

4. Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine Elering AS 330 kV &huliini teljest kuni 22 m,kaugusele
on keelatud;

5. Objektil v6i selle lahiimbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral
ehitustegevuse tdttu, ndha ette kaitsmise meetmed ning lahendused:;
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Maaomanikud

Uldtingimused:

*  Ehitaja peab uuendusttdde alustamisest teavitama kdiki maaomanikke;

*  Ehitaja lepib maaomanikega kokku tépsed liikumisteede kasutamise, puidu ladustamise kohad ja
piirimérkide tahistamise. (Kooskdlastuslehtedel margitud puidu ladustamise kohtasid pole
eritingimustes eraldi vélja toodud.)

*  Tépsemad tingimused ja nbuded vt kooskdlastuslehtedelt.

Markus: Koosk®olastuslehtede leppemarkide lehti ei ole lisatud uuendusprojekti valjatriikile.
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2. EESVOOLU TOOMAHTUDE TABELID

Tabel 5 Ettevalmistavate t66de mahud

Uhiseesvoolu I8igu Puittaimestiku raie® (ha)
Roht- V0sa ja vBsa® puistu® o ~Kéndude | Olemasoleva IE)’ZT;?J Kopra-paisu | Kopra-kéikude Muu voolu-
Jricar. . N pikkus | taimede® | PR, Uksikute | Juurimine Ja | mullavalll i | ikideeri- labi- \akistuse
algus-pikett |6pp-pikett (m) niitmine ha | PUISt puudega | aravedamine | tasan amine | geeri- mine tk kaevamine m3 | < VIdcerl
raie ha madal Korge peen jame maa-ala* ha m mine m? mine (km)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 MP1(0+10) pk(0+24) 140 0.16 0.05 2 2 20
2 pk(0+24) MP5(0+50) 260 0.29 0.10 3
3 MP5(0+50) MP15(1+50) 1000 0.75 0.75 7 2 20
4 MP15(1+50) MP17(1+70) 200 0.15 0.15 2 1 10
5 MP17(1+70) MP20(2+00) 300 0.12 0.35 0.02 2
6 MP20(2+00) MP22(2+20) 200 0.23 1
7 MP22(2+20) MP23(2+30) 100 0.06 0.05 0.02
8 MP23(2+30) MP26(2+60) 300 0.30 0.22 0.02
9 MP26(2+60) MP29(2+90) 300 0.64 0.07 0.03 1 10
10 MP29(2+90) MP34(3+40) 500 0.70 0.10 2 20
11 MP34(3+40) MP37(3+70) 300 0.47 0.07 1 10
12 MP37(3+70) MP39(3+90) 200 0.12 0.16 1 10
13 MP39(3+90) MP44(4+40) 500 0.34 0.28 0.01 1 10
14 MP44(4+40) MP49(4+90) 500 0.47 0.07 0.02 3 30
15 MP49(4+90) Pk(5+17) 270 0.33 0.10 0.05
16 Pk(5+17) Pk(5+83) 660 1.18 0.29 0.06 1 10
17 Pk(5+83) MP59(5+90) 70 0.31 0.34
18 MP59(5+90) MP63(6+30) 400 0.39 0.05
19 MP63(6+30) MP64(6+40) 100 0.06 0.01
20 MP64(6+40) Pk(6+76) 360 0.27 0.39 0.03
Kokku| 6660 5.63 1.86 2.05 0.75 0.58 0.32 29 15 150
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Tabel 6 Vooluséangi tehniline seisund ja projekteeritud t66de mahud

Uhiseesvoolu I8igu Settekihi Sette eemaldamine Mullavalli
Jrk. ikk keskm. mehhaa- kasitsi laialiajamine \\//Zel;?(;?:ﬁ;d Ndlva tasandamine ki\ég(l)Llesj'fgr?ﬁgiLe Kind'I.L.J's- Suubuva_kraavi Markused
nr. algus-pikett I6pp-pikett pl(m)us rist- niliselt pold’ mets® ) settekopaga (m?) (md) tuse tiiip® | puhastamine (tk 2)
IGige (m?) (m?) (m?) (m) (m)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 MP1 (0+10) MP2 (0+20) 100 0.10 10 6
2 MP2 (0+20) MP3 (0+30) 100 0.20 20 12 1 K-20
3 MP3 (0+30) MP4 (0+40) 100 0.24 24 14
4 MP4 (0+40) MP5 (0+50) 100 0.39 39 23 1 K-13
5 MP5 (0+50) MP6 (0+60) 100 0.68 68 41
6 MP6 (0+60) MP7 (0+70) 100 0.66 66 39 1 K-12
7 MP7 (0+70) MP8 (0+80) 100 0.48 48 29
8 MP8 (0+80) MP9 (0+90) 100 0.80 80 48
9 MP9 (0+90) MP10 (1+00) 100 0.64 64 38
10 MP10 (1+00) MP11 (1+10) 100 0.36 36 21 1 K-11
11 MP11 (1+10) MP12 (1+20) 100 0.50 50 30
12 MP12 (1+20) MP13 (1+30) 100 0.46 46 27
13 MP13 (1+30) MP14 (1+40) 100 0.43 43 26
14 MP14 (1+40) MP15 (1+50) 100 0.74 74 44
15 MP15 (1+50) MP16 (1+60) 100 1.63 163 98 2 K-21 ja K-17
16 MP16 (1+60) MP17 (1+70) 100 1.89 189 113
17 MP17 (1+70) MP18 (1+80) 100 1.60 160 96 1 E-1
18 MP18 (1+80) MP19 (1+90) 100 2.10 210 126
19 MP19 (1+90) MP20 (2+00) 100 1.57 157 94 1 P-5
20 MP20 (2+00) MP21 (2+10) 100 0.29 29 17
21 MP21 (2+10) MP22 (2+20) 100 041 41 24 1 pP-2
22 MP22 (2+20) MP23 (2+30) 100 0.96 96 86 1 K-15
23 MP23 (2+30) MP24 (2+40) 100 0.93 93 83
24 MP24 (2+40) MP25 (2+50) 100 1.13 113 101
25 MP25 (2+50) MP26 (2+60) 100 1.72 172 155
26 MP26 (2+60) MP27 (2+70) 100 1.47 147 132 2 T-8 ja Monuvere kr
27 MP27 (2+70) MP28 (2+80) 100 0.80 80 72
28 MP28 (2+80) MP29 (2+90) 100 0.39 39 35
29 MP29 (2+90) MP30 (3+00) 100 0.24 24 7 9 3 T-13, T-9 ja Soosalu pkr
30 MP30 (3+00) MP31 (3+10) 100 0.24 24 14
31 MP31 (3+10) MP32 (3+20) 100 0.10 10 6
32 MP32 (3+20) MP33 (3+30) 100 0.74 74 44
33 MP33 (3+30) MP34 (3+40) 100 0.84 84 50
34 MP34 (3+40) MP35 (3+50) 100 0.20 20 12 1 K-10
35 MP35 (3+50) MP36 (3+60) 100 0.20 20 12
36 MP36 (3+60) MP37 (3+70) 100 0.34 34 20
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Rajada teekraavile T14 veeviimar (V1) (13m) ja
o | e | wemeen | w0 | om | e 0 | e i 2 (o)
tliipjooniselt 1.7 ja 1.8
38 MP38 (3+80) MP39 (3+90) 100 0.56 56 33
39 MP39 (3+90) MP40 (4+00) 100 0.41 41 36 2 K-9 jaP-15
40 MP40 (4+00) MP41 (4+10) 100 0.27 27 24
41 MP41 (4+10) MP42 (4+20) 100 0.43 43 39
42 MP42 (4+20) MP43 (4+30) 100 0.78 78 70
43 MP43 (4+30) MP44 (4+40) 100 0.90 90 81
44 MP44 (4+40) MP45 (4+50) 100 0.73 73 65
45 MP45 (4+50) MP46 (4+60) 100 0.90 90 81
46 MP46 (4+60) MP47 (4+70) 100 0.98 98 88
47 MP47 (4+70) MP48 (4+80) 100 0.67 67 60
48 MP48 (4+80) MP49 (4+90) 100 0.65 65 59
49 MP49 (4+90) MP50 (5+00) 100 0.65 65 59 1 P-26
50 MP50 (5+00) MP51 (5+10) 100 0.63 63 56
51 MP51 (5+10) MP52 (5+20) 100 0.57 57 51
52 MP52 (5+20) MP53 (5+30) 100 0.38 38 34
53 MP53 (5+30) MP54 (5+40) 100 0.38 38 34 1 K-2
54 MP54 (5+40) MP55 (5+50) 100 0.39 39 35
55 MP55 (5+50) MP56 (5+60) 100 0.53 53 47
56 MP56 (5+60) MP57 (5+70) 100 0.93 93 83
57 MP57 (5+70) MP58 (5+80) 100 0.85 85 76
58 MP58 (5+80) MP59 (5+90) 100 0.36 36 32 1 E-4
59 MP59 (5+90) MP60 (6+00) 100 0.54 54 49
60 MP60 (6+00) MP61 (6+10) 100 0.54 54 49
61 MP61 (6+10) MP62 (6+20) 100 0.20 20 18
62 MP62 (6+20) MP63 (6+30) 100 0.65 65 59
63 MP63 (6+30) MP64 (6+40) 100 1.63 163 146 2 P-27 jaK-4
64 MP64 (6+40) MP65 (6+50) 100 2.24 224 201
65 MP65 (6+50) MP66 (6+60) 100 1.37 137 123
66 MP66 (6+60) MP67 (6+70) 100 0.33 33 30
67 MP67 (6+70) pk (6+76) 60 0.13 8 7 1 P-10
Kokku 6660 4732 2462 1198 28 24
MARKUSED:

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU
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¢ Margitakse maaparandusrajatiste tiilipjooniste kohane kindlustuse tlp.

" Mullavalli laialiajamise maht arvestatakse pdllumaal 90% sette eemaldamise mahust.

8 Mullavalli laialiajamise maht arvestatakse metsas 60% sette eemaldamise mahust.
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Tabel 7 Suudmete tehniline seisund ja projekteeritud t66de mahud

Maaparandusehitise DrenaaZisuudme
uuendamine (tk) ! Suudme -
Jrk. Maaparandus- . ) DN/ID | DN/ID | DN/ID | DN/ID | DN/ID | DN/ID | DN/ID | DN/ID kraavi 5
nr. stisteemi kood nimetus kood | &MV kokku | otsimine korras hooldamine uuendamine Markused
(tk) (tk) suue (tk) (k) (tk)
75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 250 mm | 275 mm
1 4108530020010 Mdnuvere-Maara 002 3 1 1 1 S3, S5, S8 uuendada
2 4108530020030 Sugalepa 002 2 2 1 1 S1, S2 uuendada
3 4108530020040 Mdnuvere-Maara 001 4 3 1 S4, S6, S7, S9 uuendada
4 4108530020060 Mdnuvere-Maara 001 5 2 3 S$10,11,12,13,17
drenaazisuudmete S25 ja
S26 toru pikkus -4m.
5 4108530020070 Arapere 001 7 1 2 1 2 2 Suudmed S14 ja S15
hooldada
S19-S24; S27; S28; S31;
6 4108530020080 Arapere 001 10 1 3 2 3 1 533 yuendada
Mahakantud siisteemi osa.
7 4108530020080* Arapere* 001* 1 1 Drenaazisuue S18
hooldada
Kokku 32 3 3 4 5 8 10 1 1

1) Labimdddud plasttoru nominaalse sisediameetri jargi (DN/ID)
Maaparandusregistrist véljakantud drenaazisiisteem osa

4108530020080*

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU
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Tabel 8.1 Truupide (thiseesvoolul asuvad maaparandussisteemi koosseisu kuuluvad truubid) tehniline seisund ja projekteeritud t66de mahud

Truubi pdhja kérgusarvud antakse EH 2000 k&rgussiisteemis.

Olemasoleva truubi

Truubi

Jrk.
nr. )
sise-
labi-
maoot
(cm)

asukoht
nr (m
suudmest)

materjal

Y

pikkus
(m)

valg-
o ala

pohja | (km?)
kdrgus-
arv (m)

Truubi hooldamine

Truubi
otsaku
korrasta-
mine (tk)

Truubi settest
puhastamine (m)

setet kuni 1/2
truubi @-st

2100
cm

2125

cm cm

2150

pbhja

kdrgus-

arv (m)
2

Truubi uuendamine (m)

Truubi

torude asendi
korrigeerimine

torude
asendamine

@100-150 cm
RB
truubitoru

plast
DN
800

plast
DN
1000

Truubi
otsaku
uuenda-
mine
(tk)

toru

vélja-
tdstmine

(m)

otsakute
lammuta-
mine (m?)

Truubi
tdien.
kaeve

(m?)

Truubi
téite-
pinnas
3 (m3)

Tee
kruus-
katte
taasta-
mine
(m)

Truubi tahis

Markused

10 11 12

13

15

16 17

18

19

20

21

22

23

24

25

248 100

BET

69.00| 1538

100BET6

Tarvasjoe nduetekohase
toimimise tagamiseks tuleks
truup T1 rekonstrueerida
rajades oluliselt suurema
labim6dduga truup. Truubi T1
nduetekohase toimimise
tagamiseks tuleks lisaks truubi
T1 rekile veel eesvoolu
pikendada védhemalt 300 m
vOrra, selleks seda stivendades
ja voolusangi parameetreid
suurendades (praeguselt ca
0,75 m2 vajaliku 3-4 m2 -ni).
Kuid kuna PTA puudub 8igus
rajatisi rekonstrueerida, siis
tuleb piirduda truupidel T1
hooldustéddega. Truubi
hooldamise kéigus eemaldada
truubi toimimist vdi hoiutdd
tegemist segav puittaimestik.
Truup puhastada settest.

1457 2x125

BET

69.32| 13.7

14

10

2X125BET7

Truubi hooldamise kaigus
eemaldada truubi toimimist
vBi hoiutdd tegemist segav
puittaimestik. Truup
puhastada settest.

3717 150

BET

14

71.06| 4.3

14

14

20

20

10

150BET14

2150 cm betoontruubi
uuendamise kaigus eemaldada
truubi toimimist vdi hoiutdd
tegemist segav puittaimestik,
korrastada truubi otsakud ja
selle imbrus. Sissevoolu toru
asend korrigeerida koos
toruliiduste uuesti
isoleerimisega. Kaevata lahti
mittekorras liidused ja
isoleerida need, kaevik taita.
Taastada sisse- ja valjavoolu
kindlustus. Paigaldada 2
t&hisposti.
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4 |T12 5930 100

BET

14

72.81

>2

72.8

14

14

40

40

35

100PT14KOK

Lagunenud truubi
uuendustode kaigus,
lagunenud truup asendada
samavaarse labilaskevdimega
truubiga ja taastatakse
teekatend. Paigaldada 2
téhisposti. Truubile rajatakse
KOK otsakud. Betoontorud ja
otsakud utiliseerida.

5 |T13 6400 100

BET

10

73.09

>2

73.09

13

10

30

30

22

100PT13KOK

Uuendustddde kaigus, truup
asendada. Truubi uuendamise
kaigus eemaldada truubi
toimimist vdi t66 tegemist
segav puittaimestik,
korrastada truubi otsakute
Uimbrus ja taastatakse
teekatend. Truubile rajatakse
KOK otsakud. Betoontorud ja
otsakud utiliseerida.

6 |T14 6739 75

BET

73.36

>2

73.28

30

30

10

80PTSMAOK

Uuendustdde kaigus, truup
asendada ja rajada MAOK
otsakutega plasttruup. Truubi
uuendamise kdigus eemaldada
truubi toimimist voi t66
tegemist segav puittaimestik,
korrastada truubi otsakute
Umbrus. Truubitoru
paigaldada olemasolevast 20
cm stigavamale. Olemasoleva
truubi betoontorud ja otsakud
utiliseerida.

P1

Hooldada ja puhastada vdsast

P2

Hooldada ja puhastada vdsast

P3

Hooldada ja puhastada vdsast

10 | P4

Kraavi pdhjas olev
betoonpurre vélja tosta ja
uuendada

11 | P5

Hooldada ja puhastada vfsast

12 | P6

Likvideerida

13 | P7

Likvideerida

14 | P8

Likvideerida

15 | P9

Hooldada ja puhastada vdsast

Kokku

14

14

14

27

33

20

120

120

87

MARKUSED:

1) Truubi torustiku materjal tahistatakse jargmiselt: BET-betoontoru, TT-terastoru, PT-plasttoru.

2) Truubi pdhja kdrgusarvuks margitakse truubi sissevoolu toru péhja kdrgusarv (EH2000).

%) Uue truubi taitepinnaseks kasutatakse ka ol. oleva truubi taiendaval kaevamisel saadud pinnast.

* uuendustddde kdigus lammutatakse sissevoolu poolne betoonotsak, mille asemele rajatakse uus KOK otsak. Véljavoolu poolne betoonotsak tuleb korrastada
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Tabel 8.2 Truupide (teemaal asuvad ja maaparandussisteemi koosseisu mittekuuluvad truubid) tehniline seisund ja projekteeritud to6de mahud

Truubi péhja kérgusarvud antakse EH 2000 kbrgussusteemis.

1 Truubi torustiku materjal tahistatakse jargmiselt: BT-betoontoru, TT-terastoru, PT-plasttoru.

Truubi hooldamine
Olemasoleva truubi Truubi settest puhastamine Truubi uuendamine (m)
(m) -
ee
Jrk. _ | valg- | otsakute |  Setet tle 1/2 truubi &-st - Korrigeerimine | taien. | tdite- | Katte Truubi Mirkused
nr. _ sise- . pohja | ala |korrasta- pohja kaeve | pinnas?® | taasta- tahis
nr veejuhtme | labi- | materjal | pikkus | korgus-| (km?) | mine korgus- (m3) (m3) mine
nimetus | modt ! (m) arv (tk) arv (m) (md)
(cm) (m) 2 250 | @75 | 9100 | @150 2 @50-80 cm RB
cm cm cm cm truubitoru
Tarvas- Eemaldada truubi toimimist vGi hoiutdo tegemist segav
1 | T3 | jogi 150 | BET 9 | 7007 | 9.3 9 150BET9 L Lruubi & g g
puittaimestik. Truup puhastada settest.
(teemaal)
Eemaldada truubi toimimist vdi hoiutdo tegemist segav
2 T7 1K-10 50 BET 13 121 >2 13 S0BET13 puittaimestik. Truup puhastada settest.
3 18 |K-9 75 BET 12 71.92 >0 12 75BET12 Eemaldada_trqubltc_)lmlmlstvm hoiutd6 tegemist segav
puittaimestik. Truup puhastada settest.
4 T9 |p-15 50 BET 9 79 62 >0 9 50BETO Eemaldada_trqubltc_>|m|m|stv0| hoiutd6 tegemist segav
puittaimestik. Truup puhastada settest.
Te_lrva_ls— Eemaldada truubi toimimist vdi hoiutdo tegemist segav
5 T10 jogi 100 BET 20 7246 | 2.3 20 100BET20 o :
puittaimestik. Truup puhastada settest.
(teemaal)
6 |T11 k=3 75 BET 10 73.01 >0 10 75BET10 Eemaldada_trqubltc_>|m|m|stv0| hoiutd6 tegemist segav
puittaimestik. Truup puhastada settest.
2 1115 |k 75 BET 4 73.45 >0 4 75BET4 Eemaldada_trqublt(_)lmlmlstvm hoiutd6 tegemist segav
puittaimestik. Truup puhastada settest.
Kokku 22 26 20 9
MARKUSED:

2) Truubi pdhja korgusarvuks margitakse truubi sissevoolu toru péhja kdrgusarv (EH2000).
%) Uue truubi taitepinnaseks kasutatakse ka ol. oleva truubi taiendaval kaevamisel saadud pinnast.
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Tabel 9 Keskkonnakaitserajatiste té6de mahud

Settepesa Settepesa
. Eesvoolu
asukoht (m . Maapinna s N - - pdhja o settest puhastamine
) ~ ohja . .
nr kraavi margoiontrr;?(z m) kdrgusarv (m) kérg%sa{rv m) | m aasui%?l\;l;i (m) | kor %Zgjr?/ (m) |a?8: J(?n) pikkus ndlvus settes%\r'r';; maht kaevemaht (m3) (uuendustdode aegne ja
suudmest) b P g (m) kasutuselevdtueelne) (m3)
SV 71.64 :
SP-1 35x11 73.60 WV 7167 2.44 71.16 1.0 33 1:2 51 194 10
Kokku 194 10
Tabel 10 Muud t66d
Jrk.nr T66 voi kulu nimetus Mo6tuhik | Tédmaht
Markused
2 Uldsust teavitav infotahvel koos postiga kompl 1
3 | Uuendusaegse sette-ekraani rajamine ja settest tiihjendamine tk 1
4 | Uuendustdtde teostusjoonise koostamine (uuendusttdde plaan rajatiste dige asukohaga ja uuendustddde jargne korrigeeritud pikiprofiili joonis) tk 2
S | Ekspluatatsioonieelne rohttaimestiku ja madala v6sa niitmine ha 3
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Tabel 11. Tarvasjde uuendustodde eeldatav maksumus

Jrk.nr T66 voi kulu nimetus Moot- | T66- Uhiku | T66 voi kulu
uhik maht | maksumus | maksumus
(€) (€)
1. Ettevalmistust6od
1.1 | Rohttaimede niitmine (RT) ha 5.62998
1.2 | Puittaimestiku raie (madal ja kdrge vGsa, MV ja ha 3.90933
KV)
1.3 | Puittaimestiku raie (peen- ja jamepuistu, PP ja JP) ha 1.3
1.4 | Vdsa vedamine 300 m ha 3.90933
1.5 |Lamapuidu likvideerimine, véljatdstmine m3 29
vooluséngist
1.6 | Kéandude juurimine ja dravedamine ha 0.32
1.7 | Koprapaisude likvideerimine tk 15
1.8 | Olemasoleva mullavalli tasandamine 1000 m?3
1.8 | Koprakaikude likvideerimine/l&abikaevamine m3 150
1. Ettevalmistustdode eeldatav maksumus kokku
2. Veejuhtme uuendamine
2.1 |Kraavist sette eemaldamine ekskavaatoriga I-11 gr. | 1000 m®| 4.73
Pinnas
2.2 | Sette laialiajamine 1000 m3| 3.66
2.3 | Suubuvate kraavide suudmete puhastamine 1000 m3| 0.12
2.4 | Suubuvate kraavide suudmetest kaevatud sette 1000 m3| 0.12
laialiajamine
2.5 | Kivide/risu (sh raiejaatmed ja juuritud kannud) 1000 m3| 0.15
koristamine peale sette laialiajamist pdllumaadel
2.6 | Vallialuse veeviimari rajamine (@30cm) (2 tk) m 28
2.7 | Ndlvajalami kindlustamine (tutpjoonis m2
Kraavikindlustus - K)
2.8 | Taiendav kaeve ndlvajalami kindlustamisel m3
2.7 | Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine (5% 1000 m3| 0.24
pdhikaevest)
2. Veejuhtme uuendamise eeldatav maksumus kokku
3. Drenaazisuudmete uuendamine
3.1 | Drenaazisuudme otsimine tk 3
3.2 | Drenaazisuudme lahtikaevamine ja olemasoleva tk 29
konstruktsiooni
utiliseerimine
3.3 | Suudme DN/ID kuni 75 mm uuendamine tk 4
(suudmetoru L=6,0 m)
3.4 |Kollektori suudme DN/ID kuni 100 mm tk 1
uuendamine (suudmetoru L=4,0 m)
3.5 |Kaollektori suudme DN/ID kuni 100 mm tk 4
uuendamine (suudmetoru L=6,0 m)
3.6 |Kollektori suudme DN/ID 125 mm uuendamine tk 1
(suudmetoru L=4,0 m)
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3.7 | Kollektori suudme DN/ID 125 mm uuendamine tk 7
(suudmetoru L=6,0 m)
3.8 |Kaollektori suudme DN/ID 150 mm uuendamine tk 10
(suudmetoru L=6,0 m)
3.9 |Kollektori suudme DN/ID 175 mm uuendamine tk 1
(suudmetoru L=6,0 m)
3.10 | Kollektori suudme DN/ID 200 mm uuendamine tk 1
(suudmetoru L=6,0 m)
3.11 | Kollektori suudme DN/ID dle 200 mm hooldamine tk 2
(suudmetoru L=6,0 m)
3.12 | Suudme DN/ID 75 mm hooldamine (suudmetoru tk 1
L=6,0 m)
3.13 | Suudme tahisposti paigaldamine tk 32
3. Drenaazisuudmete uuendamise eeldatav maksumus kokku
4. Truupide t66de mahud (MPS koosseisu mittekuuluvad truubid)
4.1 |Truupide T3; T7; T8; T9, T10, T11, T12 settest m 77
puhastamine
4. MPS kooseisu mittekuuluvate truubitéode eeldatav maksumus kokku
5. Truupide t66de mahud (MPS koosseisu kuuluvad truubid)
5.1 | Truubi mahamarkimine (T12; T13 ja T14) tk 3
5.2 | @75 truubitoru valjatostmine (T14) m 9
5.3 | @100 truubitoru valjatdstmine (T12; T13) m 24
5.4 | Otsakute lammutamine (T12; T13 ja T14) m3 20
5.5 | Truubitorude utiliseerimine (T12; T13 ja T14) m3 7
5.6 | Truubi (T4) torude (betoon @150) osaline m 14
lahtikaevamine, liiduste geotekstiiliga katmiseks
5.7 | Truubi (T4) sissevoolu betoonotsaku taastamine 2 1
otsakut
5.8 | @80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustisega, 2 1
rajamine (MAOK) otsakut
5.9 | Torude asendamine (plast DN 1000) m 27
5.10 | Torude asendamine (plast DN 800) m 8
5.11 | @100 cm plasttruubi kiviotsaku Kivikindlustisega, 2 2
rajamine (KOK) otsakut
5.12 | Taiendav kaeve truupide uuendamisel m3 120
5.13 | Taiendav taitepinnas (krl) truubile koos m3 120
tagasitditega
5.14 | Kruuskatendi taastamine m3 87
5.15 | Truubi téhisposti paigaldamine tk 4
5.16 | Truubi T1, T2 ja T4 settest puhastamine m 34
5.17 | @100-150 cm RB truubitoru asendi korrigeerimine m 14
5.18 | Purde lammutamine tk 3
5.19 | Purde hooldamine tk 4
5.20 | Purde uuendamine tk 1
5. MPS kooseisu kuuluvate truubitédde eeldatav maksumus kokku

Inseneribiiroo Urmas Nugin OU

Veebruar 2024

51



TARVASJOGI pk 22,77-29,88 UUENDAMINE 2023
TOO NR 2023030

6. Keskkonnakaitserajatise ehitamine
6.1 |Settepesa kaevamine Il gr. pinnas osaliselt vee alt | 1000 m3| 0.19
koos lisa kaevega
6.2 |Pinnase edasitGstmine settepesa kaevamisel 1000 m3| 0.10
6.3 |Pinnase laialiajamine (90% mahust) 1000 mé| 0.17
6.4 | Settepesa ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine | 1000 m3| 0.01
ja pinnase planeerimine
6. Keskkonnakaitserajatiste ehitamise eeldatav maksumus kokku
7. Muud t66d
7.1 | Uldsust teavitav infotahvel koos postiga kompl 1
7.2 | Uuendusaegse sette-ekraani rajamine ja settest tk 1
tihjendamine
7.3 | Uuendustddde teostusjoonise koostamine tk 2
(uuendustodde plaan rajatiste dige asukohaga ja
uuendustddde jargne korrigeeritud pikiprofiili
joonis)
7.4 | Ekspluatatsioonieelne rohttaimestiku ja madala ha 3
vOsa niitmine
7. Muude t66de eeldatav maksumus kokku
Uhiseesvoolu uuendustoode eeldatav maksumus kokku
Kéibemaks
KOIK KOKKU
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UUENDAMISPROJEKTI KOOSTAMISE ALUSED

e PTA poolt véljastatud projekteerimistingimused lisadega.

e . Maaparanduse uurimist6é nduded*, Maaeluministri 20.12.2018 maarus nr 77

e "Riigi poolt korras hoitava thiseesvoolu uuendusprojekti nduded* Maaeluministri 18.03.2019
maarus nr 32

e . Maaparandussusteemi projekteerimisnormid« Maaeluministri 06.05.2019 méaarus nr 45

e . Maaparandushoiutédde nduded* Maaeluministri 19.12.2018 maarus nr 75

e . Veejuhtme pikiprofiili koostamise juhend* ja selle lisa ,,Veejuhtme profiil“. 2018. PMA

e .Maaparandusrajatiste tiiiipjoonised*, Péllumajandusministeerium, RMK, Tallinn 2019.

e . Kuivendussisteemide eesvoolude veekeskkonda saastva hoiu péhimdtted«, PMA MEM,
2018.

e Maaparandussiisteemi ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed thikmaksumused meetme
3.4 rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjarelevalve- ja Ekspertiisibiiroo (edaspidi Maaparanduse
EEB), Tallinn 2005.

e . Maaparanduse uhiseesvoolu uuendusprojekti naidiskoosseis 2019, PMA.

e Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused, PB Maa ja Vesi AS,
Tallinn 2009.

e  Maaeluministri 22.12.2015 méérus nr 26 ,,Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest
teavitamise, toetatud objektide tahistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Pdllumajandusfondi
(EAFRD) osalusele viitamise tdpsem kord perioodil 2014-2020* lisa joonised.

e Keskkonnaministri maarus nr 22 ,, Asbesti sisaldavate jaatmete kaitlusnduded*

e EUROOPA PARLAMENDI JA NOUKOGU DIREKTIIV 2009/148/EU , to6tajate kaitsmise kohta
asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest to61«

e Tiri Maaparanduse Valitsuse poolt koostatud ,,Arapere-V6hmakse M/V rekonstrueerimise
projekti* alusel, Tiiri EPT poolt 1973.a koostatud ekspluatatsiooni toimiku pikiprofiil.

e Eesti Maaparandusprojekti poolt koostatud ,,Arapere-Vohmakse M/V rekonstrueerimise projekti‘
alusel, Turi EPT poolt 1977.a koostatud ekspluatatsiooni toimiku pikiprofiil joonis V-1. T66 nr
76128.

e ENSV MN Maaparanduse ja veemajanduse komitee RPUI ,,Eesti Maaparandusprojekt™ poolt
koostatud ,,Tammsaare nim. kolhoosi Monuvere-Maéra maaparandusehitis* rekognoos-uurimise
aruanne, T60 nr 76136, Tallinn, 1976.

e OU Krive Ehitus poolt 2004 koostatud ,, Tarvasjde iihiseesvoolu uuendusprojekt*
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4108530020080 ||, maaparandussusteemi koodi ja ehitise nimetusega
Tarvasjdgi Uuendatav eesvool koos voolusuunaga ja nimetusega
O ning loodusesse asetatud piketiga.
% >
Tarvasjégi Eesvoolul paiknev 13ik,
——mis paikneb uhtumisohtlikus pinnases
E-1 y : e
Maaparandussusteemi eesvool, tahise ja nr
K-1 g e
Muud kraavid/ojad, tdhise ja nr
T—1 teekraav ja nr, P—1 piirdekraav ja nr. N=1 ndva
ja nr, K=1 kraav ja nr,
aj 4 74.25 R C
poIt_eIektriposTi\@ Ajutine reeper numbri ja korgusarvuga
<— a DrenaaZisuue koos tahise ja labimddduga
Y - b a— looduses leitud b— leidmata
/5*%= Leidmata suudme labimdot ja korgusarv ekspluatatsiooni toimikust
“ C c— olemasolevasse olukorda jaetav suue
PK® Puurkaev ja selle sanitaarkaitse ala
Veehaarde piiranguvoond
***** — Piire v3i aed
E Likvideeritav koprapais
1290010 Tee koos nimetuse ja tee nr
Kalda tee J
Tee kaitsevoond
Elektrihylin 220-230 kv e : : . .
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P1
~ Taastatav sild/purre koos tdhiseqa
P1 oo . . o
bg Likvideeritav sild/purre koos tdhisega
. Uuendatava truubi nr koos tdhisega
@) Olemasolevasse seisukorda jddv truup (settest puhastatav)
L J Muu truup
TO1 — Truubi number, Idbimddt (cm), materjal (BET,PT,TT),
50BET10 ] ) )
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katendi kdrgusarv (m)
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VEP nr 210532
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Epu—Kakerdi maardla MRDOOOO121
*—() Infotahvli vaimalik asukoht
O ris235I'R+ Sondeerimispunkt
g muldelt
H Puittaimestiku likvideerimise ulatus (meetrites),
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oo *—nolvalt eemaldada ainult puittaimestik, mis takistab sette eemaldamist
vGi on eesvoolu poole kaldu
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SP—-1 1 Projekteeritud settepesa
Puit— ja rohttaimestiku likvideerimise maht (ha)
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& Sette—ekraani asukoht
1
L Projekteeritud veeviimar numbriga
Reeperite loetelu
JRK_NR|NUMBER | KLASS KIRJELDUS ASUKOHT X Y KORGUSARV
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5 aj 5 |[tehniline|truubi vv kindlustus plaat MP26_juures paiknev truup T3 6560685.70(591379.51 72.10
6 aj 6 |[tehniline polt_kases Truup T2 juures vasakul kaldal 6560317.28]590508.99 71.21
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PIIRIPUNKTIDE
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